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OP 3
A: 30,78  m2 

Einleitung
A: 17,10  m2 

Steri Lager
A: 35,45  m2 

Aufwachraum
A: 105,66  m2 

Abstellraum
A: 9,05  m2 

Unrein
A: 6,86  m2 

ELT-AV
A: 4,00  m2 

Unrein
A: 5,00  m2 

Lafetten Reinigung
A: 4,77  m2 

Lafetten Reinigung
A: 8,03  m2 

Flur
A: 9,09  m2 

Umbetten
A: 16,52  m2 

TRH FuTra
A: 22,46  m2 

Flur
A: 20,01  m2 

Ä. Waschen
A: 4,97  m2 

Entsorgung
A: 4,15  m2 

OP-Flur
A: 57,35  m2 

Steriaufzug
A: 2,80  m2 

Putzraum
A: 4,27  m2 

ELT-SV
A: 3,81  m2 

ELT
A: 3,03  m2 

Geräte
A: 6,06  m2 

IT AWR
A: 7,31  m2 

Flurnische
A: 5,39  m2 
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A: 7,33  m2 

Waschplatz
A: 5,16  m2 

C-Bogen
A: 6,35  m2 

Einleitung
A: 13,61  m2 

OP 4
A: 31,83  m2 

Stellfläche med. Gerät
A: 6,12  m2 

OP 1
A: 48,40  m2 

Abfall
A: 8,92  m2 

Unrein
A: 6,86  m2 

TH
A: 18,48  m2 19 STG

17,89  cm / 28  cm
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+9,60
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+9,60

weitergehender Bestand
Flur
A: 45,22  m2 

OP 2
A: 50,41  m2 

Lager
A: 19,13  m2 

Einleitung
A: 19,31  m2 

Einleitung
A: 19,18  m2 

Ausfahrt + Waschen
A: 19,90  m2 

Lager
A: 16,23  m2 

Technik
A: 2,38  m2 

Technik
A: 2,41  m2 

Doku
A: 7,75  m2 

Doku
A: 7,83  m2 

Besprechung
A: 18,30  m2 Doku

A: 9,54  m2 

Aufenthalt
A: 26,69  m2 
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A: 4,64  m2 

Flur
A: 21,61  m2 
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22297 Hamburg

IK-H OP Sanierung und Erweiterung

Grundriss 3. Obergeschoss
Brandschutznachweis BS 06

Grundlage Plan im dwg-Format von euroterra GmbH architekten ingenieure
Stand: 19.08.2022
KEIN Ausführungsplan, nur gültig in Zusammenhang mit dem
Brandschutznachweis von HAHN Consult.

Israelitisches Krankenhaus in Hamburg
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1,00 m

1,00 m
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BrandmeldezentraleBMZ

Notausgang

Fluchtweg

Sonstiges

NA

RauchabzugRA

innenliegender Treppenraum

notwendiger Flur / Schleuse

Raum mit erhöhter Brandgefahr, z.B. Lager

Aufzugsschacht / Installationsschacht

Lüftungszentrale, elektrischer Betriebsraum, Technikraum

Erdreich

Räume

Rauchableitung Flur, unmittelbar

Abschnitte

Trennung Brandbekämpfungsabschnitt

Brandschutztür im Bestand nach DIN 4102 - 5

Rauchschutztür im Bestand nach DIN 18095

T30

RS

Brandschutztür nach DIN 4102 - 5

Rauchschutztür nach DIN 18095

feuerhemmend Wände / Decken    tragend, nichttragend, raumabschließend

T30

RS

BW Brandwand

BBW Bauart Brandwand

feuerbeständig Wände / Decken tragend, nichttragend, raumabschließend

Bauteile

feuerbeständig Decken horizontal tragend, nichttragend, raumabschließend

LEGENDE:

Gebäude / bauliche Anlage nicht beurteilt

tragende und aussteifende
Bauteile feuerbeständig

flächendeckende
Brandmeldeanlage

Wandhydrant Typ F

dichtschließende Tür im BestanddT
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