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Dacharbeitsstand +
Krananlage
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
2x 4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Dacharbeitsstand +
Krananlage
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
2x 4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Dacharbeitsstand +
Krananlage
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
2x 4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Last pro Stütze
ca. 2t

Last pro Stütze
ca. 1,5t

Last pro Stütze
ca. 2t

Last pro Stütze
ca. 2t

verschiebbare
Absturzsicherung
(Abschirmung 
Pantograph)

verschiebbare
Absturzsicherung

Steckgeländer
Absturzsicherung

Geländer
Absturzsicherung

Bereich Regal/ Werkbank
auf Dacharbeitsstand

Bereich Regal/ Werkbank
auf Dacharbeitsstand

verschiebbare
Absturzsicherung
(Abschirmung 
Pantograph)

Steckgeländer
Absturzsicherung

verschiebbare
Absturzsicherung

verschiebbare
Absturzsicherung

von Konstruktion
abgehängte
Absturzsicherung

verschiebbare
Absturzsicherung

Steckgeländer
Absturzsicherung

Zugang Dacharbeitsstand
inkl. Zugangsberechtigung

Zugang Dacharbeitsstand
inkl. Zugangsberechtigung

Notabstiegsleiter

Ausschubelemente/
Spaltabdeckung

Wenn defekte HV-Batterie
ausgetauscht wird, fährt Bus
weiter vor, sodass Absetzen 
hinter dem Bus möglich ist

Geländer
Absturzsicherung

Geländer
Absturzsicherung
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Klimaanlage
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BLECHWERKSTATT

TEILEREINIGUNG

LACKIERARBEITSSTAND

WERKZEUGE MECHANISCHE  WERKSTATT BETRIEBSBÜRO

BÜROMEISTERBÜRO

PM. LASTEN -

AUFZUG

BREMSENPRÜFSTAND
SCHICHTFÜHRER

BÜRO

MALERWERKSTATT

WERKSTATT

REIFENWERKSTATT

WERKPLATZ

HAND...

BATTERIERAUM

Blechbearbeitung

Bodenaussparung (Arbeitsstände)

Achsen/Bodenaussparung 

HEA 220
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Fahrzeuginstandsetzung 3Fahrzeuginstandsetzung 5 Fahrzeuginstandsetzung 4 Fahrzeuginstandsetzung 2Fahrzeuginstandsetzung 7 mit Arbeitsstand Fahrzeuginstandsetzung 1 mit Arbeitsstand Bremsenprüfstand  mit ArbeitsstandFahrzeuginstandsetzung 6 mit Arbeitsstand
und Radgreifheber
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Aussparung 40/40 im FB-Aufbau
für Stützen d. Arbeitsstände

Bestandswand (Beton/Mauerwerk)

I-Träger 500x300, UK +5.13

Legende

Stahlträger/UZ Bestand

Stahlträger HEA/HEB/IPB/IPE  (neu)

Stahlstütze HEA/HEB  (neu) (in Ebene Dacherhöhung)

Abbruch

Dacharbeitsstände

H/B = 900 / 1500 (1.35m²) Allplan 2022
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