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Sichtbare Betonflächen ohne besondere Angaben in glatter Sichtschalung mit kunststoffbeschichteten
großflächigen Schaltafen

Alle sichtbaren Betonkanten und Trennfugen mit  Dreieck-Leisten brechen 

Arbeits- und Dehnfugenbänder siehe Schalpläne des Statikers
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Bestand

Flurstücks-
grenze

Flurstücks-
nummer

BA3

Bestand

Abbruch

HLZ

Kalksandstein Wärmedämmung

Stahlbeton

Beton unbewehrt

Mindest-Öffnungsmaß 
im Lichten nach ASR

Stahlbeton-Fertigteil

Fliesen

Putz gestrichen

Spachtelung 
gestrichen

Sichtmauerw. gestrichen

Sichtbeton

Bewegungsfläche 
Rollstuhl
1,50m x 1,50m

HPL-WC-Trennwand

BA 2

BA 1

BA 4

BA 3

Metallständerwand GK

Ausbau Holz o.ä.

Anstrich

Holz

Kurgesellschaft Schlema mbH
Richard-Friedrich-Straße 7
08301 Bad Schlema

Kurmittelhaus Bad Schlema
Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
Richard-Friedrich-Straße 7
08301 Bad Schlema

Ausführungsplanung

Bestand - Möbl./San.-Obj.

Baustoffe

Brandschutz

Hauptgang nach IndBauR, B > 2 m

Rauch- u. Wärmeabzug
RWA

notwendiger Treppenraum

notwendiger Flur

Rettungsweglänge, 
Länge bis Hauptgang nach IndBauR

Sprinkleranlage,
überwachter Bereich

RWA Bedienstelle

Wandhydrant

Notausstieg / Fluchtfenster

Blitzleuchte

Feuerwehrschlüsseldepot

Freischaltelement
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feuerbeständig
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feuerbeständig

feuerhemmend
Brandschutzverglasung

Brandschutzverglasung

Umfang Baumaßnahme
(Bauen im Bestand)

Sammelstelle

T x.xx Tür-Nummer Neu
vgl. Türenliste
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Anleiterstelle DrehleiterDL
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Bauabschnitte

Maschinelle Entrauchung
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300/7

21

Ort, Datum:

Zur Ausführung freigegeben:

Änderungen - Ergänzungen gez: DatumIndex

BAUTEILBAUTEIL

RSt

RSt

2. 
UG

1. 
UG

Blockhaussauna

Aussenbecken
Bestand

Sauna-
Aussenbeck.
Bestand

3

GFEDCBA

5

3

7

1

2

4

5

6
7

8 9 10 11 12

13

H

H

I

I

K

K

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

S

S

15

16

16

17

17

18

18

22

22

21

20

20

19

19

RW

RW

RD

RD

Wellness

Läden

13

Gastronomie

Sauna

Ku
rm

itte
l

EG Terrasse
1.UG Solebad
2.UG Technik

2.UG Technik

Pe
rso

na
l

Plan Süd

Plan Südwest

Pla
n O

st

Eingangs
halle

Aussenbecken
Neu

Erdgeschoss
M 1:1500

Gärtnerhaus

Ruhehaus

Badehalle

Plotdatum: 31.01.2025 BIMcloud: p13cad01 - BIMcloud Basic für Archicad 27/201817 Bad Schlema LPH5Datei:

Crottendorf OT Walthersdorf

www.planwerk13.de
info@planwerk13.de

web:
email:

03733 - 67 78 - 15
03733 - 67 78 -   0

09474
13Hauptstraße 

Telefax:
Telefon:

BAUHERR

BAU-
VORHABEN

PLANINHALT

Planung Baumanagement GmbH 

Ausbau Sauna
ERDGESCHOSS
Kurmittelhaus   

Kurmittelhaus
OK.RB. EG  =  +0.00  =  399,00  DHHN 92

PROJEKTNR.:

PLANGRÖSSE: MASSSTAB:

PLANNR.: INDEX
DATUM

GEZ.

841x1189 1:50

201817   

Tür feuerhemmend, rauchdicht, 
selbstschließend

Tür rauchdicht

Fluchttür / Notausgang

1. Flucht u. Rettungsweg

Tür feuerhemmend, 
selbstschließend

Feuerwehranzeigetableau

Sprinklerzentrale

Wand feuerbeständig

Wand hochfeuerhemmend

Wand feuerhemmend

Tür feuerbeständig, rauchdicht, 
selbstschließend

Tür feuerbeständig,
selbstschließend

Brandmeldezentrale

Feuerwehrbedienfeld

Tür dicht- und selbstschließend

Tür dichtschließend

2. Flucht u. Rettungsweg
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Zutrittskontrolle
parallel zu Fassade  Restaurant

auf Rohdecke

Fusswärmebecken

Wandstärke Bestand nach Aufmaß 38cm
nach Werkplan 30cm!

Wärmedämmung über Dach
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Wandstärke Bestand nach Aufmaß 38cm
nach Werkplan 30cm Stb + 8cm WD!Wandstärke Bestand nach Aufmaß 38cm

nach Werkplan 30cm Stb + 8cm WD!

Radonstandrohr
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Gefälle Gelände

Fortluft SoleØ 600

STB StützeOK +1,175

RR ø100 
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14 Segmente

Höhe 2,00

Sperrelement

Möbel endet  innen an dem Fliesenstreifen
oder auf dem 
Fliesenstreifen
aber nicht darüber hinaus.

Sonnenschirm 4x4m

Schachtwand UG

W
B 75/55

Fön

Öffnung für  
Anschluss  
Schlauch

Chiplese-
gerät

Dämmung

Wegbelag eben
für Wendung 

Rollstuhlfahrer!

Verlegung 
Dufttaster

Dampfbad
0.015
FB: Fliese R10 B
A: 12,77 m2

U: 14,37 m
LH: 2,91 m
AH:            1,04 m

Sauna 2 
Heusauna

0.016
FB: Fliese R10 B
A: 15,69 m2

U: 16,10 m
LH: 2,50 m
AH:           1,46 m

Sauna 3 
Harmonie-
sauna

0.018
FB: Fliese R10 B
A: 26,63 m2

U: 22,805 m
LH: 2,91 m
AH:            1,04 m

Sanitätsraum
0.014
FB: Fliese R10 B
A: 13,38 m2

U: 16,805 m
LH: 2,81 m
AH:            1,14 m

Beh.-WC
0.020
FB: Fl R11/B
A: 8,34 m2

U: 11,57 m
LH: 2,91 m
AH:    1,04 m

Sanarium
0.012
FB: Fliese R10 B
A: 13,77 m2

U: 14,745 m
LH: 2,25 m
AH:           1,69 cm

Abst.
0.105
FB: Fliese R10 B
A: 3,12 m2

U: 7,13 m
LH: 2,91 m
AH:            71 cm

Wannenbäder
0.106
FB: Fliese R10 B
A: 15,60 m2

U: 15,64 m
LH: 3,16 m
AH:            54 cm

Elt.
0.107
FB: Fliese R10 B
A: 1,15 m2

FWB
0.017.2
FB: Fl R11/B
A: 40,19 m2

U: 25,505 m
LH: 2,91 m
AH:           1,04 m

Tauchbecken
0.017.3
FB: Fl R11/B
A: 9,14 m2

U: 12,21 m
LH: 3,00 m
AH:            --- cm

Ruheraum
0.027
FB: Fl R11/B
A: 96,42 m2

U: 46,475 m
LH: 2,91 m
AH:         1,04 m

WC Da.
0.026.1
FB: Fl R10/A
A: 4,71 m2

U: 8,785 m
LH: 2,71 m
AH:    1,24 m

WC He.
0.025.1
FB: Fl R10/A
A: 4,07 m2

U: 8,105 m
LH: 2,71 m
AH:    1,24 m

Personal
0.023
FB: Fl R11/B
A: 8,54 m2

U: 12,025 m
LH: 2,91 m
AH:    1,04 m

Du
0.024
FB: Fl R11/B
A: 2,74 m2

U: 7,115 m
LH: 2,91 m
AH:    1,04 m

WC Pers.
0.022
FB: Fl R10/A
A: 2,37 m2

U: 6,34 m
LH: 2,91 m
AH:    1,04 m

Du
0.021
FB: Fl R11/B
A: 2,43 m2

U: 6,39 m
LH: 2,91 m
AH:    1,04 m

Aussenbecken 
24°

0.110.4
FB: Fliese R10 B
A: 73,00 m2

U: 34,60 m
LH: 2,75 m
AH:            --- cm

Elt. AV
0.004
FB: Fliese R10 B
A: 10,21 m2

U: 15,00 m
LH: 3,65 m
AH:            --- cm

Windfang0.V12
FB: Fliese R10 BNRF: 9,59 m2U: 12,475 mLH: 2,91 mAH:            79 cm

Podest
0.V13

FB: Fliese R10 BNRF: 13,60 m2U: 15,59 mLH: 3,70 mAH:            --- cm

Eingangshalle

0.002

FB: Naturste
in R9

NRF: 

U: 
LH: 

Spülküche
0.010
FB: Epoxi R12V4
NRF: 12,90 m2

U: 15,05 m
LH: 2,65 m
AH:     70 cm

Saunabar
0.028
FB: Fl R11/B
NRF: 122,74 m2

U: 54,625 m
LH: 2,91 m
AH:            104 cm

Service
0.008
FB: Fl R11
NRF: 64,40 m2

U: 35,015 m
LH: 2,65 m
AH:     70 cm

BMA 
UV-NS UV-SV

0.005
FB: vorh.
De: Decke neu
NRF: 6,19 m2

U: 10,485 m
LH: 6,60 m
AH:            --- cm

Treppe C
0.V01
FB: Fliese R10 B
A: 19,07 m2

U: 17,98 m
LH: 3,00 m
AH:            --- cm

Sauna 
Umgang 
Duschen

0.017.6
FB: Fl R11/B
A: 78,32 m2

U: 67,59 m
LH: 2,91 m
AH:          1,04 m

Empfang0.104.1FB: Fliese R10 BA: 51,27 m2U: 35,73 mLH: 2,91 mAH: 0 - 39 - 79 cm

Sauna 
Zugang

0.017.1
FB: Fl R10 B 
A: 58,55 m2

U: 60,525 m
LH: 2,42 m
AH:    1,54 m

Umgang 
Tauchbecken

0.017.4
FB: Fl R11/B
A: 40,60 m2

U: 37,01 m
LH: 2,91 m
AH:           1,04 m

Eisbr Tech
0.017.7
FB: Fl R11/B
A: 1,96 m2

U: 5,69 m
LH: 3,96 m
AH:    1,04 m

Aussentreppe0.V14
FB: Fliese R10 BNRF: 3,96 m2U: 

8,44 m

Treppenraum 4 zu UG
0.V10.1FB: Fliese R10 BA: 

3,08 m2U: 7,175 mLH: 2,80 mAH:            --- cm

Treppenraum 4 zu OG
0.V10.2FB: Fliese R10 BA: 

4,24 m2U: 
8,74 mLH: 2,80 mAH:            --- cm

Aussentreppe
0.V15
FB: Fliese R10 B
A: 5,53 m2

Fluchttreppe 
Umkleide

0.V11
FB: Fliese R10 B
A: 9,06 m2

U: 12,62 m
LH: 2,80 m
AH:            --- cm

Aufzug C
0.V02
A: 2,62 m2

U: 6,48 m

Aufzug B
0.V03
A: 3,00 m2

U: 6,945 m

Aufzug A
0.V04
A: 2,81 m2

U: 6,72 m

Schacht 
Lüftung UK 2

0.014.1
FB
A: 8,92 m2

Schacht 
Lüftung UK 1

0.014.2
FB
A: 9,05 m2

Softpack 10.108.1FB: Fliese R10 BA: 15,78 m2U: 18,84 mLH: 2,89 mAH:            66 cm

Küche
0.009
FB: Epoxi R12V4
NRF: 18,99 m2

U: 20,495 m
LH: 2,65 m
AH:     70 cm

FB: Fl R10 
NRF: 125,10 m2

U: 74,68 m
LH: 2,65 m

WC Da.
0.026.2
FB: Fl R10/A
A: 7,25 m2

U: 10,765 m
LH: 2,71 m
AH:    1,24 m

WC He.
0.025.2
FB: Fl R10/A
A: 5,87 m2

U: 9,775 m
LH: 2,71 m
AH:    1,24 m

Eisbr
0.017.5
FB: Fl R11/B
A: 4,02 m2

U: 11,15 m
LH: 2,91 m
AH:    1,04 m

Lager
0.029
FB: Fliese R10 B
NRF: 12,49 m2

U: 14,175 m
LH: 2,91 m
AH:          1,04 m
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Arbeitsbereich 4
Kasse Ausgang /
Schlüsselverwaltung

Arbeitsbereich 3
Kasse Eingang

Arbeitsbereich 2
Empfang

T0.008-2

SnackAutomat Geschirr-
Rückgabe

BA2

Befestigung Vordach
an STB-Wand
mit Distanzstück
d=Dicke WD

Baustraße

Papierabwurf 
Front

Technik

W
C 40/70

WC 220/150

WB 150/150

H=1,60

H
=1,60

H
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H=1,60

H=1,60

H
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H
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H
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H
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H
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H
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Softpack 20.108.2FB: Fliese R10 BA: 19,92 m2U: 21,075 mLH: 3,16 mAH:            54 cm

Walthersdorf, den 2024-01-31
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