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Stromkreis Verbraucher Pol- Interne Externe Beschreibung

Nr. Kontakt- LSS Leitung Ansteuerung Ansteuerung

zahl durch durch

13 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x2,5  Übersichtsanzeiger A12

14 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x6  Übersichtsanzeiger A8, A9, A10, A11

26 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x2,5 Rundsteuerung Rundsteuerung Fahrgastunterstand 7, 8

27 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x2,5 Rundsteuerung Rundsteuerung Fahrgastunterstand 1, 2

28 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x6 Rundsteuerung Rundsteuerung Fahrgastunterstand 3, 4, 5, 6
29 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x4 Rundsteuerung Rundsteuerung Fahrgastunterstand 9, 10

30 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x6 Übersichtsanzeiger A1, A2, A6

31 Festanschluss 1 B16A NYY-J 3x6 Fahrgastanzeige A7, A5, A4, A3

32 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x2,5 Rundsteuerung Rundsteuerung Windschutz 1, 2, 3

33 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x2,5 Rundsteuerung Rundsteuerung Windschutz 4, 5, 6, 7

34 Festanschluss 1 B10A NYY-J 3x4 Rundsteuerung Rundsteuerung Vitrine A13, A14

NYY-J 3x2,5 Kamera 1

NYY-J 3x2,5 Kamera 2
NYY-J 3x2,5 Kamera 3

36 Festanschluss 1 B6A NYY-J 3x2,5 Kamera4-6

36 Festanschluss 1 B10A Reserve

37 Festanschluss 1 B10A Reserve

38 Festanschluss 1 B10A Reserve

39 Festanschluss 1 B10A Reserve

1 B6A

Vorsicherung D02- 40A

Fehlerstrom-Schutzschalter 40A/0,03A

Lasttrennschalter 63A

Überspannungsschutz Typ 2

Vorsicherung D02- 40A

Fehlerstrom-Schutzschalter 40A/0,03A

Vorsicherung D02- 40A

Fehlerstrom-Schutzschalter 40A/0,03A

35 Festanschluss
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