
Der Auftragnehmer hat die Ausführungsunterlagen soweit es zur ordnungsmäßigen Vertragserfüllung gehört,

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung, so hat er sie dem Auftraggeber
unverzüglich spätestens vor Beginn der Arbeiten schriftlich mitzuteilen.

Alle auftretenden Fragen sind vorher mit dem Architekten bzw. mit der Bauleitung zu besprechen.

BRH und Sturzhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden!

Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden.

Hinweis:

auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen und den Auftraggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel hinzuweisen.

Stahlträger und Stahlstützen sind brandschutztechnisch zu verkleiden!
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Notstrom
A = 2.31 m²
U = 6.08 m
H = 3.00 m
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A = 9.62 m²
U = 12.50 m

LAGER

H = 3.00 m

A = 4.48 m²
U = 9.55 m
H = 3.00 m

1.
01

2.
01

24

50

30
4.

69
5

30
8.

70
30

72
1.

01
2.

01

1.
65

1.
01

2.
01

29
4.

80
19

2.
22

29
14

.4
1

29
5

7.
20

5
29

29
7.

21
29

14
.4

1
29

7.
21

29

72
1.

01
2.

01

30
5

1.
01

2.
01

3.46 10 3.455

7.015

1.
65

1.
01

2.
01

1.235 885

2.01
2.775 885

2.01
1.235

2.10 29 10.61 19 3.455 10 3.455 19 7.01 19 7.085 115
14.21 19 14.21 29

29
7.

21
29

14
.4

1
29

7.
21

29

8.
09

14
.1

1
8.

09

15
7.

79
14

.4
1

7.
79

15

1.
01

2.
01

60

1.375 885

2.01
1.18 1.225 1.01

2.01
1.2251.145 885

2.01
1.425655 885

2.01
1.92

49
1.

01
2.

01
72

10

19
2.

97
7

1.
77

11
5

9.
67

5
19

9.
22

20
5.

20
29

30 8.70 30 6.685 29 3.345 29 14.195 29 3.255 32 14.13 29 3.255 29

24 2.865 24

29
4.

75
17

5

9.
67

5
19

9.
22

20
5.

20
29

24 2.775 24

1.
65

1.
01

2.
01

31
5

29
4.

81
11

5
9.

68
5

19
9.

21
20

5.
20

29

24 2.775 24

785 1.01
2.01

1.615

15
1.

57
5

28
5

27
5

30 1.80 29 10.61 19 14.265 19 7.025 115
7.01 19 7.01 115

3.575 10 10.61 29

28
1.

44
5

45
11

A

A

A = 6.12 m²
U = 10.45 m
H = 3.00 m

VORRAUM
A = 6.11 m²
U = 10.45 m
H = 3.00 m

A = 16.55 m²
U = 16.50 m
H = 3.00 m

A = 84.91 m²
U = 43.85 m
H = 2.93 m

A = 93.61 m²
U = 43.84 m
H = 2.93 m

A = 50.47 m²
U = 29.18 m
H = 2.93 m

A = 50.47 m²
U = 29.18 m
H = 2.93 m

A = 50.47 m²
U = 29.18 m
H = 2.93 m

A = 50.54 m²
U = 28.44 m
H = 2.93 m

A = 50.54 m²
U = 28.44 m
H = 2.93 m

A = 17.73 m²
U = 17.22 m
H = 2.93 mA = 15.64 m²

U = 20.17 m
H = 3.00 m

A = 15.52 m²
U = 18.46 m
H = 2.93 m

A = 17.73 m²
U = 17.22 m
H = 2.93 m
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1. Teilbauabschnitt 2. Teilbauabschnitt

HEIZZENTRALE
A=76.50m²

WERKSTATT
HAUSMEISTERDecke:   - 

Wand:   - 
Fußboden:   - 
Haustechnik:   - 
Türen:   Tür zum Gang neu 
Sonstiges:   - 
Freilenkung:   nicht erforderlich 

Decke:   Anstrich neu 
Wand:   Anstrich neu 
Fußboden:   - 
Haustechnik:   Leitungskorrekturen komplett 
Türen:   neu, zum Nähzimmer und neue 2flüglige Tür zum Gang 
Freilenkung:   komplett 

Bezeichnung:   Küchenbereich zum Notausgang 
Decke:   Anstrich 
Wand:   Abbruch der Wände zu Gang 
Fußboden:   Fliesenbelag in Teilbereichen erneuern 
Haustechnik:   - 
Türen:   neue Ausgangstür zur Treppe mit Panikfunktion,  Türöffnung anpassen 
Sonstiges:   - 
Freilenkung:   komplett 

Decke:   - 
Wand:   - 
Fußboden:   - 
Haustechnik:   - 
Türen:   - 
Sonstiges:   - 
Freilenkung:   nicht erforderlich 

Decke:   Anstrich neu 
Wand:   Anstrich neu 
Fußboden:   - 
Haustechnik:   zum Teil Leitungskorrekturen 
Türen:   neue Türen mit Luftschlitz zum Gang 
Freilenkung:   komplett 

Bezeichnung:   Umkleide Kantine 
Decke:   Anstrich neu 

Wand:   Abtrennung zu WC, Anstrich neu 
Fußboden:   Fliesenbelag neu 

Haustechnik:   komplette Neuinstallation WC und Elektro  
Türen neu: zu WC und Gang 

Freilenkung:   komplett 

REINIGUNG

WC

GARDEROBE

GARDEROBE

RS

Lichte 
Breite 1.25m

1. Teilbauabschnitt 2. Teilbauabschnitt
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Lage und Größe der Fundamente entspr.
Ausfühungsstatik und Treppenplanung

RS

Bezeichnung: Gang
Decke:   Anbringen von F 90 Kanälen für Installationsleitungen,  Akustikdecke Pos.1.2.1
Wand:   Anstrich neu, Pfeiler für RS-Türen anmauern 
Fußboden:   - 
Haustechnik: Brandmeldeanlage und Elektroinstallation neu 
Türen neu: RS-Elemente in den Gängen zur Unterteilung in Rauchabschnitte 
Sonstiges:   Treppenbelag abbrechen und neuen Belag aufbringen, Treppenbrüstungsgeländer auf 1,10 m erhöhen 
Freilenkung:  komplett, entsprechend Bauabschnitt 
Hinweis: Die Unterbringung von Garderobe ist im Flur nur in Stahlschränken zulässig und in den Treppenhäusern komplett unzulässig. 
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Deckenkoffer ca. 60/20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)

Deckenkoffer ca. 60/20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)
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Deckenkoffer ca. 60/20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)
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Deckenkoffer ca. 80/20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)

Deckenkoffer ca. 80/20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)

Deckenkoffer I90 ca. 20/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer I90 ca. 20/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

KANTINE
Deckenkoffer ca. 80/20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)

Deckenkoffer I90 ca. 20/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Decke:   Akustikdecke Pos.2.2.1
Wand:   Anstrich neu 
Fußboden:   - 
Haustechnik:   Leitungskorrektur komplett 
Türen:   - 
Freilenkung:   komplett 

Deckenkoffer I90 ca. 20/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)
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D

Deckenkoffer I90 ca. 20/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer I90 ca. 20/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)
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Deckenkoffer I90 ca. 50/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer I90 ca. 50/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer I90 ca. 50/80 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer I90 ca. 50/80 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer I90 
ca. 50/80 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer ca. 60/20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)
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Breite 1.25m

Deckenkoffer I90 ca. 20/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer ca.h=20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)

Deckenkoffer I90 ca. 30/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer ca. h=20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)

Deckenkoffer ca. h=20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)

Deckenkoffer ca. h=20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)

Deckenkoffer ca. h=20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)
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A = 30.22 m²
U = 25.94 m
H = 2.93 m

A = 32.21 m²
U = 27.10 m
H = 2.93 m

A = 32.42 m²
U = 27.30 m
H = 2.93 m

A = 17.73 m²
U = 17.22 m
H = 2.93 m

Deckenkoffer I90 ca. 20/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)
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A = 40.15 m²
U = 34.67 m
H = 2.93 m

A = 30.23 m²
U = 26.17 m
H = 2.93 m
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Deckenkoffer I90 ca. 50/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Deckenkoffer ca. 80/20 im Lichten
(Lage entspr. HLS Planung)

A = 16.41 m²
U = 16.41 m
H = 3.00 m

A = 30.88 m²
U = 26.35 m
H = 2.93 m

DS

UMKLEIDE

Deckenkoffer I90 ca. 20/20 im Lichten
(Lage entspr. ELT Planung)

Decke:   Akustikdecke Pos.2.2.1
Wand:   Anstrich neu 
Fußboden:   CV-Belag neu 
Haustechnik:   Leitungskorrektur komplett 
Türen:   neue Tür zum Gang 
Freilenkung:   komplett 

Decke:   Akustikdecke Pos.2.2.1
Wand:   Anstrich neu 
Fußboden:   PVC-Belag abbrechen,  neuen CV-Belag verlegen 
Haustechnik:   Leitungskorrektur komplett 
Türen:   - 
Sonstiges:   - 
Freilenkung:   komplett 

Decke:   Akustikdecke Pos.2.2.1
Wand:   Anstrich neu 
Fußboden:   PVC-Belag abbrechen,  neuen CV-Belag verlegen 
Haustechnik:   Leitungskorrektur komplett 
Türen:   neu zum Speiseraum und zur Vorbereitung Technik 
Freilenkung:   komplett 

Decke:  Akustikdecke Pos.1.2.1
Wand:   Ölsockel entfernen, Wandputz reprofilieren, Anstrich 
Fußboden:   PVC-Belag abbrechen und CV-Belag neu einbauen 
Haustechnik:   Leitungskorrektur komplett 
Türen:   - 
Freilenkung:   komplett 

Decke:   Akustikdecke Pos.2.2.1
Wand:   Anstrich neu, Glasbausteine zu Treppenhaus abbrechen, Öffnung zumauern 
Fußboden:   PVC-Belag abbrechen und neuen Noppen-Belag verlegen 
Haustechnik:   Leitungskorrektur komplett 
Türen neu: 
- T 30 RS zum Treppenhaus 
- neue Fluchttüröffnung zu Werkraum 1 herstellen, einschl. dicht schließender Tür  
Freilenkung:   komplett 

Decke:   Akustikdecke Pos.2.2.1
Wand:   Anstrich neu 
Fußboden:   PVC-Belag abbrechen und neuen Noppen-Belag verlegen 
Haustechnik:   Leitungskorrektur komplett 
Türen neu:
- T 30 RS zu Treppenhäusern, 
- dicht schließend zu Durchgangsflur 
- Türöffnungen auf 1,01 m Rohbaumaß vergrößern 
Freilenkung:   komplett 

Decke: Anstrich neu 
Wand: neue Kalksandsteinwand zum Flur, Anstrich neu 

Fußboden:   CV- Belag neu 
Haustechnik:   Elektroinstallation neu 

Türen:   neu, dicht- und selbstschließend 
Freilenkung:   komplett 

Decke:   Anstrich neu 
Wand:   Anstrich neu 
Fußboden:   PVC-Belag abbrechen, CV-Belag neu 
Haustechnik:   Elektroinstallation erneuern 
Türen:   neu, dicht- und selbstschließend 
Freilenkung:   komplett, einschließlich Ein- und Anbauten 

Decke:   Anstrich neu 
Wand:   Fliesen teilweise abschlagen und neu fliesen, Wandanstrich 

Fußboden:   Fliesen teilweise abschlagen und neu fliesen 
Haustechnik:   Sanitärinstallation Dusche und Elektroinstallation erneuern 

Türen:   Tür zum Gang neu 
Freilenkung:   komplett 

Decke:   Anstrich neu 
Wand:   Fliesen teilweise abschlagen und neu fliesen, Wandanstrich 
Fußboden:   Fliesen teilweise abschlagen und neu fliesen
Haustechnik:   Elektroinstallation erneuern 
Türen:   Tür zum Gang neu 
Freilenkung:   komplett Decke:   Anstrich neu 

Wand:   Anstrich neu 
Fußboden:   - 
Haustechnik:   Installation Notstromversorgung 
Türen:   Neue Tür zum Batterieraum 
Sonstiges:   
Einbau Notstromversorgung durch 
Abtrennung Teilbereich mit Mauerwerk 
Freilenkung:   komplett 

T30 RS

A = 24.17 m²
U = 26.64 m
H = 2.93 m

LAGER
A = 9.62 m²
U = 12.49 m
H = 3.00 m
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A = 18.39 m²
U = 20.05 m
H = 3.00 m

36
88

5

2.
01

26

11
5

29
1.

38
11

5
1.

50
5

11
5

3.
49

5

11
5

DS

50

Bezeichnung: Gang
Decke:   Anbringen von F 90 Kanälen für Installationsleitungen,  Akustikdecke Pos. 1.2.1
Wand:   Anstrich neu, Pfeiler für RS-Türen anmauern 
Fußboden:   - 
Haustechnik:   Brandmeldeanlage und Elektroinstallation neu 
Türen neu: RS-Elemente in den Gängen zur Unterteilung in Rauchabschnitte 
Sonstiges:   Treppenbelag abbrechen und neuen Belag aufbringen, Treppenbrüstungsgeländer auf 1,10 m erhöhen 
Freilenkung:   komplett, entsprechend Bauabschnitt 
Hinweis: Die Unterbringung von Garderobe ist im Flur nur in Stahlschränken zulässig und in den Treppenhäusern komplett unzulässig. 
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A = 10.27 m²
U = 12.85 m
H = 3.00 m

A = 10.26 m²
U = 12.85 m
H = 3.00 m
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1.13 635

2.01
2.545

A = 5.12 m²
U = 13.17 m

A = 28.01 m²
U = 25.57 m
H = 3.00 m

LEGENDE:

bestehende Bauteile

abzubrechende Bauteile

neu einzubauendes Mauerwerk

neu einzubauende Trockenbauwände

BESCHRIFTUNGSHINWEISE:

D  DICHTSCHLIESSEND

DS  DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND

RS   RAUCHDICHT UND SELBSTSCHLIESSEND

T30 RS   T30 RAUCHDICHT UND SELBSTSCHLIESSEND

DECKENVERKOFFERUNGEN 

WP 01
GRUNDRISS KELLERGESCHOSS

WP 01

H/B = 891.5 / 1795.3 (1.60m²)

 1 : 50

B 06.11.2008 Änderung Lager; Raumbuch; Wegfall Neubau Kellertreppe

C

C06.11.2008 06.11.2008
27.02.2009 27.02.2009

27.02.2009 Änderung WC Anlagen

ak

akC

GRUNDRISS KELLERGESCHOSS  1 : 50
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