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Fundament FW-Station
L 2,300 m x B 0,750 m x H 0,150 
m (0,420 m ab OKRB)
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Grube FW-Anschluss
B ca. 2,800 m x H 1,450 m x T 1,400 m

Infowand

Bodenkanal im Neubau
für Heiztrasse
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Lüftung Raum 0.26
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Pos. S1 - StB-Stützen, rund
L = 3.000 mm
ø = 24 cm

wie Pos. S1

wie Pos. S1

wie Pos. S1

Pos. S2 - StB-Stützen, rund
L = 3.000 mm
ø = 24 cm

wie Pos. S2 wie Pos. S2

wie Pos. S2

Pos. S3 - StB-Stützen, quadrat.
L = 2.835 mm
B x T = 24 x 24 cm

wie Pos. S3wie Pos. S3

Pos. S4 - StB-Stützen, quadrat.
L = 2.835 mm
B x T = 24 x 24 cm

Pos. S5 - StB-Stützen, quadrat.
L = 3.300 mm
B x T = 20 x 20 cm

wie Pos. S5

Pos. S6 - StB-Stützen, rund
L = 3.000 mm
ø = 24 cm

Pos. S10 - St-Stütze, rund
L = 1.800 mm
S235 MSH rund, 33,7-4 wie Pos. S10

BS-Schale BS-Schale

Pos. W1 - StB-Wand
D = 24 cm

Pos. W2 - StB-Wand
D = 24 cm

Pos. W3 - StB-Wand
D = 24 cm

Pos. W3 - StB-Wand
D = 24 cm

Pos. W4 - StB-Wand
D = 24 cm

Pos. W5 - StB-Wand
D = 24 cm

Pos. W41 - StB-Wandscheibe
D = 24 cm

Pos. W60 - StB-Wand
D = 24 cm

Pos. W20 - StB-Wand
D = 24 cm
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Pos. T1 - Treppenlauf
D = 18 cm
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Pos. T1 - Treppenlauf
D = 18 cm

Pos. T1 - Treppenlauf
D = 18 cm
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Pos. 402 - StB-Decke

D = 18 cm
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Pos. 410 - StB-Überzug
B x H = 24 x 85 cm

Pos. 411 - StB-Überzug
B x H = 24 x 85 cm

Pos. 413 - StB-Unterzug
B x H = 24 x 48 cm

Pos. 414 - StB-Unterzug
B x H = 24 x 25 cm

Pos. 414 - StB-Unterzug
B x H = 24 x 25 cm

Pos. 415 - StB-Unterzug
B x H = 24 x 25 cm
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Pos. 421 - S
tB-Decke Bestand

>> wie Pos. 221

Pos. 431 - StB-Sturz
B x H = 15 x 25 cm

wie Pos. 431

wie Pos. 431

wie Pos. 431

wie Pos. 431

Pos. 432 - Fenstersturz
B x H = 15 x 25 cm
>> wie Pos. 232

Pos. 433 - Brüstungssturz wie Pos. 433 wie Pos. 433 wie Pos. 433

Pos. 440 - StB-Decke

D = 21 cm

>> wie Pos. 240

Pos. 460 - S
tB-Decke Bestand

>> wie Pos. 260

Pos. 470 - StB-Sturz
B x H = 15 x 25 cm
>> wie Pos. 131
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Pos. 473 - Fenstersturz
B x H = 15 x 25 cm
>> wie Pos. 232

Pos. 474 - Abbruch Brüstung wie Pos. 474 wie Pos. 474 wie Pos. 474 wie Pos. 474

wie Pos. 474 wie Pos. 474 wie Pos. 474 wie Pos. 474

wie Pos. 474 wie Pos. 474 wie Pos. 474

Pos. 480
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Steiger ELT + HLS
300 x 3.450 mm Unterverteiler

Steiger ELT + HLS
300 x 3.450 mm
>> Ausschnitt oder KB
in Bestandsdecke

Unterverteiler

wie Pos. 433

Schacht Küchenlüftung
Anschluss Teeküche
2.010 x 1.150 mm
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H 26 cm
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H 30 cm
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50 x 38 cm
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45 x 34 cm
H 85 cm

WC
H 42 cm

HWB
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90 x 80 cm
Nutzer
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H 26 cm
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55 x 52,5 cm
H 80 cm, unterfahrbar
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Umnutzung HMR bei 
Vollauslastung als Garderobe 
mit 36 Garderoben und 2 
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Gartenfoyer
0.04

A ist: 59,582 sq m
U: 33,16 m

Garten WC
0.25

A ist: 4,93 sq m
U: 9,2 m

Sanitär Bewegungsräume
0.35

A ist: 19,317 sq m
U: 18,74 m

Windfang
0.01

A ist: 8,382 sq m
U: 11,581 m

Treppe 1
0.02

A ist: 23,152 sq m
U: 23,752 m

Aufzug
0.03

A ist: 3,538 sq m
U: 7,54 m

RB-WC
0.07

A ist: 5,06 sq m
U: 9 m

Abstell
0.08

A ist: 2,196 sq m
U: 6,45 m

Treff Lise
0.05

A ist: 45,104 sq m
U: 36,44 m

Eingang Fam.Z
0.09

A ist: 13,522 sq m
U: 16,52 m

Abstellraum
0.11

A ist: 9,608 sq m
U: 12,47 m

WC Herren
0.13

A ist: 2,887 sq m
U: 6,809 m

Flur Fam.Z 1
0.15.1

A ist: 9,694 sq m
U: 15,721 m

Sanitär Fam.Z
0.16

A ist: 7,12 sq m
U: 10,799 m

Familienzentrum
0.18

A ist: 46,718 sq m
U: 29,76 m

Eltern/Kind Gruppen
0.19

A ist: 43,435 sq m
U: 26,6 m

Büro/Besprechnung 1
0.20

A ist: 23,964 sq m
U: 20,3 m

Büro/Besprechnung 2
0.21

A ist: 33,463 sq m
U: 23,224 m

ELT/NSHV
0.22

A ist: 13,032 sq m
U: 16,084 m

ELT/Batterie
0.27

A ist: 5,621 sq m
U: 9,621 m

ELT
0.26

A ist: 10,199 sq m
U: 12,879 m

Hausmeister
0.32

A ist: 19,602 sq m
U: 18,484 m

Bewegungsraum 1
0.33

A ist: 42,664 sq m
U: 26,54 m

Bewegungsraum 2
0.34

A ist: 38,483 sq m
U: 26,58 m

Treppe 2
0.14

A ist: 13,848 sq m
U: 16,68 m

HAR Wasser
0.37

A ist: 3,331 sq m
U: 7,35 m

Flur Bewegungsräume
0.38

A ist: 24,407 sq m
U: 24,935 m

Treppe 3
0.39

A ist: 14,482 sq m
U: 17,406 m

Fernwärme
0.40

A ist: 14,922 sq m
U: 15,49 m

Flur Küche
0.42

A ist: 5,67 sq m
U: 9,54 m

Anlieferung Küche
0.43

A ist: 9,017 sq m
U: 12,641 m

Ausgabeküche
0.44

A ist: 48,412 sq m
U: 34,6 m

Wäsche
0.48

A ist: 9,648 sq m
U: 13,025 m

Flur Verwaltung
0.49

A ist: 37,797 sq m
U: 44,521 m

BMZ
0.23

A ist: 4,386 sq m
U: 9,43 m

RB WC
0.24

A ist: 7,527 sq m
U: 11,235 m

Lebensmittel Lager 1
0.41

A ist: 10,812 sq m
U: 13,17 m

Personal WC
0.36

A ist: 2,832 sq m
U: 7,19 m

WC Damen
0.12

A ist: 2,334 sq m
U: 6,111 m

Drucker
0.10

A ist: 0,897 sq m
U: 3,88 m

"Treff Lise" Arbeiten
0.06

A ist: 12,235 sq m
U: 14,35 m

Büro 1
0.28

A ist: 16,281 sq m
U: 17,284 m

Archiv/Kopierer
0.31

A ist: 12,894 sq m
U: 16,11 m

Büro 3
0.30

A ist: 16,263 sq m
U: 17,27 m

Büro 2
0.29

A ist: 16,263 sq m
U: 17,27 m

Umkleide Küche
0.45.1

A ist: 4,757 sq m
U: 9,03 m

Putzmittel Master
0.46

A ist: 10,094 sq m
U: 13,094 m

Lebensmittel Lager 2
0.47

A ist: 9,734 sq m
U: 12,548 m

Sanitär Küche
0.45.2

A ist: 4,379 sq m
U: 8,825 m

Familienküche
0.17

A ist: 12,367 sq m
U: 15,492 m
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TRH 1, TL 2
9 Stg.
15,6/30,0 cm

TRH 1, TL 1
9 Stg.
15,6/30,0 cm

TRH 3, TL 2
9 Stg.
15,6/30,0 cm

TRH 3, TL 1
9 Stg.
15,6/30,0 cm

Pos. T1 - Treppenlauf
D = 18 cm

Pos. T1 - Treppenlauf
D = 18 cm

TRH 2, TL 2
9 Stg.
15,6/30,0 cm

TRH 2, TL 1
9 Stg.
15,6/30,0 cm

Unterlaufschutz

UnterlaufschutzUnterlaufschutz

13,04 23,59 18,17 13,01

25
,3

2

Hauptzugang

Gartenzugang

Zugang Garten-WC

Abstreifgitter
entwässert-LA

Abstreifgitter
entwässert-LA

Abstreifgitter
entwässert-LA

A
bs

tre
ifg
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er

en
tw

äs
se

rt-
LA

Abstreifgitter
entwässert-LA

Abstreifgitter
entwässert-LA

Abstreifgitter
entwässert-LA

Sauberlaufmatte

Sauberlaufmatte

Sauberlaufmatte

Sauberlaufmatte

wie Pos. 431
UZ l. H. 2,135 m
15 x 25 cm

wie Pos. 431
UZ l. H. 2,135 m
15 x 25 cm

wie Pos. 431
UZ l. H. 2,135 m
15 x 25 cm

wie Pos. 431
UZ l. H. 2,135 m
15 x 25 cm

wie Pos. 431
UZ l. H. 2,135 m
15 x 25 cm

wie Pos. 431
UZ l. H. 2,135 m
15 x 25 cm

wie Pos. 470 >> 131
UZ l. H. 2,135 m
15 x 25 cm

BS-Schale
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Dateiname:

Standort:

Adresse:

Planinhalt:

Plan.-Phase:
Datum.:

Proj.-Nr.:
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1666

Lise-Meitner-Str. 1 – 3, 01169 Dresden
Gartengeschoss

HI.5516662

5-VA
24.04.2023

Fallrohr 
DN100

dafür Elektroanschlüsse für
Sockelheizungen bereitstellen

Abdeckung Gitterrost in Stahlrahmen
auf Fertigfußboden

75

4
75

1,
45

13

Feuerlöscher-
schrank 

Hohlraum

Sitznische

G
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r

HWB - hohe Armatur
50 x 38 cm
H 55 cm
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EWD 100 x 100
OK = uUKRD

EWD 350x150
OK = 7,0cm uUKRD

EWD 350x150
OK = 7,0cm uUKRD

2 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

EWD 100 x 100
OK = uUKRD

4 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

4 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

4 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

EWD 700x150
OK = 7,0cm uUKRD

EWD 700x150
OK = 7,0cm uUKRD

2 x E KB DN 100
OK = 19,0cm uUKRD

2 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

E WD 300 x 200
OK = 18,0cm uUKRD

EWD 100 x 100
OK = 7,0 cm uUKRD

3 x E KB DN 150 (vertikal)
OK = 50,0cm uUKRD E WD 450 x 150

OK = 7,0cm uUKRD

E DD 4x KB DN150

1 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

2 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

2 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

4 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

4 x E KB DN 100
OK = 7,0 cm uUKRD

E KB DN 100
OK = uUKRD

4 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

4 x E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD

EWD 250x150
OK = 8,0cm uUKRD

E KB DN 100
OK = 7,0cm uUKRD2 x E KB DN 100

OK = 7,0cm uUKRD

L
 vorhandene DD nutzen, 
 Bewehrungslage sondieren, 
 KB in freie Lagen anordnen 

L  WKB Ø 200 
 RA= 2340 

L  WKB Ø 200 
 RA= 2340 

L  WKB Ø 180 
 RA= 2430 

L  WKB Ø 180 
 RA= 2330 L  WKB Ø 180 

 RA= 2330 

L  WKB Ø 180 
 RA= 2310 

L  WKB Ø 180 
 RA= 2310 

L  WKB Ø 180 
 RA= 2310 

L  WKB Ø 180 
 RA= 2300 

Trennwand hfh Trennwand hfh

Trennwand hfh Brandwand fb+a+m

Trennwand fb

Trennwand fb

423 2,80 38

l. RH 2,525 m

niedrigere RH durch
darüberliegendes 
Geschoss
l. RH 2,485 m
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x
T0.55

1,010 2,135

l. B. 0,900 m

Aufzugsschacht
schließen

5 x E KB DN 100
OK = 7,0cm

Taster 
Türantrieb

Taster 
Türantrieb

Taster 
Türantrieb

Taster
Türantrieb

Taster 
Türantrieb

Taster 
Türantrieb

S  WKB Ø 60 

S  WKB Ø 60 

S  WD 500/100 
 UK= OKRFB 

S  WKB Ø 60 

S  WKB Ø 60 

S  WKB Ø 80 
 UK=OKRFB 

S  WKB Ø 60 
 UK=OKRFB 

S  WKB Ø 80 
 UK=OKRFB 

S  WKB Ø 100 
 RA= 2350 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2350 

S  WKB Ø 100 
 RA= 2350 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

S  WD 500/100 
 UK= OKRFB 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

 Bodenaussparung 
 200/200/200 S  WKB Ø 60 

 RA= 2500 

S  WKB Ø 100 
 RA= 2450 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2450 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2450 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2450 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2450 

S  WKB Ø 100 
 RA= 2450 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2490 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2490 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2490 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2490 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2490 

S  WD 500/100 
 UK= OKRFB 

S  WKB Ø 60 

S  WKB Ø 60 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2490 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2490 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2490 S  WKB Ø 80

 RA= 2490 

S  WKB Ø 80
 RA= 2490 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2490 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2470 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2490 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2450 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2450 

S  WKB Ø 100 
 RA= 2450 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2490 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2490 

SL  DD 3450/300 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2470 

S  Bodenaussparung 
 200/200/200 

S  WKB Ø 60 
 RA= 2470 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

S  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

SH
 vorhandene DD nutzen, 
 Bewehrungslage sondieren, 
 KB in freie Lagen anordnen 

S  DD 175/100 

S
 vorhandene DD nutzen, 
 Bewehrungslage sondieren, 
 KB in freie Lagen anordnen 

SL
 vorhandene DD nutzen, 
 Bewehrungslage sondieren, 
 KB in freie Lagen anordnen 

SH
 vorhandene DD nutzen, 
 Bewehrungslage sondieren, 
 KB in freie Lagen anordnen 

SH
 vorhandene DD nutzen, 
 Bewehrungslage sondieren, 
 KB in freie Lagen anordnen 

S
 vorhandene DD nutzen, 
 Bewehrungslage sondieren, 
 KB in freie Lagen anordnen S

 vorhandene DD nutzen, 
 Bewehrungslage sondieren, 
 KB in freie Lagen anordnen 

S
 DD 400/150 
 Lage nach Fertigteilplanung prüfen 
 ggf. anpassen 

S  DD 700/180 

S  DD 700/180 

SL  DD 3450/300 

S  DD Ø 150 

S  DD Ø 150 

H  WKB Ø 60 
 UK=OKRFB 

H  WKB Ø 80 
 UK=OKRFB 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2450 

H  WKB Ø 100 
 RA= 2350 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2370 H  WKB Ø 60 

 RA= 2370 

H  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 80 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 80 
 RA= 2500 

H  WD 550/100 
 UK= OKRFB 

H  WKB Ø 80 
 RA= 2500 

SH  WD 1160/100 
 UK= OKRFB 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2450 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2470 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2470 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 100 
 RA= 100 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 80 
 RA= 2490 

H  WD 550/100 
 UK= OKRFB 

H  WKB Ø 80 
 RA= 2470 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2470 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2490 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2490 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 H  WKB Ø 60 

 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2470 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2470 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2450 

 WKB Ø 100 
 RA= 100 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2450 

HS  DD 700/180 

H  DD 175/100 

HSL  DD 2010/1150 

H  DD 175/100 

H  DD 175/100 

H  DD 175/100 

H  DD 175/100 

H  DD 175/100 

H  DD 175/100 

H  DD 100/175 

H  DD 175/100 

H  DD 175/100 

H  DD 175/100 
H  DD 175/100 

H  DD 175/100 

HS  DD 700/180 

H  WKB Ø 60 
 RA= 2500 

Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm

Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm

Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm
Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm

Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm
Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm

Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm

Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm

Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm

Bestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mmBestandsdurchbruch verwenden

oder 2x KB ø60 mm
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E DD 4x KB DN150

Monitor 
schwenkbar

Höhe Anschluss
1860 mm von OK FFB

10 mm Radius Kantenprofile 
an allen Raumecken
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Pos. S7 - StB-Stütze 
L = 2.835 mm
B x T = 24 x 46 cm

Vordach/Unterschnitt

Vordach/Unterschnitt

Pos. S9 - StB-Pfeiler
L = 2.660 mm
B x T = 24 x 35 cm wie Pos. S9 

wie Pos. S9 wie Pos. S9 

1,
21

5
1,

21
5

Pos. S10 - St-Stütze, rund
L = 1.800 mm
S235 MSH rund, 33,7-4
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10 mm Radius Kantenprofile 
an allen Raumecken
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F90 Koffer
Kältemittelleitung 
20 x 20 cm

L  WD 1150 x 500 
 OK= OKRD Küche 

Standortverwalter

Datum

DWG- Dateiname

Architekten

Darstellung
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Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Projekt

Tel. 488 38 21,  Fax 488 38 17PF 120020  01001 Dresden 

Planungsphase
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Fax:
E-Mail:

Höhenbezug

Zeichnungscode

Übersichtsplan

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner Fachplaner Fachplaner Fachplaner

Bl.- Größe Bl.-Nr.

Datum Unterschrift

Fachplaner

Tel.:
Fax:
E-Mail:

PDF- Dateiname

Ausführungsfirma Revision/Montageplanung:

OKFB EG ± 0,00 m = 172,75 m ü. NHN

GR GG_1000_VA

1666 - Kita Lise-Meitner-Straße
Lise-Meitner-Straße 1 - 3, 01169 Dresden

Umbau, Modernisierung und Erweiterung

EB Kita

5 - Ausführungsplanung

Grundriss
Gartengeschoss

1666_001_5_G00_1000_VA

1666_001_5_G00_1000_VA

1:100 24.04.2023

LW HI.5516662

A1 lang (1.090 mm) A_1000_VA

KKS

Angegebener Maßstab gilt nur bei Ausgabe in original Blattgröße ! 
Alle Maße sind vor Ausführung am Bau durch den Auftragnehmer  eigenverantwortlich zu prüfen, Unstimmigkeiten sind der  Bauleitung sofort mitzuteilen. 
Alle Ein-/Aufbauten sind vor Produktion/Einbau hinsichtlich  Konstruktion, Oberflächen und Anschlüssen mit der Bauleitung  abzustimmen. 
Der Plan ist im Original farbig!
Erstellt die Ausführungsfirma oder deren Subunternehmer eigene Schwarz-Weiß-Kopien, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen.
Gültig nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und sonstiger Fachplaner
Sofern nicht gesondert angegeben, beziehen sich alle absoluten Höhenangaben (BRH, Sturzhöhe, etc.) auf OK FFB.
Angabe BRH bezieht sich auf OK Fensterbank innen!

Bemerkungen:

Raumstempel

Türstempel

Höhenkote in m

T0.01
1,01 m x 2,13 m
T30 RDS

Nummer
Maße B x H
Anforderungen

Oberflächenstempel

Legende:

Gruppenraum
1.24

45,0 qm
45,0 m

A:
U:

Raumbez.
Raumnr.

Ist - Fläche
Ist - Umfang

W1

W
4

2,
00

W3

W
2 D1

F1

Deckenoberfläche FußbodenoberflächeWandoberflächen

OK Fliesen-
spiegel

Fensterstempel

F0.01
1,01 m x 2,13 m
BRH 0,90 m

Nummer
Maße B x H
Brüstungshöhe
Anforderungenfestverglast

OKRD + 13,55 m

OKRD + 10,61 m
UKRD + 10,41 m

OKFFB + 10,79 m

UKRD + 13,35 m
UKFD + 12,85 m

OKFFB + 13,75 mSchnitte/Ansichten:

Grundrisse:

Bestand
Abbruch
Neubau

Stahlbeton
Mauerwerk
Estrich/Magerbeton
Dämmung
Trockenbau
Putz
Holz
Stahl
Naturstein
Gelände
Kies
Betonfertigteil
Brettstapelholz
Sauberlauf/Gitter

Bestandswand
Materialschraffuren

Deckendurchbruch
Durchbrüche

Bodendurchbruch
Wanddurchbruch
Wandschlitz

DD
BD
WD
WS

Kernbohrung DeckeKBD
Kernbohrung BodenKBB

UnterkanteUK
OberkanteOK
UnterzugUZ
BrüstungshöheBRH
RohdeckeRD
FertigdeckeFD
FertigfußbodenFFB
RevisionsöffnungRO
Bewegungsfuge EstrichBF
Schwindfuge EstrichSF
Lichte HöheLH

Tür T30

Verglasung G30

Rauchschutz, selbstschl.

Tür dichtschließend

T30

G30

RDS

D

Tür im Betrieb offenIBO
FreilaufschließungFLS

Tür T90T90

Brandwand

feuerhemmend (F30)
hochfeuerhemmend (F60)
feuerbeständig (F90)

BW

fh
hfh
fb

TrennwandTW

Abkürzungen

Brandschutz

Tür dicht selbstschl.DS

Decke
Oberflächenstempel

Fußboden

Fensterstempel

Wände

Anzahl Flügel2FL
GlastypGT1
Sonnenschutz außenSO

InsektenschutzIS
BrandschutzanforderungF30

Blendschutz innenBS

AHG
Abhangdecke GK, Akustik
Abhangdecke GK, Akustik, Nassraum
Abhangdecke GK, F90

Sichtbeton, gestrichen

Abhangdecke GK
AHA
AHN
AHF

BGe

Estrich, 2K-BeschichtungBGe

Fliesen, Nassraum
Linoleum
Linoleum, Beanspruchung Sport

Sauberlaufmatte

Fliesen, Feuchtraum
Fliesen

SLM
FLI
FLF
FLN
LIN
LIS

Vlies, gestrichenVLI
Vlies, gestrichen, Nassraum VLN
FliesenFLI
Sichtbeton, gestrichenBGe
Trockenbau, gestrichenTGe
GlaselementGLA

Durchbruch ELT
Durchbruch Heizung
Durchbruch Lüftung
Durchbruch Sanitär

Abhangdecke HygieneAHH

SichtbetonBSi

SichtbetonBSi

Unterkonstruktion Fassade
Holz 160x80
Holz 120x120/60x120
Holz 180x200/160x200
Brandriegel 

Gins
te

rs
tra

ße

Lise-Meitner-Straße

I

I

I

III

IV

IV
III

nur zu
r A

uschreibung
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