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Index Datum Änderungen Bearbeiter
B

A

-

24.01.2024

24.01.2024

19.10.2023

Anpassung Bauzaun an Böschungsverlauf; Anpassung Amphibien-/Reptilien-Schutzzaun

Einarbeitung Amphibien-/Reptilien-Schutzzaun

Einarbeitung Gerüst

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

700x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:250

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!
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Index Datum Änderungen Bearbeiter
E

D

C

B

19.09.2024

29.05.2024

08.04.2024

26.03.2024

Änderung Aufschlagrichtung Tür

Anpassung Größe Deckendurchbrüche Südhaus

Anpassung Größe Deckendurchbrüche Nordhaus

Anpassung Durchbrüche und Türbreite an Prüfstatik

Einarbeitung Bodenabläufe Terasse

Anpassung Terassenentwässerung

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_GR_UG_00_E_F

Ersteller

841x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:100

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!
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OK Lichtschacht
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OK Lichtschacht
141,63
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OK Lichtschacht
141,63
UK Lichtschacht
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OK Lichtschacht
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139,95
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139,90

-3,85
-4,35

75,00°

105,00°

72,29°

88,02°

100,00°

80,00°

91,98°

107,71°

95,00°

91,98°

70,30°

109,70°

W
AG

K 
09

b

W
AG

K 
09

b

WAGK 06b

WAGK 06b

W
AG

K 
03

b

W
AG

K 
03

b

WAGK 06b W
AG

K 
09

b

W
AG

K 
09

b

E DD 25/80

H WD 35/15UK = -0,57

E WD 75/28UK = -0,70

ARC DD 13/13

ARC DD 13/13

E WD 30/10
UK = -1,20

FA 03f

FA 01p

FA 03h

FA 03h

FA 03h

FA 03h

FA 01p

FA 01q

FA 03f

FA 01h
FA 01h

FA 01h

FA 01h

FA 01hS KBZ 16/16UK= -0,78

S KBZ 29/29UK = -0,84

S KBZ 16/16UK = -0,63

S KBZ 16/16UK = -0,98S KBZ 35/35UK = -1,09

S KBZ 35/35UK = -1,15

S KBZ 69/38UK = -0,98

S KBZ 16/16UK = -0,50

S KBZ 29/29UK = -0,82

S H KBZ 22/136

S H KBZ 25/48

S H KBZ 29/29

S KBZ 18/18

S H KBZ 18/18

S KBZ 16/16UK = -0,98

S WKB 35/35UK = -1,22

S KBZ 29/29UK = -1,09

S KBZ 24/24UK = -0,97S KBZ 24/24UK = -0,96

S KBZ 18/18
S KBZ 46/15UK = -2,52 S KBZ 20/20UK = -3,74

S KBZ 29/29UK = -1,28

S KBZ 16/16UK = -0,63

S KBZ 16/16UK = -0,78

S DD 100/22

S KBZ 29/29UK = -0,84

S H KBZ 30/18

S KBZ 23/23
UK = -1,13

S KBZ 18/18
UK = -1,11

S KBZ 20/20
UK = -1,37

S KBZ 20/20
UK = -1,12

S KBZ 20/20
UK = -1,10

H KBZ 35/16
UK = -0,70

H KBZ 35/16
UK = -0,70

S KBZ 30/16
UK = -0,87

H KBZ 35/16
UK = -1,13

K KBZ 30/16
UK = -1,10

S KBZ 20/20
UK = -1,07

K KBZ 30/16
UK = -1,13

S KBZ 20/20

S KBZ 18/18
UK = -0,79

K KBZ 30/16
UK = -1,01

REVI 60/60UKüFF = 0,30

REVI 40/40UKüFF = 0,10

REVI 30/30UKüFF = 0,10
REVI 40/40UKüFF = 1,85REVI 40/40UKüFF = 0,10

 FA 08

 FA 08
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S KBZ 15/15

H K WD 30/10
UK = -0,90

S KBZ 22/22

K DD 10/20

FA 01h

FA 03f

 FA 07

E WD  70/20RAüFF = 3,13

E WD 30/20RAüFF = 3,13

S KBZ 20/20

 FA 08

S WKB Ø15RAüFF = 3,15

S WKB Ø10RAüFF = 3,30

REVI 20/20UKüFF = 0,10

ARC DD 13/13

ARC DD 13/13

UK Sturz üFFB = 2,22
UK zu 0,00 = -1,63

UK Sturz üRF = 2,22
UK zu 0,00 = -1,63

S KBZ 16/16
UK = -2,80

UK Sturz üFFB = 2,22
UK zu 0,00 = -1,63

ARC DD 13/13

ARC DD Ø16

ARC DD Ø16

ARC DD Ø16

ARC DD Ø16

ARC DD Ø16
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Rolltor

Automatiktür

Pumpensumpf Seethermie
L x B x T
200 x 200 x 150

Pumpensumpf
SW-Hebeanlage
L x B x T
200 x 150 x 175
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Activity ZoneH2-U.06A:

225,02 m 2

U:

88,06 5 m

RH:

3,43 m

Bodenbelag:

Linoleum

Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

DiscoraumH2-U.07A:

107,88 m 2

U:

47,04 5 m

RH:

3,43 m

Bodenbelag:

Linoleum

Deckenbelag: Schallschutz-/ Akustik-Unterhangdecke

WaschraumH2-U.10A:

17,26 m 2

U:

20,59 m
RH:

3,43 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

SchmutzwäscheH2-U.13A:

16,19 m 2

U:
16,78 5 m

RH:

3,43 m
Bodenbelag: Linoleum

Deckenbelag: GKB-Platten

WeißwäscheH2-U.14A:

19,82 m 2

U:
20,52 5 m

RH:

3,43 m
Bodenbelag: Linoleum

Deckenbelag: GKB-Platten

HA/ Hebeanlage
V-U.01
A: 22,62 m2

U: 19,395 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Lager Werkstatt
V-U.02
A: 14,84 m2

U: 15,98 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: Anstrich

NSHV
V-U.05
A: 17,63 m2

U: 16,905 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

BMZ
V-U.04
A: 5,61 m2

U: 9,555 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Werkstatt
V-U.08
A: 27,88 m2

U: 21,79 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: Anstrich

Lager Außengeräte
V-U.07
A: 24,55 m2

U: 21,045 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: Anstrich

Trocknungsraum
V-U.09
A: 28,85 m2

U: 22,105 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: Anstrich

WC Mä
H2-U.02
A: 9,39 m2

U: 12,415 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

PuMi
H2-U.12A:

12,90 m 2
U:

15,56 5 m
RH:

3,43 m
Bodenbelag: Fliesen

Deckenbelag: Anstrich

Lager
H1-U.01
A: 24,34 m2

U: 19,815 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag
Deckenbelag: Anstrich

Lager
H1-U.02
A: 31,68 m2

U: 23,36 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag
Deckenbelag: Anstrich

Fahrräder
H1-U.04
A: 120,44 m2

U: 50,325 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Heizung
H1-U.03
A: 42,89 m2

U: 35,83 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Lüftung
H1-U.05
A: 125,27 m2

U: 58,795 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Flur 2
H1-U.94
A: 62,08 m2

U: 65,255 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag
Deckenbelag: Anstrich

Treppenhaus 3H2-U.91A:
32,68 m 2

U:
23,95 m

RH:
3,85 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Treppenhaus 2
H1-U.92
A: 14,28 m2

U: 15,805 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

SiBel
V-U.06
A: 6,72 m2

U: 10,38 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

AufzugH2-U.93A: 4,17 m 2U: 8,36 mRH: 4,95 mBodenbelagDeckenbelag: -

SportgerätelagerH2-U.09A:
29,57 m 2

U:
22,77 5 m

RH:
3,43 m

Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich

StuhllagerH2-U.08A:
22,38 m 2

U:
20,10 5 m

RH:
3,43 m

Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich

Aufzug
H1-U.93
A: 4,04 m2

U: 8,20 m
RH: 4,95 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Technik PV
V-U.03
A: 14,80 m2

U: 15,87 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Treppenhaus 4H2-U.92A:
15,06 m 2

U:
16,36 5 m

RH:
3,85 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Flur 3
V-U.91
A: 17,92 m2

U: 26,845 m
RH: 3,46 m
Bodenbelag
Deckenbelag: Anstrich

TF
H2-U.05
A: 3,55 m2

U: 12,855 m
RH: 3,60 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

WC Ju
H2-U.04
A: 7,57 m2

U: 11,105 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Vorraum WC Mä
H2-U.01
A: 6,25 m2

U: 10,01 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Vorraum WC Ju
H2-U.03
A: 6,06 m2

U: 9,85 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Flur 4
H2-U.94A:

9,26 m 2

U:

14,55 m

RH:

3,43 m

Bodenbelag:

Linoleum

Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

Flur 1
H1-U.95
A: 8,27 m2

U: 11,74 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag
Deckenbelag: Anstrich

WC rollstuhlgerecht
H2-U.11A:

7,41 m 2

U:

11,01 m
RH:

3,43 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten
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ARC REVI  60/60UKüFF = +0,15

H DD 45/45

L WD 55/35UK = -0,77

H WD 30/13UK = -0,55

E WD 40/20UK = -0,62

H DD 15/30

S DD 22/80

S DD Ø 16

S DD 25/15

S DD Ø 30

S DD 25/15

S DD Ø 20
S H DD 65/20

E DD 60/20

S DD 25/15

S DD 25/15

L DD 180/50

H DD 25/15

H DD 35/15

E DD 80/20

S DD 15/25

S DD 20/60

E DD 30/80

S DD 20/100

S DD Ø 20

S DD Ø 16

S DD Ø 20

S DD Ø 20

S DD Ø 16

E WD 60/20UK = -0,72

E WD 30/20UK = -0,72

E WD 30/20UK = -0,72

E WD 70/20UK = -0,72

E WD 30/20UK = -0,62 E WD 70/28UK = -0,70
H WS 30/217/13UK = -3,17

S H WD 56/15UK = -0,57

S H WD 82/30UK = -0,85

E WD 70/20UK = -0,72

E WD 30/20UK = -0,72

S DD 25/15

S H WD 82/30UK = -0,85

L WD Ø 26RA = -0,92

L WD Ø 20RA = -0,91

S H WD 82/30UK = -0,85

L WD Ø 26RA = -0,67

E WD 70/20UK = -0,72

E WD 30/20UK = -0,72

S H WD 82/30UK = -0,85

S DD Ø 20

S DD Ø 20

S L WD  30/60UK = -1,22

L WD Ø 26RA = -0,67

E WD 70/20UK = -0,72

E WD 30/20UK = -0,72

E Futterrohr InnenØ15
RA = -1,08

S Futterrohr InnenØ30
UK = -1,13

S Futterrohr InnenØ15
RA = -1,12

S Futterrohr InnenØ 30
RA = -1,02

E K Futterrohr InnenØ10
RA = -1,10

E K Futterrohr InnenØ10
RA = -1,10

E WD 30/20UK = -0,72

E WD 70/20UK = -0,72

L WD Ø 20RA = -1,07

S H WD 100/30UK = -0,85
H S E WD 90/53UK = -0,95

E WD 67/28UK = -0,70

H WS 30/13/35UK = -4,02
L WD 50/25UK = -1,20

S H WD 45/10UK = -1,10

H WD 45/15UK = -1,07

H WS 48/13/85UK = -4,02
H WS 25/13/310UK = -4,02

E WD 20/28UK = -0,70

S WD 45/20UK = -1,15

S H WD 130/35UK = -0,98

L WD 80/57UK = -0,99

L WD 80/60UK = -1,02

L WD 70/50UK = -0,92

L WD 55/35UK = -0,77

S WD 25/10UKüFF = 3,25

S WKB Ø10RAüFF = 3,04
S WKB Ø10RAüFF = 3,25

S WKB Ø10RAüFF = 3,30

L WKB Ø17RAüFF = 2,78
L WKB Ø17RAüFF = 2,91

S WKB Ø18RAüFF = 2,89

L WKB Ø20RAüFF = 2,83

L WKB Ø26RAüFF = 2,86

E WD 67/20UKüFF = 3,13

L WKB Ø20RAüFF = 2,73E WD 20/20UKüFF = 3,13S WD 45/20UKüFF = 2,70

S WD 60/20UK = -0,91

S WD 45/20UKüFF = 2,70

E WD 29/20UKüFF = 3,15
S WKB Ø18RAüFF = 3,09

E WD 77/20UKüFF = 3,15

S WKB Ø18RAüFF = 3,05

L WKB Ø23RAüFF = 2,86

S WD 30/20UKüFF = 3,17

S WD 30/20UKüFF = 3,16

S WD 30/50UKüFF = 2,62

S WD 50/30UKüFF = 3,05

S Futterrohr InnenØ15
RA = -1,26

S Futterrohr InnenØ30
RA = -1,50

S Futterrohr InnenØ15
RA = -1,26

E WD 110/20UK = -0,72

S WKB Ø 15
RA = -1,62

S WKB Ø 10
RA = -1,62

E WD 110/20
UK = -0,72

H WD 25/10
UK = -0,97

L WD Ø 22
RA = -1,06 L WD Ø 22

RA = -0,50

H WD 20/15
UK = -0,54

E WD 110/20
UK = -0,72

E WD 30/20
UK = -0,72

E WD 70/20
UK = -0,72

E WD 15/18
UK = -0,57

L WD Ø 20
RA = -0,49

E WD 15/18
UK = -0,57

E WD 70/20
UK = -0,72

E WD 30/20
UK = -0,72

E Futterrohr InnenØ15
RA= -0,87

E Futterrohr InnenØ15
RA = -0,87

E Doppel-Dichtpackung HSI 150
RA = -0,75

E Doppel-Dichtpackung HSI 150
Paket 1 x 4
RA = -3,60/ -3,39/ -3,18/ -2,97

E WD 30/20
UK = -0,72

E WD 70/20
UK = -0,72

E WD 30/20
UK = -0,72

L WKB 90/70
UK = -1,12

L WKB 90/70
UK = -1,12

L WD 90/70
UK = -1,09

L WD 90/70
UK = -1,09

E WD 15/23
UK = -0,62E WD 15/23

UK = -0,62

L WD Ø 20
RA = -1,06

L WD 100/70
UK = -1,09

L WD 100/70
UK = -1,09

H DD 15/15

S H WD 151/35
UK = -0,95

S H WD 75/15
UK = -1,14

S H DD 80/20

H DD 15/30

E WD 20/10
UK = -1,00

S WD 46/15
UK = -0,89

S WD 55/15
UK = -1,12

S DD 22/80

S DKB Ø 20

S DKB Ø 16

L DD 26/52

L WD 75/26
UK = -1,32

E WD 170/25
UK = -1,17

H K WD 80/25
UK = -1,27S WD Ø 25

RA = -1,07

H K WD 50/10
UK = -0,85H K WD 50/10

UK = -0,85

H WD 28/11
UK = -1,55

L WD 90/80
UK = -1,61

H L S DD 20/40

S H DD 30/145

L DD 60/70

L DD 60/70

S DD 110/30

L WD 90/80
UK = -1,58

L WD Ø 110
RA = -3,02

L WD Ø 110
RA = -3,02E K WKB Ø 10

RA = -1,05
E K WKB Ø 10
RA = -1,05

S WKB Ø 30
RA = -1,13

E WD 67/20
UK = -0,72

E WD 37/20
UK = -0,72

E WD 30/20
UK = -0,72

H K WD 80/25
UK = -1,27

H WD 120/25
UK = -1,17

L WD 75/26
UK = -1,32S WD Ø 25

RA = -1,06

S WD 55/15
UK = -1,12

S WD 50/15
UK = -0,78

S WKB Ø 15
RA = -1,38

S WD 35/10UKüFF = 2,75

E WD 30/20
UK = -0,72

H WS 86/85/13UK = -4,02

ARC DD 13/13

FA 01i

FL
Q r(5,5) = 2,8 l/s

FL
Q r(5,5) = 4,6 l/s

FL
Q r(5,5) = 5,3 l/s

FL
Q r(5,5) = 2,8 l/s

FL
Q r(5,5) = 5,2 l/s

FL
Q r(5,5) = 2,5 l/s

FL
Q r(5,5) = 1,2 l/s

Wandeinbauschrank
Außenarmatur/ ELT

Wandeinbauschrank
Außenarmatur/ ELT

Kajaks
V-U.10
A: 149,47 m2

U: 60,29 m
RH: 3,26 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

1.1

1.1

2.D

2.D

E

E

H

H

A

BT01-0.01-T01

BT01-0.01-F01

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF

 

Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer
11.1 der SächsBeBauR

Beherbergungsraum barrierefrei und
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen
nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR

Flurstücksgrenze

Baugrenze gemäß B-Plan

-0,10

±0,00

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

RR Regenrohr

UZ Unterzug

UHD Unterhangdecke

OK Oberkante

UK Unterkante

RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

li. RH Raumhöhe bis UK Unterhangdecke

FF Fertigfußboden

RF Rohfußboden

RD Rohdecke

FD Fertigdecke

BP Bodenplatte

FU Fundament

GKB Gipskarton-Bauplatte

GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte

VSG Verbundsicherheitsglas

ESG Einscheibensicherheitsglas

GLA Glasausschnitt

FG Festverglasung

RC2 Einbruchhemmung,
 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz
BMA Brandmeldeanlage

RW Rettungsweg

ÖRA  Öffnung zum Rauchabzug

EI 30 Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in
 Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind
 Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden

Neubau  LPH 5
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

B

R

RT

N



Index Datum Änderungen Bearbeiter
D

C

B

29.05.2024

08.04.2024

26.03.2024

Anpassung Größe Deckendurchbrüche Nordhaus

Anpassung Durchbrüche und Türbreite an Prüfstatik

Anpassung Anpassung Wanddurchbrüche Küchenbereich

Änderung/ Entfall Aussparungen

Anpasung Aufzug an Werkplanung

Zugang UV-ELT, WC Damen

Günther Doreen

Günther Doreen

Günther Doreen

Günther Doreen

Günther Doreen

Günther Doreen

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.
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841x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:100

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!
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Türtaster

WC/ DUH2-0.08A:

3,50 m 2

U:

7,50 m
RH:

3,46 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

PausenraumH2-0.07A:

19,11 m 2

U:

17,87 m

RH:

3,46 m

Bodenbelag:

Linoleum

Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

GetränkelagerH2-0.31A:
7,93 m 2

U:
11,82 5 m

RH:
3,46 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

SpülkücheH2-0.36A:

19,30 m 2

U:

20,41 5 m

RH:

3,46 m

Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: Metall-Systemdecke, Raster

SpeisesaalH2-0.06A:

231,76 m 2

U:

106,88 5 m

RH:

3,46 m

Bodenbelag:

Linoleum

Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

Büro
H1-0.01
A: 24,06 m2

U: 19,81 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

WC rollstuhlgerecht
H1-0.02
A: 7,70 m2

U: 11,37 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

PuMi
H1-0.03
A: 6,16 m2

U: 10,485 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Foyer
V-0.82
A: 320,06 m2

U: 129,97 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

Lager Schulung
H1-0.04
A: 6,93 m2

U: 10,925 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich

Tagung
H1-0.08
A: 88,42 m2

U: 38,96 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

UV Elt
H1-0.05
A: 6,11 m2

U: 12,105 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: -

WC Mä
H2-0.02
A: 9,39 m2

U: 12,415 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

WC Ju
H2-0.04
A: 7,57 m2

U: 11,105 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

UmkleideH2-0.10A:

4,91 m 2

U:

8,94 m
RH:

3,46 m
Bodenbelag: Linoleum

Deckenbelag: GKB-Platten

UmkleideH2-0.11A:

4,91 m 2

U:

8,94 5 m
RH:

3,46 m
Bodenbelag: Linoleum

Deckenbelag: GKB-Platten

WC/ DUH2-0.09A:

3,50 m 2

U:

7,50 m
RH:

3,46 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

Schulung
H1-0.06
A: 125,42 m2

U: 49,13 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

Flur 1
H1-0.94
A: 24,36 m2

U: 29,58 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

Treppenhaus 3H2-0.91A:
33,52 m 2

U:
24,21 5 m

RH:
3,85 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Treppenhaus 1
H1-0.91
A: 31,63 m2

U: 23,34 m
RH: 3,85 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Windfang
V-0.81
A: 9,16 m2

U: 12,11 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

TF
H2-0.12A: 4,61 m 2U: 8,75 5 mRH: 3,63 mBodenbelagDeckenbelag: -

TF
H1-0.07
A: 8,50 m2

U: 17,075 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Flur 2
H1-0.94A:

6,53 m 2

U:
12,91 5 m

RH:

3,46 m
Bodenbelag:

Fliesen
Deckenbelag: GKB-Platten

AufzugH2-0.93A: 4,17 m 2U: 8,36 mRH: 3,85 mBodenbelagDeckenbelag: -

Anlieferung Wäsche
H2.0.96A:

4,33 m 2
U:

9,26 5 m
RH:

3,73 m
Bodenbelag: Fliesen

Deckenbelag: Anstrich

Aufzug
H1-0.93
A: 4,04 m2

U: 8,195 m
RH: 3,85 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

KonservenlagerH2-0.38A:
4,38 m 2

U:
8,46 m

RH:
3,46 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

TrockenlagerH2-0.37A:
4,43 m 2

U:
8,51 5 m

RH:
3,46 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Produktionsküche
H2-0.35A:

40,03 m 2

U:

31,24 5 m

RH:

3,46 m

Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: Metall-Systemdecke, Raster

Flur 3
H2-0.95A:

10,62 m 2
U:

18,78 m
RH:

3,46 m
Bodenbelag: Fliesen

Deckenbelag: Anstrich

AnlieferungH2-0.30A:
10,12 m 2

U:
12,76 m

RH:
3,46 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Büro KücheH2-0.39A:
4,27 m 2

U:
8,33 5 m

RH:
3,46 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Treppenhaus 4H2-0.92A:
15,06 m 2

U:
16,36 5 m

RH:
3,85 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

TF
H2-0.05
A: 3,55 m2

U: 12,855 m
RH: 3,60 m
Bodenbelag: staubbindender Anstrich
Deckenbelag: -

Vorraum WC Mä
H2-0.01
A: 6,25 m2

U: 10,01 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Vorraum WC Ju
H2-0.03
A: 6,06 m2

U: 9,85 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Terrasse
V-0.83
A: 182,08 m2

U: 106,80 m
Bodenbelag: Fliesen rechteckig

NK Fleisch/ Wurst
H2-0.32A:

5,00 m 2U:
9,00 mRH: 3,58 mBodenbelagDeckenbelag: -TK-KühlzelleH2-0.34A: 7,55 m 2U: 13,16 mRH: 3,58 mBodenbelagDeckenbelag: -

NK GemüseH2-0.33A: 5,42 m 2U: 9,34 mRH: 3,58 mBodenbelagDeckenbelag: -

Außentreppe
V-0.91
A: 51,32 m2

U: 31,805 m
Bodenbelag: Fliesen rechteckig

Verwaltung
H1-0.03a
A: 10,67 m2

U: 13,215 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke
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ARC REVI  60/60
UKüFF = +0,10

ARC REVI  60/60
UKüFF = +2,30

S DD 60/20

S DD 20/60

S DD 20/70

S DD 60/20
L DD 22/22

S DD Ø 16

S DD 60/20

S DD 25/90

H DD 35/15 S DD 60/20
S DD 60/20

S L DD 60/18 E DD 80/20

S DD 60/20

S DD 20/70

S DD 60/20
S DD 60/20

S DD 60/20

S DD 20/80

S DD 60/20

S DD 20/50

L DD 60/50

S DD 25/75

S DD 20/60

S DD 20/70

E DD 80/25

S DD 65/18

L DD 20/20

S DD 25/106

S H DD 20/130S DD 20/95

E DD 70/20

L DD 20/45

S DD 20/85

S DD 20/65

S DKB Ø 18
S H DD 65/17

S DD 15/65

S DD 15/80

H DD 35/15

L DD 22/22
S H K WD 115/20
UK = 3,08

E WD 30/15
UK = 3,28

S H WD 57/17
UK = 3,26

L WD 76/40
UK = 3,03

L WD 76/40
UK = 3,03

E WD 90/25
UK = 3,18

S KBZ 43/29
UK = 2,97

E H WD 120/25
UK = 3,05

E WD 30/20
UK = 3,23

H WS 71/85/13
UK = -0,17

L WKB Ø22
RAüFF = 3,26

L WD 100/40
UKüFF = 2,98

L WD 76/40
UKüFF = 2,98

H S K WD 130/20
UKüFF = 3,08

L WD 21/21
UKüFF = 3,02

E WD 30/25
UKüFF = 3,13

L WD 24/27
UKüFF = 3,01

L WD 27/27
UKüFF = 2,99

E WD 20/15
UKüFF = 3,23

E WD 15/15
UKüFF = 3,23
L WD 24/24
UKüFF = 3,03

E WD 20/15
UKüFF = 3,23

S WD 51/15
UKüFF = 3,12

S WD 51/15
UKüFF = 3,12

S WKB Ø18
RAüFF = 3,09

L WD Ø20
RA = 3,28

E WD 30/10
UK = 3,30

E WD 30/10
UK = 3,30

E WD 30/15UK = 3,21

E WD 15/15UK = 3,31

E WD 60/28UK = 3,18

H WS 71/85/13UK = -0,17

S KBZ 30/30UK = 3,03

H WD 40/15UK = -0,17

H WD 40/15UK = 3,11

L WD 55/25UK = 3,03

S WD 55/20UK = 3,26

L WD Ø20RAüFF = 3,05

E WD  15/15UKüFF = +3,28

E WD  60/25UKüFF = +3,13

L WD Ø23RAüFF = 3,12

S WD  55/10UKüFF = +3,25S H WD  50/25UKüFF = +3,03
L WD Ø20RAüFF = 3,00

L WD Ø28RAüFF = 3,00 S H WD  45/10UKüFF = +3,03

S H WD  45/13UKüFF = +3,20

E WD  15/15UKüFF = +3,23

E WD  60/25UKüFF = +3,13

S WD 40/15UK = 3,02

E WD 30/20UK = 3,13

L WD 45/30UK = 2,96

L WD Ø26RA = 3,15

L DD 22/22

L WD 55/35UK = 2,99

S WD 70/22UK = 3,12

L WD 90/46UK = 3,00

L WD 90/46UK = 3,00

L WD Ø40RA = 3,20
S WD 40/15UK = 3,31

H WS 71/85/13UK = -0,17

S WD 18/28UK = 3,03

E WD 80/20UK = 3,26

L DD 25/45S DD 20/20 S WD 18/28UK = 3,03

L WD Ø20RA = 3,13

S WD 40/15UK = 3,31

S WD 18/28UK = 3,03

S WD 30/13UK = 3,33

L WD Ø32RA = 3,21

S KBZ 26/28UK = 2,99
S WD 50/21UK = 3,25

S WD 50/21UK = 3,25

S KBZ 25/28UK = 2,99
H WS 48/85/13UK = -0,17

S WD  60/28UKüFF = +3,10

L WD Ø30RAüFF = 2,98

L WD Ø32RAüFF = 3,26

E WD  15/15UKüFF = +3,21

L WD  80/67UKüFF = +2,73

L WD  80/67UKüFF = +2,73L WD Ø20RAüFF = 2,93

L WD Ø20RAüFF = 2,91

E WD  15/15UKüFF = +3,21

E WD  15/15UKüFF = +3,21

L WD Ø20RAüFF = 3,03

E WD  15/15UKüFF = +3,21

L WD  80/67UKüFF = +2,73

L WD  80/67UKüFF = +2,73

E WD  15/15UKüFF = +3,21

E L WD  98/35UKüFF = +3,05
E L WD 103/41UK = 3,05

E WD 15/15UK = 3,21

L WD 80/70UK = 2,76

L WD  80/67UKüFF = +2,73

E WD  15/15UKüFF = +3,21

L WD  80/67UKüFF = +2,73

S WKB Ø18RAüFF = 2,93
L WD Ø20RAüFF = 3,00

S WKB Ø18RAüFF = 3,06
L WD Ø41RAüFF = 3,03

L WD Ø20RAüFF = 2,97

L WD Ø20RAüFF = 2,97S WD  35/30UKüFF = +3,07

S WKB Ø10RAüFF = 3,33

S WKB Ø18RAüFF = 3,16

L WD Ø30RAüFF = 3,22

L WD Ø35RAüFF = 2,95

E WD  30/25UKüFF = +3,13

L WD 80/70UK = 2,76

S KBZ 28/28UK = 2,93

E DD Ø 10

E DD Ø 10

E DD Ø 10

E DD Ø 10

H WS 20/235/10UK = 0,70

L WD Ø20RAüFF = 3,01

H DD 45/45

FA
 01

r

FA 01r

 EI290-S200C5

FL
Q r(5,5) = 2,3 l/s

FL
Q r(5,5) = 3,3 l/s

FL
Q r(5,5) = 3,3 l/s

FL
Q r(5,5) = 1,7 l/s

FL 80 x 80 mmQ r(5,5) = 2,8 l/s

FL 80 x 80 mmQ r(5,5) = 4,6 l/s

FL 80 x 80 mmQ r(5,5) = 4,2 l/s

FL
Q r(5,5) = 0,5 l/s

FL
Q r(5,5) = 2,9 l/s

FL
Q r(5,5) = 2,5 l/s

FL
Q r(5,5) = 2,2 l/s

FL
Q r(5,5) = 3,3 l/s

FL
Q r(5,5) = 3,4 l/s

Einbauschrank Feuerlöscher
B/ H/ T = 30/ 70/ 22 cm

Einbauschrank Feuerlöscher
B/ H/ T = 30/ 70/ 22 cm

EI 90

EI 90

EI 90 EI 90

EI 90

Feuerwehr-
Schlüsseldepot

Schlüsseltresor
Gäste DJH

Blitzleuchte

Klingeltableau

Infoscreen

Tresen Caféteria

Rezeption

Caféteria

9 S
tg.

18
5 / 2

7

HKV

Treppenhaus 2
H1-0.92
A: 14,28 m2

U: 15,805 m
RH: 3,43 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

E

E

H

H

A

BT01-0.01-T01

BT01-0.01-F01

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF

 

Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer
11.1 der SächsBeBauR

Beherbergungsraum barrierefrei und
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen
nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR

Flurstücksgrenze

Baugrenze gemäß B-Plan

-0,10

±0,00

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

RR Regenrohr

UZ Unterzug

UHD Unterhangdecke

OK Oberkante

UK Unterkante

RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

li. RH Raumhöhe bis UK Unterhangdecke

FF Fertigfußboden

RF Rohfußboden

RD Rohdecke

FD Fertigdecke

BP Bodenplatte

FU Fundament

GKB Gipskarton-Bauplatte

GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte

VSG Verbundsicherheitsglas

ESG Einscheibensicherheitsglas

GLA Glasausschnitt

FG Festverglasung

RC2 Einbruchhemmung,
 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz
BMA Brandmeldeanlage

RW Rettungsweg

ÖRA  Öffnung zum Rauchabzug

EI 30 Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in
 Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind
 Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden

Neubau  LPH 5
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

B

R

RT

N



Index Datum Änderungen Bearbeiter

C

B

A

-

29.05.2024

27.03.2024

19.12.2023

19.10.2023

Anpassung Größe Deckendurchbrüche Nordhaus

Anpassung Größe Deckendurchbrüche Nordhaus

Anpasung Aufzug an Werkplanung

Einarbeitung Schlitz- und Druchbruchsplanung

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_GR_01_00_C_F

Ersteller

841x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:100

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!
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Ausführungsplanung
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Absturzsicherung, umlaufend
Anschlageinrichtungen mit Seilsystem, horizontale Führung
Stützenabstand ≤ 15 m, Stützenhöhe 60 cm

Absturzsicherung, umlaufend
Anschlageinrichtungen mit Seilsystem, horizontale Führung
Stützenabstand ≤ 15 m, Stützenhöhe 60 cm

Bereich Brandwand

Hauptentwässerung
Q max. 0,60 l/s
mit Fallleitung DN 100

Notentwässerung als Speier

Notentwässerung als Speier

Notentwässerung als Speier

Notentwässerung als Speier

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

Kiesstreifen
Körnung 16/32
allg. Streifenbreite 50 cm
Bereich Entwässerungspunkte / Kontrollschächte - 100 cm
Höhe mind. 5 cm, max. 8 cm
max. Last Systemaufbau (Nassgewicht) 3 kN/m²

Kiesstreifen
Körnung 16/32
Streifenbreite 130 cm
Höhe max. 5 cm in Kombination mit
Glasschaumschotter
Körnung 10/63
Höhe 8 cm
max. Last Systemaufbau (Nassgewicht) 3 kN/m²

einfaches Intensivsubstrat, veridchtet
Höhe 18 cm

Intensivsubstrat, veridchtet
Höhe 18 cm

Attikaabdeckung
Dachaufbau Verbinder Dachgefälle 0%, max. Gesamtlast 3 kN/m²
Systemaufbau Retentionsdach
Intensivsubstrat
Saug- und Kapillarvlies
Retentionsbox
Trenn-, Schutz- und Speichervlies
Abdichung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1, Beanspruchungsklasse IB, Anwendungsklasse Abdichtung K2
2. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn - DO/E1  PYE KTP 300 S5
1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn - DU/E1 PYE-KTG KSP 3,5
PIR DAA dh WLG 023 Dämmplaten, beideseitig Deckschicht aus Aluminium
Elastomerbitumen-Dampfsperrsbahn  verklebt in Elastomer-Heißbitumen, sd ≥ 1500 m

EI230-S200C5

EI230-S200C5

WAGK 08a

UK Sturz üFFB = 2,22
UK zu 0,00 = 6,07

UK Sturz üFF = 2,22
UK zu 0,00 = 6,07
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L DD 25/45

E DD 30/20
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Haftmagnet, Auslösetaster

Haftmagnet, Auslösetaster

DAA 03

DAA 04

DAA 03

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt
Anleiterpunkt

ARC WD Ø13 RA = +3,75

ARC WD Ø13 RA = +3,75

Kreativecke

H2-1.02

H2-1.01

H2-1.03

H2-1.05

H2-1.07

H2-1.09

H2-1.11

H2-1.04

H2-2.06

H2-1.08

H2-1.10

H2-1.12

H2-1.14

H2-1.13

H2-1.15

H1-1.02
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H1-1.03
H1-1.05

H1-1.07
H1-1.09

H1-1.06H1-1.08
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H1-1.12H1-1.14
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RT

RT

2,30 5

2,30 5
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HKV

HKV

HKV

HKV

HKV

HKV

HKV

HKV

HKV
HKV

HKV

B

R

B B

R

Treppenhaus 2
H1-1.92
A: 18,18 m2

U: 20,985 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Treppenhaus 4H2-1.92A:
15,06 m 2

U:
16,36 5 m

RH:
3,00 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Familienzimmer barrierefrei
H1-1.04.1
A: 28,35 m2

U: 28,815 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-Zimmer
H1-1.06.1
A: 13,46 m2

U: 17,655 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-Zimmer
H1-1.08.1
A: 13,46 m2

U: 17,655 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

3-Bett-Zimmer
H1-1.10.1
A: 16,17 m2

U: 19,79 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

3-Bett-Zimmer rollstuhlgerecht
H1-1.02.1
A: 20,48 m2

U: 19,325 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich

PuMi
H1-1.72
A: 4,18 m2

U: 8,88 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Bad barrierefrei
H1-1.04.2
A: 3,86 m2

U: 7,86 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-1.06.2
A: 3,52 m2

U: 7,51 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-1.08.2
A: 3,52 m2

U: 7,51 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-1.10.2
A: 3,52 m2

U: 7,51 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

2-Bett-Zimmer barrierefrei
H1-1.07.1
A: 13,88 m2

U: 17,85 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-Zimmer barrierefrei
H1-1.09.1
A: 13,88 m2

U: 17,85 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Bad barrierefrei
H1-1.07.2
A: 3,86 m2

U: 7,86 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad barrierefrei
H1-1.09.2
A: 3,86 m2

U: 7,86 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

3-Bett-Zimmer
H1-1.01.1
A: 16,48 m2

U: 19,915 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Bad
H1-1.01.2
A: 3,43 m2

U: 7,41 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

2-Bett-Zimmer
H1-1.03.1
A: 13,39 m2

U: 17,55 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

3-Bett-Zimmer
H1-1.05.1
A: 16,29 m2

U: 19,85 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Bad
H1-1.03.2
A: 3,51 m2

U: 7,50 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-1.05.2
A: 3,52 m2

U: 7,50 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

2-Bett-Zimmer barrierefrei
H1-1.14.1
A: 13,85 m2

U: 17,90 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-Zimmer
H1-1.12.1
A: 13,69 m2

U: 17,80 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Bad barrierefrei
H1-1.14.2
A: 3,76 m2

U: 7,76 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-1.12.2
A: 3,43 m2

U: 7,41 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

UV Elt
H1-1.71
A: 7,71 m2

U: 13,005 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: -

2-Bett-ZimmerH2-1.14.01A:

14,29 m 2

U:

17,94 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-1.12.01A:

17,08 m 2

U:

19,83 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-1.10.01A:

16,92 m 2

U:

19,74 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-1.08.1A:

17,25 m 2

U:

19,85 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-1.04.1A:

17,18 m 2

U:

19,75 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-1.02.1A:

16,46 m 2

U:

19,37 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-1.05.1A:

16,97 m 2

U:

19,70 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-1.07.1A:

16,98 m 2

U:

19,70 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-1.11.1A:

16,86 m 2

U:

19,65 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-1.15.1A:

16,97 m 2

U:

19,70 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-ZimmerH2-1.09.1A:

13,29 m 2

U:

19,70 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

5-Bett-ZimmerH2-1.13.1A:

20,16 m 2

U:

23,38 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

5-Bett-ZimmerH2-1.03.1A:

19,79 m 2

U:

23,31 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-ZimmerH2-1.06.1A:

13,97 m 2

U:

17,80 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

3-Bett-Zimmer rollstuhlgrecht

H2-1.01.1A:

24,95 m 2

U:

23,09 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

WC
H2-1.15.3A:

2,05 m 2

U:

5,84 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.15.2A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.13.3A:

3,22 m 2

U:

7,80 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.13.2A:

2,30 m 2

U:

6,54 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.11.3A:

2,14 m 2

U:

5,94 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.11.2A:

2,59 m 2

U:

6,66 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.07.3A:

2,00 m 2

U:

5,78 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.07.2A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.05.3A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.05.2A:

2,05 m 2

U:

5,84 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.03.3A:

2,22 m 2

U:

6,44 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.03.2A:

3,13 m 2

U:

7,66 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad rollstuhlgerecht
H2-1.01.2A:

6,97 m 2

U:

10,69 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H2-1.14.02A:

3,33 m 2

U:

7,30 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.12.03A:

2,07 m 2

U:

5,90 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.12.02A:

2,70 m 2

U:

6,72 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.10.03A:

2,70 m 2

U:

6,72 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.10.02A:

2,07 m 2

U:

5,90 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.08.3A:

2,07 m 2

U:

5,90 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.08.2A:

2,90 m 2

U:

6,92 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H2-1.06.2A:

3,43 m 2

U:

7,41 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.04.3A:

2,07 m 2

U:

5,90 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.04.2A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-1.02.3A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-1.02.2A:

2,00 m 2

U:

5,78 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

GruppenzimmerH2-1.16A:

53,62 m 2

U:

35,44 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:

Linoleum

Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

PuMi
H2-1.71A:

12,64 m 2
U:

16,11 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag: Fliesen

Deckenbelag: Anstrich

UV EltH2-1.73A:
2,89 m 2

U:
6,85 5 m

RH:
2,61 m

Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag:

-

Flur 4
H2-1.95A:

27,83 m 2

U:
35,19 5 m

RH:

2,61 m
Bodenbelag: Linoleum

Deckenbelag: GKB-Platten

Treppenhaus 3H2-1.91A:
33,83 m 2

U:
24,56 m

RH:
3,00 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Treppenhaus 1
H1-1.91
A: 31,94 m2

U: 23,685 m
RH: 3,00 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Kinderspiel-/ Gruppenraum
H1-1.11
A: 42,95 m2

U: 33,56 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

Flur 1
H1-1.95
A: 19,66 m2

U: 25,865 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: GKB-Platten

Flur 2
H1-1.94
A: 30,88 m2

U: 39,005 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: GKB-Platten

Aufzug
H1-1.93
A: 4,04 m2

U: 8,195 m
RH: 3,00 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Flur 3
H2-1.94A:

34,58 m 2

U:

42,95 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag: Linoleum

Deckenbelag: GKB-Platten

AufzugH2-1.93A: 4,17 m 2U: 8,36 mRH: 3,00 mBodenbelagDeckenbelag: -

Bad rollstuhlgerecht
H1-1.02.2
A: 5,74 m2

U: 9,595 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H2-1.09.2A:

3,16 m 2

U:

7,53 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

TF
H2-1.72A: 3,84 m 2U: 7,83 5 mRH: 2,78 mBodenbelagDeckenbelag: -
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BT01-0.01-T01

BT01-0.01-F01

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF

 

Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer
11.1 der SächsBeBauR

Beherbergungsraum barrierefrei und
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen
nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR

Flurstücksgrenze

Baugrenze gemäß B-Plan

-0,10

±0,00

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

RR Regenrohr

UZ Unterzug

UHD Unterhangdecke

OK Oberkante

UK Unterkante

RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

li. RH Raumhöhe bis UK Unterhangdecke

FF Fertigfußboden

RF Rohfußboden

RD Rohdecke

FD Fertigdecke

BP Bodenplatte

FU Fundament

GKB Gipskarton-Bauplatte

GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte

VSG Verbundsicherheitsglas

ESG Einscheibensicherheitsglas

GLA Glasausschnitt

FG Festverglasung

RC2 Einbruchhemmung,
 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz
BMA Brandmeldeanlage

RW Rettungsweg

ÖRA  Öffnung zum Rauchabzug

EI 30 Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in
 Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind
 Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden

Neubau  LPH 5
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

B

R

RT

N



Index Datum Änderungen Bearbeiter
D

C
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A

-

29.05.2024

06.05.2024

27.03.2024

19.12.2023

19.10.2023

Anpassung Größe Deckendurchbrüche Nordhaus

Anpassung Deckendurchbrüche ELT und ÖRA TRH

Anpasung Aufzug an Werkplanung

Einarbeitung Schlitz- und Druchbruchsplanung

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_GR_02_00_D_F

Ersteller

841x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:100

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!
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Kinderspiel-/ Gruppenraum
H1-2.11
A: 42,95 m2

U: 33,56 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

Treppenhaus 1
H1-2.91
A: 31,94 m2

U: 23,685 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

Treppenhaus 2
H1-2.92
A: 18,18 m2

U: 20,985 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Familienzimmer barrierefrei
H1-2.04.1
A: 28,35 m2

U: 28,815 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-Zimmer
H1-2.06.1
A: 13,46 m2

U: 17,655 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-Zimmer
H1-2.08.1
A: 13,46 m2

U: 17,655 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

3-Bett-Zimmer
H1-2.10.1
A: 16,17 m2

U: 19,79 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

3-Bett-Zimmer rollstuhlgerecht
H1-2.02.1
A: 20,48 m2

U: 19,325 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich

Bad barrierefrei
H1-2.04.2
A: 3,86 m2

U: 7,86 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-2.06.2
A: 3,52 m2

U: 7,51 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-2.08.2
A: 3,52 m2

U: 7,51 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-2.10.2
A: 3,52 m2

U: 7,51 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

2-Bett-Zimmer barrierefrei
H1-2.07.1
A: 13,88 m2

U: 17,85 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-Zimmer barrierefrei
H1-2.09.1
A: 13,88 m2

U: 17,85 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Bad barrierefrei
H1-2.07.2
A: 3,86 m2

U: 7,86 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad barrierefrei
H1-2.09.2
A: 3,86 m2

U: 7,86 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

2-Bett-Zimmer barrierefrei
H1-2.14.1
A: 13,85 m2

U: 17,90 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-Zimmer
H1-2.12.1
A: 13,69 m2

U: 17,80 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Bad barrierefrei
H1-2.14.2
A: 3,76 m2

U: 7,76 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-2.12.2
A: 3,43 m2

U: 7,41 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

PuMi
H1-2.72
A: 4,18 m2

U: 8,88 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

UV Elt
H1-2.71
A: 7,71 m2

U: 13,005 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: ---

Treppenhaus 4H2-2.92A:
15,06 m 2

U:
16,36 5 m

RH:
2,61 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

2-Bett-ZimmerH2-2.14.01A:

14,29 m 2

U:

17,94 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-2.12.01A:

17,08 m 2

U:

19,83 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-2.10.01A:

16,92 m 2

U:

19,74 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-2.08.01A:

17,25 m 2

U:

19,85 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-2.04.01A:

17,18 m 2

U:

19,75 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-2.02.01A:

16,46 m 2

U:

19,37 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-2.05.1A:

16,97 m 2

U:

19,70 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-2.07.1A:

16,98 m 2

U:

19,70 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-2.11.1A:

16,86 m 2

U:

19,65 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

4-Bett-ZimmerH2-2.15.1A:

16,97 m 2

U:

19,70 m

RH:

2,70 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-ZimmerH2-2.09.01A:

13,29 m 2

U:

19,70 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

5-Bett-ZimmerH2-2.13.1A:

20,16 m 2

U:

23,38 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

5-Bett-ZimmerH2-2.03.01A:

19,79 m 2

U:

23,31 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

2-Bett-ZimmerH2-2.06.01A:

13,97 m 2

U:

17,80 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

3-Bett-Zimmer rollstuhlgerecht

H2-2.01.1A:

24,95 m 2

U:

23,09 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:
Linoleum

Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

WC
H2-2.15.3A:

2,05 m 2

U:

5,84 m
RH:

2,70 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.15.2A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,70 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.13.3A:

3,22 m 2

U:

7,80 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.13.2A:

2,30 m 2

U:

6,54 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.11.3A:

2,14 m 2

U:

5,94 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.11.2A:

2,59 m 2

U:

6,66 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.07.3A:

2,00 m 2

U:

5,78 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.07.2A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.05.3A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.05.2A:

2,05 m 2

U:

5,84 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.03.03A:

2,22 m 2

U:

6,44 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.03.02A:

3,13 m 2

U:

7,66 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad rollstuhlgerecht
H2-2.01.2A:

6,97 m 2

U:

10,69 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H2-2.14.02A:

3,33 m 2

U:

7,30 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.12.03A:

2,07 m 2

U:

5,90 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.12.02A:

2,70 m 2

U:

6,72 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.10.03A:

2,70 m 2

U:

6,72 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.10.02A:

2,07 m 2

U:

5,90 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.08.02A:

2,07 m 2

U:

5,90 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.08.01A:

2,90 m 2

U:

6,92 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H2-2.06.02A:

3,43 m 2

U:

7,41 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.04.03A:

2,07 m 2

U:

5,90 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.04.02A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

DuscheH2-2.02.03A:

3,01 m 2

U:

7,06 5 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

WC
H2-2.02.02A:

2,00 m 2

U:

5,78 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

PuMi
H2-2.71A:

12,64 m 2
U:

16,11 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag: Fliesen

Deckenbelag: Anstrich

UV EltH2-2.73A:
2,89 m 2

U:
6,85 5 m

RH:
2,61 m

Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag:

-

GruppenzimmerH2-2.16A:

53,62 m 2

U:

35,44 5 m

RH:

2,61 m

Bodenbelag:

Linoleum

Deckenbelag: Akustik-Unterhangdecke

Treppenhaus 3H2-2.91A:
33,83 m 2

U:
24,56 m

RH:
2,61 m

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich

AufzugH2-2.93A: 4,17 m 2U: 8,36 mRH: 2,61 mBodenbelagDeckenbelag: -

Flur 4
H2-2.95A:

27,83 m 2

U:
35,19 5 m

RH:

2,61 m
Bodenbelag: Linoleum

Deckenbelag: GKB-Platten

Flur 3
H2-2.94A:

34,58 m 2

U:

42,95 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag: Linoleum

Deckenbelag: GKB-Platten

3-Bett-Zimmer
H1-2.01.1
A: 16,48 m2

U: 19,915 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Bad
H1-2.01.2
A: 3,43 m2

U: 7,41 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

2-Bett-Zimmer
H1-2.03.1
A: 13,39 m2

U: 17,55 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

3-Bett-Zimmer
H1-2.05.1
A: 16,29 m2

U: 19,845 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Anstrich; GKB-Platten

Bad
H1-2.03.2
A: 3,51 m2

U: 7,50 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H1-2.05.2
A: 3,52 m2

U: 7,50 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Aufzug
H1-2.93
A: 4,04 m2

U: 8,195 m
RH: 2,61 m
Bodenbelag
Deckenbelag: -

Flur 1
H1-2.95
A: 19,66 m2

U: 25,865 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: GKB-Platten

Flur 2
H1-2.94
A: 30,88 m2

U: 39,00 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: GKB-Platten

Bad rollstuhlgerecht
H1-2.02.2
A: 5,74 m2

U: 9,595 m
RH: 2,55 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GKBI-Platten

Bad
H2-2.09.02A:

3,16 m 2

U:

7,53 m
RH:

2,61 m
Bodenbelag:

Fliesen

Deckenbelag: GKBI-Platten

TF
H2-2.72A: 3,84 m 2U: 7,83 5 mRH: 2,78 mBodenbelagDeckenbelag: -
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REVI 60/60UKüFF = 0,25
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WAGK 08b

WAGK 08b

WAGK 08b

WAGK 08b

WAGK 02d

ARC DD 128/88

S DD 15/15

L DD 18/20

L DD 20/20 S DD 17/20
S DD 15/20

L DD 17/20

S DD 20/20

L DD 20/20

S DD 20/20

L DD 20/20

L DD 20/20

L DD 20/20 S DD 20/18

L DD 20/20

S DD 20/20

L DD 20/20

S DD 20/20

L DD 20/20
H DD 45/45

ARC DD 88/128

S DKB Ø18

L DD 20/20

S DD 20/17

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UK = +9,25

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

2x E WD 60/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40 E WD 30/15

UKüFF = 2,40

L WD Ø15
RAüFF = 2,25

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UK = +9,25

E WD 50/15
UK = +9,25

E WD 60/15
UK = +9,25

E WD 30/15
UK = +9,25

L DD 25/50

E WD 30/15
UK = +9,25

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UKüFF = 2,40

E WD 30/15
UK = +9,25

ARC DD 885/128

L DD 20/20

S DD 20/20

E WD 30/15UK = +9,31

E WD 30/15UKüFF = 2,46

S DD 20/20

L DD 20/20

L WD Ø18RAüFF = 2,25

S DKB Ø 12

S DD 20/20

L DD 20/20
E WD 30/15UKüFF = 2,46

3x E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

L DD 20/20

S DD 20/20E WD 30/15UKüFF = 2,46

S DD 20/20

L DD 20/20

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

S DD 20/20

L DD 20/20

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

2x E WD 30/15UKüFF = 2,46

S DD 20/20

L DD 20/20

E WD 30/15UKüFF = 2,46 E WD 30/15UKüFF = 2,46
L DD 20/20

E WD 30/15UKüFF = 2,46

S DD 20/20

L WD Ø18RA = +9,10

L DD 20/20

S DD 20/20

S DD 20/50

L DD 60/50

E WD 30/15UK = +9,31

L DD 20/20

S DD 20/70

S DD 20/20

L DD 20/20

S DD 20/20

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

L DD 20/20

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

2x E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

S L DD 47/20

ARC DD 90/130

S DD 20/24

L DD 20/20

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

S DD 20/24

L DD 20/20

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UK = +9,31

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 15/15UKüFF = 2,46

E WD 15/15UKüFF = 2,46

E WD 15/15UK = +9,31

E WD 30/15UK = +9,31

E WD 20/15UKüFF = 2,46

2x E WD 20/15UKüFF = 2,46

E WD 20/15UKüFF = 2,46

E WD 20/15UKüFF = 2,46

3x E WD 20/15UKüFF = 2,46E WD 20/15UKüFF = 2,46

E WD 20/15UKüFF = 2,46
E WD 20/15UKüFF = 2,46

E WD 20/15UKüFF = 2,46

E WD 20/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UKüFF = 2,46

E WD 30/15UK = +9,31

L DD 20/20

S DD 20/24

L DD 20/20

L DD 20/20

ARC DD 90/130

WD 30/54 5UKüFF = 2,46

REVI 40/54 5UKüFF = 1,20

REVI 40/54 5UKüFF = 1,20

ARC DD 40/40

Aufstieg DG
Scherentreppe fb

DD
für ÖRA

H

H

A

BT01-0.01-T01

BT01-0.01-F01

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF

 

Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer
11.1 der SächsBeBauR

Beherbergungsraum barrierefrei und
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen
nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR

Flurstücksgrenze

Baugrenze gemäß B-Plan

-0,10

±0,00

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

RR Regenrohr

UZ Unterzug

UHD Unterhangdecke

OK Oberkante

UK Unterkante

RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

li. RH Raumhöhe bis UK Unterhangdecke

FF Fertigfußboden

RF Rohfußboden

RD Rohdecke

FD Fertigdecke

BP Bodenplatte

FU Fundament

GKB Gipskarton-Bauplatte

GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte

VSG Verbundsicherheitsglas

ESG Einscheibensicherheitsglas

GLA Glasausschnitt

FG Festverglasung

RC2 Einbruchhemmung,
 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz
BMA Brandmeldeanlage

RW Rettungsweg

ÖRA  Öffnung zum Rauchabzug

EI 30 Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in
 Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind
 Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden

Neubau  LPH 5
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)
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Index Datum Änderungen Bearbeiter
A

-

19.12.2023

19.10.2023

Einarbeitung Schlitz- und Druchbruchsplanung

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_GR_DG_00_A_F

Ersteller

841x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:100

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr
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Ausführungsplanung
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Sparren h/b=20/8cm, e=75cm, NHC24

WD auf FB, nicht begehbar:
20cm Mineralwollauflage WLG 035

WD auf FB, nicht begehbar:
20cm Mineralwollauflage WLG 035

ÖRA
DD in Sparrendach

ÖRA
DD in Sparrendach

RA = 650 mm

RA = 1145 mm
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RA = 650 mm
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WannenleuchteMH = 2,35 man Kabelrinne

WannenleuchteMH = 2,35 man Kabelrinne

WannenleuchteMH = 2,35 man Kabelrinne

WannenleuchteMH = 2,35 man Kabelrinne

WannenleuchteMH = 2,35 man Kabelrinne

WannenleuchteMH = 2,35 man Kabelrinne

WannenleuchteMH = 2,35 man Kabelrinne

Wannenleuchte
MH = 2,35 m
an Kabelrinne

Wannenleuchte
MH = 2,35 m
an Kabelrinne

Wannenleuchte
MH = 2,35 m
an Kabelrinne

Wannenleuchte
MH = 2,35 m
an Kabelrinne

Wannenleuchte
MH = 2,35 m
an Kabelrinne
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 Pfette h/b=20/14cm NHC24

 Pfette h/b=20/14cm NHC24

 Pfette h/b=14/14cm NHC24

 Pfette h/b=20/14cm NHC24

 Pfette h/b=20/14cm NHC24

 Pfette h/b=14/14cm NHC24

 Pfette h/b=12/12cm NHC24

 Pfette h/b=12/12cm NHC24

 Pfette h/b=12/12cm NHC24

 Pfette h/b=12/12cm NHC24

B = 0,30D = 0,20H = 2,19 5

B = 0,30D = 0,20H = 0,98

Sparren h/b=20/8cm, e=75cm, NHC24

Sparren h/b=20/8cm, e=75cm, NHC24

Sparren h/b=20/8cm, e=75cm, NHC24

Entrauchung Aufzugsschacht

Rauchabzugskanal EI 90, rauchdicht

Kalziumsilikatplatten 40 mm

ab Decke über 2. OG bis OK Dachhaut

Aufstieg DGScherentreppe fbDD in Decke über 2. OG

WD auf FB, nicht begehbar:

20cm Mineralwollauflage WLG 035

Wartungsweg:WD auf FB, begehbar:
20cm Mineralwolle WLG 035

zw. Kanthölzern, Belag OSB-Platten

WD auf FB, nicht begehbar:

20cm Mineralwollauflage WLG 035

Aufstieg DG
Scherentreppe fb
DD in Decke über 2. OG

Wartungsweg:
WD auf FB, begehbar:
20cm Mineralwolle WLG 035
zw. Kanthölzern, Belag OSB-Platten

L 90 Kanal
Abgasleitung über Dach geführt
gemäß Fachplanung Gebäudetechnik

ÖRA DD inSparrendach

abweichender Sparrenabstand (e=65cm)

von 2 Sparren im Bereich westlich vom

Dachflächenfenster

abweichender Sparrenabstand (e=65cm)
von 2 Sparren im Bereich westlich vom
Dachflächenfenster

Überstieg s = 150 mm a = 250 mm

Überstieg s = 150 mm a = 250 mm

Überstieg s = 150 mm a = 250 mm

Überstieg s = 150 mm a = 250 mm

Überstieg s = 150 mm a = 250 mm

Überstieg s = 150 mm a = 250 mm

DachausstiegDD in Sparrendach

ÖRA DD inSparrendach

Dachausstieg
DD in Sparrendach

Entrauchung Aufzugsschacht
Rauchabzugskanal EI 90, rauchdicht
Kalziumsilikatplatten 40 mm
ab Decke über 2. OG bis OK Dachhaut

A

BT01-0.01-T01

BT01-0.01-F01

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF

 

Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer
11.1 der SächsBeBauR

Beherbergungsraum barrierefrei und
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen
nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR

Flurstücksgrenze

Baugrenze gemäß B-Plan

-0,10

±0,00

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

RR Regenrohr

UZ Unterzug

UHD Unterhangdecke

OK Oberkante

UK Unterkante

RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

li. RH Raumhöhe bis UK Unterhangdecke

FF Fertigfußboden

RF Rohfußboden

RD Rohdecke

FD Fertigdecke

BP Bodenplatte

FU Fundament

GKB Gipskarton-Bauplatte

GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte

VSG Verbundsicherheitsglas

ESG Einscheibensicherheitsglas

GLA Glasausschnitt

FG Festverglasung

RC2 Einbruchhemmung,
 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz
BMA Brandmeldeanlage

RW Rettungsweg

ÖRA  Öffnung zum Rauchabzug

EI 30 Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in
 Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind
 Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden

Neubau  LPH 5
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)
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Index Datum Änderungen Bearbeiter
A

-

05.09.2024

19.10.2023

Ergänzung Anschriebe

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_GR_DA_00_A_F

Ersteller

841x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:100

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!
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Ausführungsplanung
02a Übersichtsgrundrisse
Dachaufsicht
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Anschlagpunkt
Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Absturzsicherung, umlaufend
Anschlageinrichtungen mit Seilsystem, horizontale Führung
Stützenabstand ≤ 15 m, Stützenhöhe 60 cm

Bereich Brandwand

Hauptentwässerung
Q max. 0,60 l/s
mit Fallleitung DN 100

Notentwässerung als Speier

Notentwässerung als Speier

Notentwässerung als Speier

Notentwässerung als Speier
Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

Kiesstreifen
Körnung 16/32
allg. Streifenbreite 50 cm
Bereich Entwässerungspunkte / Kontrollschächte - 100 cm
Höhe mind. 5 cm, max. 8 cm
max. Last Systemaufbau (Nassgewicht) 3 kN/m²

Kiesstreifen
Körnung 16/32
Streifenbreite 130 cm
Höhe max. 5 cm in Kombination mit
Glasschaumschotter
Körnung 10/63
Höhe 8 cm
max. Last Systemaufbau (Nassgewicht) 3 kN/m²

einfache Intensivbegrünung, verdichtet
Höhe 18 cm

Intensivsubstrat, verdichtet
Höhe 18 cm

Anschlagpunkt
AnleiterpunktAttikaabdeckung

Dachaufbau Verbinder Dachgefälle 0%, max. Gesamtlast 3 kN/m²
Systemaufbau Retentionsdach
  Einfache Intensivbegrünung
180 mm einfaches Intensivsubstrat
0,04 mm Saug- und Kapillarvlies
40 mm  Retentionsbox - temporärer Wasseranstau
40 mm  Retentionsbox - permanenter Wasseranstau
4 mm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies, ca. 500 g/m²
 Abdichung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1, Beanspruchungsklasse IB,
 Detailausbildung/ Anschlüsse gem. Anwendungsklasse K2
5 mm  2. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest/ rhizomfest nach FLL-Richtlinien, DO/E1  PYE - KTP 300 S5
3,5 mm 1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn - DU/E1 PYE KTG KSP 3,5
120 mm Wärmedämmung PUR/ PIR 023 DAA dh, beidseitig Deckschicht aus Aluminium
2,5 mm  Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, sd ≥ 1500 m, Verarbeitung im Gieß- und Einrollverfahren
  Verklebung in Elastomer-Heißbitumen

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Absturzsicherung, umlaufend
Anschlageinrichtungen mit Seilsystem, horizontale Führung

Stützenabstand ≤ 15 m, Stützenhöhe 40 cm

Absturzsicherung, umlaufend

Anschlageinrichtungen mit Seilsystem, horizontale Führung

Stützenabstand ≤ 15 m, Stützenhöhe 40 cm

Dachaufbau Satteldach Dachgefälle 18°
Systemaufbau extensive Begrünung
20mm  Vegetationsmatte
80 mm  Extensivsubstrat
ca. 58 mm Drän-, Schubsicherungs- und Wasserspeicherplatte aus EPS

4 mm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies (500 g/m²)

______________________________________________________________

Aufbau Satteldach 18 °
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1, Beanspruchungsklasse IB, Anwendungsklasse Abdichtung K2

5 mm  2. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest/ rhizomfest nach FLL-Richtlinien DO/E1 PYE - KTP 300 S5

3 mm  1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, mechanisch befestigt, DU/E1 PYE KTG KSP 3

25 mm  Dachschalung: Sperrholzplatte nach DIN EN 636, techn. Kl. Feucht, Außen, Eignung für NKL 2 nach DIN EN 1995-1-1

80/200 mm Sparren Pfettendach gem. Statik, KVH Gebrauchsklasse 1 nach DIN 68800-1, Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338

Dachaufbau Satteldach Dachgefälle 18°

Systemaufbau extensive Begrünung

20mm  Vegetationsmatte

80 mm  Extensivsubstrat

ca. 58 mm 
Drän-, Schubsicherungs- und Wasserspeicherplatte aus EPS

4 mm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies (500 g/m²)

______________________________________________________________

Aufbau Satteldach 18 °
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1, Beanspruchungsklasse IB, Anwendungsklasse Abdichtung K2

5 mm  2. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest/ rhizomfest nach FLL-Richtlinien, DO/E1 PYE - KTP 300 S5

3 mm  1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, mechanisch befestigt, DU/E1 PYE KTG KSP 3

25 mm  Dachschalung: Sperrholzplatte nach DIN EN 636, techn. Kl. Feucht, Außen, Eignung für NKL 2 nach DIN EN 1995-1-1

80/200 mm 
Sparren Pfettendach gem. Statik, KVH Gebrauchsklasse 1 nach DIN 68800-1, Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338

DAA 01

DAA 01

DAA 02

DAA 01

DAA 01

DAA 01

DAA 03

DAA 04

DAA 03

18°

18°

18°

18°

RauchableitungFahrschacht mitWetterschutzhaube

Rauchableitung Fahrschacht
mit Wetterschutzhaube

Abluf thaube
RLT03

D = 280 m m

Abluf thaube
RLT04

D = 280 m m

Abluf thaube RLT06
D = 280 m m

Abluf thaube RLT05
D = 250 m m

H  A b g a s

H

H

1.1

1.1

2.D

2.D

E

E

H

H

RLT02
mit AB = 2800 m³/h

H/B/L = 1200/770/770
Gewicht

ca. 80 kg
Schallleistung

ca. 62 dB(A)

17,01

13,62

20

20

50

20

20

20

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Anschlagpunkt

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste

Ortgangblech

Kiesfangleiste

Ortgangblech

Kiesfangleiste

Ortgangblech

Kiesfangleiste

Ortgangblech

Kiesfangleiste

Kiesfangleiste umlaufend

Kiesfangleiste umlaufend

Kiesfangleiste umlaufend

Kiesfangleiste umlaufend

Kiesfangleiste umlaufend

Kiesfangleiste umlaufend

Kiesfangleiste umlaufend

Aufbau Satteldach 18 ° unterhalb PV-Anlage

Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1, Beanspruchungsklasse IB, Anwendungsklasse Abdichtung K2

5 mm  2. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest/ rhizomfest nach FLL-Richtlinien DO/E1 PYE - KTP 300 S5

3 mm  1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, mechanisch befestigt, DU/E1 PYE KTG KSP 3

25 mm  Dachschalung: Sperrholzplatte nach DIN EN 636, techn. Kl. Feucht, Außen, Eignung für NKL 2 nach DIN EN 1995-1-1

80/200 mm 
Sparren Pfettendach gem. Statik, KVH Gebrauchsklasse 1 nach DIN 68800-1, Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338

PV-Anlage

ÖRA TR≥ 1 m²

ÖRA TR≥ 1 m²

ÖRA TR
≥ 1 m²

ÖRA TR
≥ 1 m²

extensive Begrünung

extensive Begrünung

Dachfläche Nordhaus
IV

Dachfläche Südhaus
IV

Dachausstieg

Dachausstieg

13

14

15

16

17

10

11

12

1

2

4

5

3

6

7

8

9
Dachfläche Verbinder
II

A

BT01-0.01-T01

BT01-0.01-F01

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Ruftaster Aufzug, Achse 85 cm über OKFF

 

Beherbergungsraum barrierefrei nach Nummer
11.1 der SächsBeBauR

Beherbergungsraum barrierefrei und
uneingeschränkt mit dem Rollstuhl zu nutzen
nach Nummer 11.2 der SächsBeBauR

Flurstücksgrenze

Baugrenze gemäß B-Plan

-0,10

±0,00

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

RR Regenrohr

UZ Unterzug

UHD Unterhangdecke

OK Oberkante

UK Unterkante

RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

li. RH Raumhöhe bis UK Unterhangdecke

FF Fertigfußboden

RF Rohfußboden

RD Rohdecke

FD Fertigdecke

BP Bodenplatte

FU Fundament

GKB Gipskarton-Bauplatte

GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte

VSG Verbundsicherheitsglas

ESG Einscheibensicherheitsglas

GLA Glasausschnitt

FG Festverglasung

RC2 Einbruchhemmung,
 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Legende Brandschutz
BMA Brandmeldeanlage

RW Rettungsweg

ÖRA  Öffnung zum Rauchabzug

EI 30 Brandschutzanforderung gem DIN EN 13501

Allgemeine Hinweise
- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in
 Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Fenster- und Türhöhen in Außenwänden sind
 Rohbaumaße
- Innentürhöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden
- Brüstungshöhen beziehen sich auf Oberkante
 Fertigfußboden

Neubau  LPH 5
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

B

R

RT

N
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Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

750x500
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:50

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

17.10.2023

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_SN_AA_00_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
03 Schnitte
Schnitt A-A Südhaus

Paddelsteg

W
ild

wa
ss

er
ke

hr
e

Gehweg

Gehweg

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Neubau  LPH4
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

1.A 1.B 1.C 1.D

50
3,4

3
25

17
2,9

0
53

25
17

2,3
3

22
28

17
2,3

3
22

28

3,8
5

3,8
5

3,0
0

2,5
5

50
3,4

3
25

17
3,4

3
25

17
2,5

5
28

2,7
2

28

2,4
0

5,87 1,76 5,87

-4,35

-3,85

-0,42

-0,17

+3,43

+3,68

+6,40

+6,68

+9,40

+9,68

25
17

2,9
0

53
25

17
2,3

3
50

17
2,3

0

-4,48

-3,85

±0,00

+3,85

+6,85

25
17

3,4
3

25
17

80
1,6

0
15

28
17

80
1,6

0
15

OK Gelände -0,065

3,4
3

25
3,6

0
25

2,7
2

28
2,7

2

17
2,1

0

2,1
0

+12,35

3- Bett-
Zimmer

Flur

Flur
Familienzimmer
barrierefrei

PuMi

Bad

Bad

Heizung

Familienzimmer
barrierefrei

3- Bett-
Zimmer

Lüftung

Foyer-Schließfächer

Flur

Schnitt A-A



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

750x500
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:50

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

17.10.2023

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_SN_BB_00_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
03 Schnitte
Schnitt B-B Südhaus

Paddelsteg

W
ild

wa
ss

er
ke

hr
e

Gehweg

Gehweg

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Neubau  LPH4
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

1.A 1.B 1.C 1.D

Flur

Flur

50
3,4

3
25

17
2,9

0
53

25
17

2,3
3

22
28

17
2,3

3
22

28
20

3,8
5

3,8
5

3,0
0

2,5
5

3,4
3

42
3,4

3
25

17
2,5

5
28

17
2,5

5

17
80

1,6
0

15
28

17
80

1,6
0

15

2,4
0

2,4
0

-4,35

-3,85

-0,42

-0,17

+3,68

+9,40

+9,68

-4,48

-3,85

±0,00

+2,90

+3,85

+6,18

+6,85

+9,18

5,87 1,76 5,87

25
17

2,9
0

53
25

17
2,3

3
22

28
17

2,3
3

22

3,4
3

25
3,6

0
25

2,7
2

28
2,7

2

+12,35

3-Bett-Zimmer 2-Bett-Zimmer

3-Bett-Zimmer 2-Bett-Zimmer

UV Elt Flur Tagung

Heizung Flur Lüftung

Schnitt B-B
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Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

1189x500
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:50

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

17.10.2023

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_SN_CC_00_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
03 Schnitte
Schnitt C-C Südhaus

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Paddelsteg

W
ild

wa
ss

er
ke

hr
e

Gehweg

Gehweg

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Neubau  LPH4
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

50
3,4

3
25

17
3,4

3
25

17
2,5

5
28

17
2,5

5
28

20

17
3,4

3
25

2,7
2

28
2,7

2

25
17

2,9
0

53
25

17
2,3

3
22

28
17

2,3
3

22

50
3,4

3
25

3,6
0

25
2,7

2
28

2,7
2

28

3,8
5

3,8
5

3,0
0

2,5
5

Flur Heizung Flur FahrräderLager

Flur Flur Schulung

Treppenhaus

3-Bett-ZimmerFlur Bad Bad2-Bett-Zimmer 3-Bett-ZimmerBad UV Elt Treppenhaus Bad2-Bett-Zimmer Bad 2-Bett-Zimmer
Kinderspiel-/
Gruppenraum

3-Bett-ZimmerFlur Bad Bad2-Bett-Zimmer 3-Bett-ZimmerBad UV Elt Treppenhaus Bad2-Bett-Zimmer Bad 2-Bett-Zimmer
Kinderspiel-/
Gruppenraum

-4,35

-3,85

-0,42

-0,17

+3,43

+3,68

+6,40

+6,68

+9,40

+9,68

-4,48

-3,85

±0,00

+3,85

+6,85

+11,465

Schnitt C-C



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

750x500
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:50

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

17.10.2023

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_SN_DD_00_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
03 Schnitte
Schnitt D-D Nordhaus

Paddelsteg

W
ild

wa
ss

er
ke

hr
e

Gehweg

Gehweg

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Neubau  LPH4
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung
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N

Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

750x500
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:50

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

17.10.2023

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_SN_EE_00_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
03 Schnitte
Schnitt E-E Nordhaus

Paddelsteg
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e

Gehweg

Gehweg

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Neubau  LPH4
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung
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N

Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

1250x500
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:50

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

17.10.2023

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_SN_FF_00_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
03 Schnitte
Schnitt F-F Nordhaus

Paddelsteg
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Gehweg

Gehweg

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Neubau  LPH4
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse
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Fensternummer

Änderungsverfolgung
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Index Datum Änderungen Bearbeiter

A

-

19.12.2023

19.10.2023

Anpassung Konsolband an Statik Günther Doreen

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

750x500
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:50

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

A
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

17.10.2023

Architektur
LPH 5

 ARC_5_JHM_SN_GG_00_A_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
03 Schnitte
Schnitt G-G Verbinder
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Gehweg

Gehweg

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung

Neubau  LPH4
Legende Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel

KS-Mauerwerk

Leichtbeton

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

Türnummer

Fensternummer

Änderungsverfolgung
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+3,68

17
2,9

0
50 +3,25

+4,26
+4,08

-0,02

-0,59

-0,29
OK Gelände ±0,00

50
3,4

6
22

17
2,9

0
50

28
40

3,2
0

37

8
33

5
8

50 8 30

3,8
5

3,6
8

50
3,4

6
22

3,5
7

28

40
15

-0,11

+4,08

Foyer

Flur BMZ SiBel
Lager
AußengeräteKajaks

Terrasse

3,2
1

30
27

-4,35

-0,39

+3,40

-3,85

±0,00

+2,90

+4,08

ARC_5_JHM_DT_03_06
Aufbau Flachdach Verbinder

ARC_5_JHM_DT_03_08
Terrasse Verbinder

Schnitt G-G



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_AN_NOSW_00_-_F

Ersteller

1189x594
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:100

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

L220109

17.10.2023

Architektur
LPH 5

/

/

Ausführungsplanung
04a Farbige Ansichten
farbige Ansichten Nordhaus

VHF,
profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche

WDVS,
Kratzputz

Intensivbegrünung

Überschlagsblech,
4-fach gekantet,
pulverbeschichtet

Holzlamellen
sibirische Lärche

Fensterlaibung,
Aluminiumglattblechverkleidung,
pulverbeschichtet

Fensterlaibung
Glattputzstruktur

Kunststoffenster,
RAL-Lackierung

WDVS,
Kratzputz
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Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT
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gem. Ausführungsplanung ELT
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gem. Ausführungsplanung ELT

-3,83

±0,00

+3,85

+6,85

+9,85

VHF,
profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche

PV-Anlage

Überschlagsblech,
4-fach gekantet,
pulverbeschichtet

Holzlamellen
sibirische Lärche

Fensterlaibung,
Aluminiumglattblechverkleidung,
pulverbeschichtet

WDVS,
Kratzputz

Faserzement-Fassadentafeln
Titan-Zinkblech

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT
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gem. Ausführungsplanung ELT
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gem. Ausführungsplanung ELT
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Index Datum Änderungen Bearbeiter

- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_AN_NOSW_01_-_F

Ersteller

1189x594
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:100

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016 m ü. NHN

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

L220109

17.10.2023

Architektur
LPH 5

/

/

Ausführungsplanung
04a Farbige Ansichten
farbige Ansichten Südhaus

Paddelsteg

W
ild

wa
ss

er
ke

hr
e

Gehweg

Gehweg

-3,85

±0,00

+3,85

+6,85

+9,85

2,3
0

VHF,
profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche

Intensivbegrünung

Überschlagsblech,
4-fach gekantet,
pulverbeschichtet

Holzlamellen
sibirische Lärche

Fensterlaibung,
Aluminiumglattblechverkleidung,
pulverbeschichtet

WDVS,
Kratzputz

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

1.21.1

±0,00

+3,85

+6,85

+9,85

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

±0,00

+3,85

+6,85

+9,85

33,18

Holzlamellen
sibirische Lärche

Fensterlaibung,
Aluminiumglattblechverkleidung,
pulverbeschichtet

WDVS,
Kratzputz

Fensterlaibung
Glattputzstruktur

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

1.11.2

WDVS,
Kratzputz

VHF,
profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche

Überschlagsblech,
4-fach gekantet,
pulverbeschichtet

-3,85-3,85

±0,00

+3,85

+6,85

+9,85

-1,60

Ansicht Nord

Ansicht Süd

Ansicht Ost

Ansicht West



N

Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Ersteller

841x400
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

1:100

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

L220109

17.10.2023

Architektur
LPH 5

/

/

 ARC_5_JHM_AN_OW_02_-_F

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Ausführungsplanung
04a Farbige Ansichten
farbige Ansichten Verbinder

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

Wandbeleuchtung
gem. Ausführungsplanung ELT

Paddelsteg

W
ild

wa
ss

er
ke

hr
e

Gehweg

Gehweg

Ansicht Ost

Ansicht West - mit Treppe und Terasse Ansicht West - Fassade unter Terasse
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Index Datum Änderungen Bearbeiter
- 19.10.2023

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

 ARC_5_JHM_AN_OW_XX_-_F

Ersteller

1710x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Stadt Markkleeberg
Rathausplatz 1
04416 Markkleeberg

1:50

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü. NHN im DHHN2016

Neubau Jugendherberge Markkleeberg
Wildwasserkehre 2
04416 Markkleeberg

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Fachplaner Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Plan-Nr.

-
Index

Auftrag-Nr. Fachplaner

Bearbeiter

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Projektleiter

Einheiten

m/cm

HOAI-Leistungsbild/-phase

Registratur-Nr. AG

L220109

17.10.2023

Architektur
LPH 5

/

/

Ausführungsplanung
04a Farbige Ansichten
farbige Ansichten gesamt Ost, West

Paddelsteg

W
ild

wa
ss

er
ke

hr
e

Gehweg

Gehweg

±0,00

+3,85

+6,85

+9,85

+4,215

-0,36

±0,00

WDVS,
Kratzputz

Fensterlaibung
Glattputzstruktur

Vordach

Faserzement - Fassadenplatten

Titan-Zinkblech

WDVS,
Kratzputz

Fensterlaibung
Glattputzstruktur

VHF,
profiliertes Nadelholz, sibirische Lärche

Holzlamellen
sibirische Lärche

Fensterlaibung,
Aluminiumglattblechverkleidung,
pulverbeschichtet

1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 2.D

-1,52

±0,00

+3,85

+6,85

+9,85

-3,85-3,85

+4,215

+140,10

WDVS,
Kratzputz

Fensterlaibung
Glattputzstruktur

Faserzement - Fassadenplatten
Titan-Zinkblech

WDVS,
Kratzputz

Fensterlaibung
Glattputzstruktur

WDVS,
Kratzputz

WDVS,
Kratzputz

WDVS,
Kratzputz

2.A
1.B 1.A1.C1.D

2.B2.C2.D

Ansicht Ost Gesamt

Ansicht West Gesamt
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