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PV-Anlage
dachintegriert
z.B. Creaton 

Modulgröße 1,70 x 1,00m

BD S Ø16

BD S Ø16

BD L Ø25

BD L Ø56

Außenlufthaube
Küche

BD L Ø56

1,37 4,015 695

BD E Ø8

2 B
D 

S 
Ø1

25

BD S Ø125

3,49 1,895 395 255 865

PV-Anlage
teilintegriert
gem. Planung ELT
59 Panele, 1,88x1,045

Öffn. mot., Markise mot.

F101
B001

F102
B001

F103
B001

Öffn. mot., Markise mot.

F104
B021h

Öffn. mot., Markise mot.

F105
B017

Öffn. mot., Markise mot.

F106
B020h

A201
Treppenhaus

A202
Heizung / Lüftung

Entlüftung Fettabscheider
OK 1m über OK Dachfenster!
-> bei 42cm Höhe, 65cm von First
(horizontal)

Fortlufthaube
Sanitär BD L Ø25
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Dachanschluss Trennwand
Dachschalung aufdoppeln
d min. 41mm, ρ ≥ 600kg/m³

Dachanschluss Trennwand
Dachschalung aufdoppeln
d min. 40mm

Dachanschluss Trennwand
Dachschalung aufdoppeln
d min. 40mm

Dachanschluss Trennwand
Dachschalung aufdoppeln
d min. 40mm
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Trennfuge Dachschalung f. Schallschutz

Trennfuge Dachschalung f. Schallschutz

Maßgebliche Teilfläche
Dachentwässerung:

54,1m²

2%

2%

2%

2%

Seilsicherungssystem

Dachzustieg
mit Anlegeleiter

Keine Dachnutzung.
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Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Tel. 488 38 20,  Fax 488 38 17PF 120020       01001 Dresden    

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

Fachplaner Außenanlagen
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5 - Ausführungsplanung
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Dachaufsicht
Haus B
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A Trennwandanschlüsse 08.05.24 MF

± 0.00

LEGENDE

Höhenkote Grundriss
Oberkante Fertigfußboden

Raumstempel

Raum-Nr
Raum-Bezeichnung

Fläche in m²
Umfang in m
Raumhöhe ab OKFFB, Kodierung s. u.
Verkehrslast:
Flächenlast in kN/m² / Punktlast in kN

Achsen
 OKFFB

± 0.00 Höhenkote Schnitt
Oberkante FertigfußbodenOKFFB

Mauerwerk

Unterzug

verdeckte Bauteilkante

Wanddurchbruch über
geschnittenen Öffnungen

Stahlbeton

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Änderung im Bezug auf 
vorhergehenden Planstand

BRH

LB
NA

UZ 20/30

WD
BD
DD

UKRD
UHD

OKFFB
OKRD

Brüstungshöhe
ab OK FFB
Lichte Breite
Notausgang
Unterzug b=20cm, h=30cm
(Höhe unter UKRD)
Wanddurchbruch
Bodendurchbruch
Deckendurchbruch
Unterkante Rohdecke
Unterhangdecke
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden

Wanddurchbruch

Raumhöhe:
3,01: UKRD, keine UHD
2,80/3,01: UKD tieferer Bereich / UKD höherer Bereich
2,80-3,01: geneigte Decke: UK Tiefpkt - Hochpkt Decke
2,80 (3,01): UKUHD (UKRD)

Abkürzungen

Rohdecke Holz od. Stahlbeton

Unterhangdecke Gipskarton

Deckenspiegel

Unterhangdecke, Holzprofile, Akustik

Wandschlitz, BxTxH

KB H Ø10
RA= +70 Kernbohrung

Wand 1
Decke
Boden
Wand 3

W
an

d 
4

W
an

d 
2

Materialstempel

Ausgewiesen werden die
Materialien der Oberflächen.A001

38,2m²

Treppenhaus

31,52m
2,94 (3,24)
5,0 / 4,0

Nr.
Bez

A 
U
RH 
p

32 5T Soganker Holzbau
s. Plan 5.4.301-3

- Bemaßung BD / WD in separatem Plan.
- DD s. BD in darüberliegendem Geschoss.

HINWEISE

A DB C Kabelführung in Sichtoberfl. d.
Massivholzw., s. Plan 5.4.301

Massivholz / FSH Buche

Dämmung Holzfaser / MiWo A1

Wandkopf mit Schallschutz-
Elastomerlager, Angabe qk, st [kN/m]10
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