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OKFF Erdgeschoss = +/- 0 = 138,83 m NHN
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GL...  Grundleitungsanschluss
RS...  Rohrsohle
BD...  Bodendurchbruch
DD...  Deckendurchbruch
OK...  Oberkante
OKFFB... Oberkante Fertigfußboden
UK...  Unterkante
UKD...  Unterkante Decke
ÜLD...  Überströmluftdurchlass in Tür
WD...  Wanddurchbruch
WFR... Wandfutterrohr
WKB... Wandkernbohrung
WS...  Wandschlitz

Bodendurchbruch- BD (Angabe Gewerk, Länge, Breite)

Wandschlitz- WS (Angabe Gewerk, Breite, Tiefe, Höhe u. OK vom FFB)

Deckendurchbruch- DD (Angabe Gewerk, Länge, Breite)

LEGENDE DURCHBRUCHSPLANUNG

Wanddurchbruch- WD (Angabe Gewerk, Breite, Höhe und OK ab UKD)

Untergeschoss

WO: Roh

Bei Einbau Zugrichtung
und Hakenstellung beachten

4x Spannreckhaken, Befestigung
an Bodenplatte verdübelt

2 3 4 5 6 7 22 23 24 25 26

A

C

B

D

8 9 12 13 14 15 16 171 18 19 20 21

292827

E

F

10 112 3 4 5 6 7 22 23 24 25 26

A

C

B

D

8 9 12 13 14 15 16 171 18 19 20 21

292827

E

F

10 112 3 4 5 6 7 22 23 24 25 26

A

C

B

D

8 9 12 13 14 15 16 171 18 19 20 21

292827

E

F

10 11
18181818

A

2 3 4 5 6 7 22 23 24 25 26

A

C

B

D

8 9 12 13 14 15 16 171 18 19 20 21

292827

E

F

10 11

AA

2 3 4 5 6 7 22 23 24 25 26

A

C

B

D

8 9 12 13 14 15 16 171 18 19 20 21

292827

E

F

10 11

AA

14 30 6,26 35,98 25

15
,8

55

R
oh

ba
u

4125

11

1,
50

1,
50

1,
50

1251,80

15
,1

65

lic
ht

 H
al

le

30

1,41251,50

1,10 2,235 40

2,00 25 50 2,00 25 50

1,315 885

2,135
1,235 1,285

2,135
1,835 1,10

2,135
61

14

1,725

2,39 freie Lüftung

1,21
lichte Fluchtwegbreite 1,725

2,39 freie Lüftung

1,21
lichte Fluchtwegbreite

48514

1,6
0

20 20

70

1,80

40 25

5,
18

5,
82

5
5,

82
5

6,
91

14
30

15
,8

55
30

10
45

6,
79

25

17
13

2,
87

2,
50

5,
26

5
2,

50
2,

72
30

54
5

3,
48

25
3,

06
25

1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,985 4,50 1,935 1,10

14 42,79 14 1,085

15 15 6,01 19 6 3,79 27 7 2,15 20 13,335 20 2,29 25 175 5,36 65 185 1,805 25 5,81 25 14 1,085

26
,6

15

5,
18

5,
82

5
5,

82
5

6,
91

2,
87

14
24

,0
45

14
2,

60

17
13

4,
93

12
13

5,
64

55
19

5
5,

51
12

13
1,

50
25

1,
60

25
80

2,
26

12
13

1,
53

1,
21

14,73

6,35 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,985 4,50 1,935 1,10

30 6,01 25 27 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 1,25 25 485 25 75 3,075 2,01 45 25 1,80 605 25 1,80 25 1,50 10 15 1,41 25 1,22

14 28,565 14,225 14 1,08

2,
87

2,
50

2,
30

5,
26

5
2,

50
2,

30
2,

72

2,00 1,01
2,135

3,00

20 2,29
2,50

20 20 2,29
2,50

20

1,
00

5
1,

50
2,

70
97

1,
01

1,
40

44
5 69 1,01

2,135

1,
11

1,
01

2,
13

5

1,
00

5

925

1,60 30

2,01
2,40

70

43

80

62
5

1,
20

2,
25

25

20 2,01 20 25

10
45

4,
08

5
24

,0
3

4,
15

5

1,225 10,48 32

1,
37

2,21 3,19 1,00 2,90

75
1,

25
22

5

2,21 3,19 1,00 2,90

40

81

3,50

1,
66

1,
40

30 30

40

1,
07

5

1,70

2,00

2,00

2,
00

27,305

40 1225

1,00

95
1,

01
2,

07

2,30 125

15 1,645 10 56 25

15
88

5
51

20
1,

10

20

2,56

1,
76

80

21
91

1,
71

5

50

10 40

10
1,

20
5

10
1,

52
5

155 1,10 125 95

50

34
5

21
5

1,
46

76
14

1,
00

10

1,00 125 2,66 125 1,90

40
10

24
76

1,
46

21
5

34
5

1,71 10 1,10 2,50 40

50
10

60

60

10
1,

26
5

92

255 10

2,60 2,005

17
5

2,
51

10

15

26
5

25 42

10
5

33
5

44
75

21
6

20 35

59
5

28 45 1510 3

21
5

16
14

5 145 8

75 76 45

445

29
5

36

52 145
155

27 185 27

34 18 36 145 135 7

11

-3,60 +135,23 NHN

OKRD -3,80 +135,03 NHN

OKRD -3,80 
+135,06 NHN

OKRD -5,20 
+133,63 NHN

OKRD -3,77 
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Wandspielschiene
UK ca. 50 cm ü FFB
OK ca. 2,66 ü. FFB
Längsseite raummittig in Prallwand
Platz über Schiene vorhalten
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Trägerbohlwand HEB 400, a=2,00m,
Holzausfachung: zul. = 18.46 N/mm
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Abdeckung  G i t t e r
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X C 2 , C 2 5 /3 0 ,a = 1 ,5 0 m

S t B  B a l k e n  2 0 x3 0 c m ,
C 2 5 /3 0 , X C 2

L  WD Ø140
 UK =OKFFB+ 2330

HS  WD 270/150
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Betonsockel für WÜST
mind. BxLxT: 1000x3500x300mm
OK=OKFFB+100mm,
thermisch Entkoppelt  XPS Dämmung
Heizverteiler ca.150kg
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Betonsockel für RLT-Gerät
mind. BxLxT: 1400x3500x300mm
OK=OKFFB+100mm
thermisch Entkoppelt  XPS Dämmung
ca. 650kg
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(4 0 c m  u . O K G )
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RWA Taster RWA Taster

F-S

F-S

Heizkreisverteiler Heizkreisverteiler

ELT_2x 150

UHD 50cm

Badminton

Badminton Badminton

Volleyball

Basketball

Handball

Gymnastikpunkte
Raster 2x2m, Ø 6cm

Dreierhopplinierung 9m
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L  WFR Ø 500
 UK =OKFFB+ 1850L  WFR Ø 500

 UK =OKFFB+ 1850

S  WKB Ø 200
 UK =OKFFB+ 2400 S  WKB Ø 200

 UK =OKFFB+ 2400 S  WKB Ø 200
 UK =OKFFB+ 2400S  WKB Ø 200

 UK =OKFFB+ 2400

S  WKB Ø 200
 UK =OKFFB+ 2630

S  WKB Ø 250
 UK =OKFFB+ 2600

S  WKB Ø 200
 UK =OKFFB+ 2600

S  WKB Ø 100
 UK =OKFFB+ 2100

H
 WKB Ø 150
 UK =OKFFB+ 2650
 Bohrung durch Sachsenenergie

S  WKB Ø 200
 UK =OKFFB+ 2600

L  WD Ø 200
 UK =OKFFB+ 2700

L  WD Ø 260
 UK =OKFFB+ 2860

L  WD 300/200
 UK =OKFFB+ 3110

HS  WD 900/450
 UK =OKFFB+ 2850

S  WD Ø 200
 UK =OKFFB+ 2900

S  WD Ø 200
 UK =OKFFB+ 2980

L  WD 550/250
 UK =OKFFB+ 2850

HS  WD 500/450
 UK =OKFFB+ 2850

L  WD Ø500
 UK =OKFFB- 1960

HS  WD 500/200
 UK =OKFFB+ 1550

L  WD 550/400
 UK =OKFFB+ 2850

L  WD 550/400
 UK =OKFFB+ 2850

L  WD 550/400
 UK =OKFFB+ 2850

L  WD 900/300
 UK =OKFFB+ 2840

L  WD 500/500
 UK =OKFFB+ 2800

H  WD 1010/150
 UK =OKFFB -150

L  WD 550/400
 UK =OKFFB+ 2850

L  WD Ø140
 UK =OKFFB+ 2330

L  WD 1350/300
 UK =OKFFB+ 2840

L  WD Ø 200
 UK =OKFFB+ 2700

HS  WD 270/150
 UK =OKFFB+ 2600

S  DD 150/300

L  DD 230/400

S  DKB Ø 90

H  DKB Ø 80

S  DKB Ø 250

S  DKB Ø 110

S  DKB Ø 90S  DD 150/250

L  DD 430/240

L  DD 260/520

S  DD 250/250

S  DKB Ø 250

S  DKB Ø 90

S  DD 650/150
S  DKB Ø 250

S  DD 150/250

S  DD 250/250

H  DKB Ø 80

SW
SW RW RW RW

RW

SW

S  DD 150/300

L  WD Ø140
 UK =OKFFB+ 2330

H S WD 270/150
 UK =OKFFB+ 2600

S  WKB Ø 200
 UK =OKFFB -1250

S  WKB Ø 200
 UK =OKFFB -1250

HS  WD 400/150
 UK =OKFFB+ 3150

L  WD 550/350
 UK =OKFFB+ 1950

S  WKB Ø 60
UK=OKFFB +2230 HS  WD 1480/450

 UK =OKFFB+ 2,85E

L  BD 600/1800

Heizkreisverteiler
Revi-Öffnung WD 115x80
Mitte RK= 0,40m ü. OKFFB

WD-L � 145 mm
UK =OK FFB + 2.13

L

WD-L � 145 mm
UK =OK FFB + 3.09L

WD-L � 270 mm
UK =OK FFB + 3.03L

WD-L � 145 mm
UK =OK FFB + 3.09L WD-L � 70 mm

UK =OK FFB + 3.03S

WD-L � 180 mm
UK =OK FFB + 3.075L

Revi-Klappe WD
Sanitär BxH 20x20 cm
Mitte RK= 0,25m ü. OKFFB

Revi-Klappe WD
Lüftung BxH 40x40 cm
Mitte RK= 0,35m ü. OKFFB

WD-L � 130 mm
UK =OK FFB + 3.07S

WD-L � 145 mm
UK =OK FFB + 3.10L

WD-L � 130 mm
UK =OK FFB + 3.07S

WD-L � 100 mm
UK =OK FFB + 3.07H

WD-L � 145 mm
UK =OK FFB + 3.12L

WD-L 450/180 mm
UK =OK FFB + 2.90L

WD-L � 160 mm
UK =OK FFB + 2.91L

Revi-Klappe WD
Sanitär BxH 20x20 cm
Mitte RK= 0,25m ü. OKFFB

Revi-Klappe WD
FBH-Verteiler BxH 100x80 cm
Mitte RK= 0,40m ü. OKFFB

WD-L 450/180 mm
UK =OK FFB + 2.90L

WD-L � 200 mm
UK =OK FFB + 2.89L

WD-L 450/180 mm
UK =OK FFB + 2.90L

WD-L 450/180 mm
UK =OK FFB + 2.90L

WD-L � 200 mm
UK =OK FFB + 2.89L

WD-L 300/200 mm
UK =OK FFB + 2.85S

WD-L 300/120 mm
UK =OK FFB + 3.18S

WD-L � 145 mm
UK =OK FFB + 3.12L

WD-L 760/360 mm
UK =OK FFB + 2.85SH

WD-L 760/360 mm
UK =OK FFB + 2.85SH

WD-L 1260/300 mm
UK =OK FFB + 2.45SHL

WD-L 1260/300 mm
UK =OK FFB + 2.45SHL

WD-L � 180 mm
UK =OK FFB + 2.13L

WD-L � 145 mm
UK =OK FFB + 2.54L

WD-L � 145 mm
UK =OK FFB + 2.63L

Fernwärme
AK05.1
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 10,18 m2

RU: 13,121 m
LRH: 2,750 m

Turnhalle
AK04
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 413,97 m2

RU: 84,930 m
LRH: 5,900 m

Geräteraum
AK04.2
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 79,61 m2

RU: 38,513 m
LRH: 2,500 m

Technikraum
ELT
AK05
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 9,27 m2

RU: 12,6615 m
LRH: 2,750 m

bar. WC
AK06
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 6,34 m2

RU: 10,3375 m
LRH: 2,400 m

Technikraum
HLS
AK07
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 29,76 m2

RU: 38,7575 m
LRH: 3,300 m

Technikraum
Lüftung
AK04.3
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 15,07 m2

RU: 17,0355 m
LRH: 2,500 m

Stuhllager
Bodenmatten
AK04.1
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 28,27 m2

RU: 25,6075 m
LRH: 2,800 m

Flur 2
AK09.1
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 27,82 m2

RU: 34,8285 m
LRH: 2,800 m

Umkleide
AK01
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 16,66 m2

RU: 20,9585 m
LRH: 2,800 m

Waschen
AK01.1
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 6,39 m2

RU: 10,2875 m
LRH: 2,800 m

Umkleide
AK02
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 16,65 m2

RU: 17,3535 m
LRH: 2,800 m

Waschen
AK02.1
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 6,67 m2

RU: 13,5085 m
LRH: 2,800 m

Regie/1.Hilfe
AK03
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 9,60 m2

RU: 13,374 m
LRH: 2,800 m

WC
AK01.3
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 2,46 m2

RU: 6,665 m
LRH: 2,800 m

WC
AK02.3
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 2,34 m2

RU: 6,665 m
LRH: 2,800 m

Duschen
AK01.2
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 4,58 m2

RU: 8,618 m
LRH: 2,800 m

Duschen
AK02.2
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 4,77 m2

RU: 8,820 m
LRH: 2,800 m

Batterieraum
AK07.1
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 2,92 m2

RU: 8,5455 m
LRH: 3,300 m

Flur 1
AK09
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 13,82 m2

RU: 14,917 m
LRH: 2,550 m

Aufzug
AK08
OKFF: -3,60
OKRD: -3,80
A: 1,54 m2

RU: 5,000 m
LRH: 2,800 m

AV-FM-Kabelrinne 200 mm
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UV-E-Mobil

UV-TechN1

GHV-3

DV-UV Abfrage, ob ELA mit in DV-Schrank
(analog Sporthalle 46. OS)

BMZ in E30-Gehäuse mit
integriertem Rauchmelder

AV-FM-Kabelrinne 300 mm, hochkant hinter Prallwand

AV-FM-Kabelrinne 200 mm, hochkant hinter Prallwand

AV-FM-Kabelrinne 500 mm,
UK = -0,27 m UKRD
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WD-E 300/ 60, UK = OK RFB Halle

Gebäudeeinführung ELT, Paket Durchbruch: 55x35cm

Gebäudeeinführung ELT, Paket Durchbruch: 55x35cm
Höhenlage: Mittelachse 2,72 ü. OKRD

AV-FM-Kabelrinne ,
Paket, Durchbruch: 75x55cm
Höhenlage: Mittelachse 2,97m ü.OKRD

AV-FM-Kabelrinne 300mm,
UK=-0,40m UKRD

WD-E 500/ 60, UK = OK RFB Halle

WD-E 500/ 60
OK= -0,14 m UKRD

WD-E gemeinsam
mit HLS

DD-E 60/ 100

DD-E 100/ 60

DD-E 200/ 60

AV-FM-Steigleiter

WD-E 300/ 260
OK= -0,14 m UKRD

AV-FM-Steigleiter

WD-E 200/ 60
OK= -0,14 m UKRD

AV-FM-Kabelrinne 200 mm, UK = -0,20 m UKRD

AV-FM-Kabelrinne 500 mm,
UK = -0,20 m UKRD

AV-FM-Kabelrinne 200 mm, hochkant hinter Prallwand

300 mm an RD

200 mm an RD

AV-FM-Kabelrinne 200 mm,
UK = - 0,20 m UKRD

AV-FM-Kabelrinne 300 mm,
UK = - 0,40 m UKRD

AV-FM-Kabelrinne 200 mm,
UK = - 0,20 m UKRD

AV-FM-Kabelrinne 300 mm,
UK = - 0,40 m UKRD

AV-FM-Kabelrinne 200 mm,
UK = - 0,20 m UKRD

AV-FM-Kabelrinne 300 mm,
UK = - 0,40 m UKRD

AV-FM-Kabelrinne 500 mm,
UK = -0,75 m UKRD
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Höhenlage: Mittelachse 2,72 ü. OKRD
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Panik
Selbstschließend

Knauf/Drücker
Türflügel Arretierung

EMA
RC2

Panik
Selbstschließend

Knauf/Drücker
Türflügel Arretierung

EMA
RC2

GKB

Trockenbau Legende

GKBi

ZBP

F30

F90

26.07.2023

Grundriss UG_102_H

H_102

C Änderung Aufzugstür 13.09.2023 K.H

D Änderung Verbau nach Aufmaß 18.09.2023 K.H

E Anpassung ELT Durchbrüche Außenwand, Höhe Aufzugsunterfahrt 16.11.2023 K.H

F Änderung Fernwärmeraum, ELT-Einführung, Trockenbauverschiebung 04.01.2024 K.H

G Detailierung Sportgeräte 14.02.2024 K.H

H Anpassungen für Trockenbau LOS 20.03.2024 K.H
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