
Motorische Absperrklappe

Nachströmung
über Türöffnung

BSTV(F90) - AB,
DN 160, 125 m³/h

Motorische Absperrklappe
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Ingenieurgruppe Bau- und Anlagenconsult
Berlin  -  Leipzig  -  Dresden  -  Bielefeld

Grundrissausschnitt:
KG Raum -113
Aufstellort ASP 01

Bearbeiter: ES / JJ

Datum: 30.09.2024
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