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RH= 2.61 m
A= 47.23 qm
U= 28.22 m

T103
Treppe
RH= 2.61 m
A= 13.02 qm
U= 18.74 m

T102
Treppe
RH= 2.61 m
A= 13.02 qm
U= 18.74 m

T101
Treppe
RH= 2.61 m
A= 13.24 qm
U= 16.51 m 118

RH= 2.61 m
A= 47.28 qm
U= 27.92 m
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RH= 2.61 m
A= 47.28 qm
U= 27.92 m
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RH= 2.61 m
A= 47.28 qm
U= 27.92 m
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RH= 2.61 m
A= 47.28 qm
U= 27.92 m
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RH= 2.61 m
A= 47.28 qm
U= 27.92 m
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RH= 2.61 m
A= 47.28 qm
U= 27.92 m
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RH= 2.61 m
A= 47.28 qm
U= 27.92 m

101
Schulleitung
RH= 2.61 m
A= 17.74 qm
U= 18.32 m

103

RH= 2.61 m
A= 47.28 qm
U= 27.92 m

104

RH= 2.61 m
A= 47.30 qm
U= 27.92 m

102a
stellv Schulleitung

A= 17.74 qm
U= 18.32 m

190b
Flur
RH= 2.61 m
A= 11.77 qm
U= 15.16 m

190a
Flur
RH= 2.61 m
A= 11.77 qm
U= 15.16 m

190
Flur
RH= 2.61 m
A= 21.09 qm
U= 28.64 m

114
Garderobe
RH= 2.61 m
A= 18.34 qm
U= 20.20 m

105

RH= 2.61 m
A= 10.01 qm
U= 12.76 m

105a
WC
RH= 2.61 m
A= 5.66 qm
U= 10.55 m

X105b
WC
RH= 2.61 m
A= 3.95 qm
U= 9.85 m

106
V/S
RH= 2.61 m
A= 20.68 qm
U= 19.96 m

108
Sekretariat
RH= 2.61 m
A= 10.01 qm
U= 12.76 m

109
Garderobe
RH= 2.61 m
A= 18.34 qm
U= 20.20 m 110

Vorraum
RH= 2.61 m
A= 9.29 qm
U= 16.32 m

111
Vorraum
RH= 2.61 m
A= 9.55 qm
U= 16.36 m

113
Vorraum
RH= 2.61 m
A= 10.18 qm
U= 16.18 m

112
Garderobe
RH= 2.61 m
A= 18.34 qm
U= 20.20 m

115

RH= 2.61 m
A= 20.61 qm
U= 19.96 m

107
WC-VR
RH= 2.61 m
A= 2.71 qm
U= 6.74 m

X107a
WC Lehrer
RH= 2.61 m
A= 1.94 qm
U= 5.58 m
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T30-RS

Boden: Linoleum neu
Boden: Linoleum neu Boden: Linoleum neu Boden: Linoleum neu Boden: Linoleum neu

Boden: Linoleum neu

Boden: Linoleum
neu

BRH 0.70 BRH 0.70

X110b
WC-J
RH= 2.61 m
A= 5.33 qm
U= 10.26 m

X113a
WC-J
RH= 2.61 m
A= 5.05 qm
U= 9.27 m

RS-Tür RS-Tür RS-Tür

Kunstraum
GruppenraumAUR 3 2. Klasse

AUR 4 2. KlasseAUR 5 3. KlasseAUR 6 / 3. Klasse

X110a
WC-M
RH= 2.61 m
A= 3.86 qm
U= 9.51 m

AUR 7 / 4. KlasseAUR 8 / 4. KlasseFUR Informatik

Boden: Linoleum neu

Durchgangsraum

X111a
WC-M
RH= 2.61 m
A= 3.86 qm
U= 9.51 m

X110b
WC-J
RH= 2.61 m
A= 5.53 qm
U= 10.29 m

X113b
WC-M
RH= 2.61 m
A= 3.89 qm
U= 8.24 m
Boden: Fliesen

116a

RH= 2.61 m
A= 5.52 qm
U= 10.31 m
Boden: Fliesen

WC-Lehrer
116b

RH= 2.61 m
A= 3.86 qm
U= 9.51 m
Boden: Fliesen

WC-Lehrer

Waschraum

Garderobe

Fliesen
ergänzen

102
Vorraum

A= 7.81 qm
U= 11.18 m
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Demontage
San Objekte

Demontage
San Objekte

Demontage
San Objekte

Demontage
San Objekte

Als Damen-BauWC herrichten

Räume abgesperrt, keine Nutzung
Entlüftungsleitungen erhalten

TW 12

80 80 80 808080

BD 150/400 HLS
DD 150/150 HLS

BD 200/200 HLS
DD 200/200 HLS BD 150/400 HLS

DD 150/150 HLS

BD/DD Ø150 BD/DD Ø150

BD/DD Ø150

BD 150/400 HLS

BD 150/400 HLS
DD 150/150 HLS

BD 200/200 HLS
DD 200/200 HLS
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DD 200/200 HLS
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BD Ø 80
BD Ø 80

BD 200/200 HLS
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RW 01
RW 02

RW 03 RW 04 RW 05 RW 06

Regenwasser
erhalten

Regenwasser
erhalten

Regenwasser
erhalten

Regenwasser
erhalten

Regenwasser
erhalten

Regenwasser
erhalten

Räume abgesperrt, keine Nutzung
Entlüftungsleitungen erhalten

Anschluss an bestehende
Entlüftung

Anschluss an bestehende
Entlüftung

Anschluss an bestehende
Entlüftung

Anschluss an bestehende
Entlüftung

Spülstation

Musterstraße 
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Schmutzwasser Neu

Regenwasser Bestand

Schmutzwasser Bestand

LEGENDE Sanitär

Durchlauferhitzer

Installation ohne Vorwandelement

Heizkörper Neu

Heizung Vorlauf

Heizung Rücklauf

Spülstation

Nicht genutzter Bereich

AutoCAD SHX Text
8 Stg.

AutoCAD SHX Text
17.5/30

AutoCAD SHX Text
8 Stg.

AutoCAD SHX Text
17.5/30

AutoCAD SHX Text
8 Stg.

AutoCAD SHX Text
17.5/30

AutoCAD SHX Text
8 Stg.

AutoCAD SHX Text
17.5/30

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.18

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
5.66

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.18

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
5.68

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
8.18

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
12.65

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
12.65

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
6.38

AutoCAD SHX Text
1.58

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
8.18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
2.18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
73.63

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
2.18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
2.18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12


	Pläne und Ansichten
	00275g001_xx_5_HLS_01OG


