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HI.6520039 – Ersatzneubau Stadtteilhaus Johannstadt

Nischentür [T_0.16]

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Ausgabedatum: 13.11.2024
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- Nischentür mit HPL-Kastenrahmen
- Holzblockzarge
- zweiflüglig
- Fluchtwegtür mit Panik-Druckstange nach DIN EN1125
- integrierter Obertürschließer und Rauchschaltzentrale

- keine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) nötig
  > mind. 20cm über Tür - Feuerschutzabschluss  nach aktueller DIBt Richtlinie
  > Türseitenbefestigung an bekleidete Stahlstütze
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Rauchschaltzentrale

Hohlprofil
100x100

Integrierter
Obertürschließer

Rauchschaltzentrale

023
Gemeinschaftsbüro

022
Geschäftsführung

053
DV-Raum

5

010
Arbeitsraum

009
Malwerkstatt

008
Siebdruck

007
Musikraum

011
Keramik

012
Brennraum/ Lager

015
Lager 056

Lager Jojo

055
HAR

051
Lager Instrumente 1

054
NSHV

052
Pumi I

060
WC G

058
WC G mit BWT 058a

WC G (D/Div)

060a
WC G (H/Div)

051
Lager Instrumente 2

059
1. Hilfe 002

Empfang

028
Tanzen

028b
Umkleide D

028a
Umkleide H

031
Flur VI

046a
Lager Café

033
Mehrzweckraum

034
Café Extern

046
Küche Café

037
Flur V

001
Windfang

036
Flur I

044
TH EG 035

Foyer

016
Flur III

038
Schliessfächer

042
Flur IV

039
Flur II

047a
DU

019
Bewegungsraum

018
Aufenthalt

017
Kreativraum

020
Büro/ Beratung

050
Aufzug

030
Veranstaltung klein

029
Veranstaltung groß

048
Lager

032
Garderobe I

021
Büro

025
WC bf

026a
WC G (D)

024a
WC G (H)

026
WC G

024
WC G

061
Teeküche

005
Kinderwagen

003
Tauschvitrine

013
TW

014
Hausmeister

053a
EMZ

057
Flur VII

004
Außenlager

047
Personal Umkleide

027
Pausenraum Café

045
ELT

049
Garderobe II

043
Sitzen III

041
Sitzen II

040
Sitzen I

006
WC bf
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