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BH-West - 3.BA |
02.00.103
C3-Untersuchung-Chir.
A: 20,32 m²
U: 18,36 m
LRH: 2,79m

BH-West - 3.BA |
02.00.112
Schockraum 2
A: 24,77 m²
U: 21,67 m
LRH: 2,79m

BH-West - 3.BA |
02.00.114
Durchgang
A: 18,05 m²
U: 19,40 m
LRH: 2,35m
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BH-West - Altbau |
02.00.59.a
Erschließungszone
A: 55,75 m²
U: 54,90 m
LRH: 2,48m

BH-West - 3.BA Umbau |
02.00.07
Windfang RTW-Vorfahrt
A: 32,42 m²
U: 29,60 m
LRH: 2,89m

BH-West - 3.BA Umbau |
02.00.08a
Kaffeenische
A: 3,68 m²
U: 7,80 m
LRH: 2,50m

BH-West - Altbau |
02.00.05a
Ärzte 4 AP (Internistisch)
A: 10,81 m²
U: 16,46 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.40
Schleuse
A: 9,90 m²
U: 16,43 m

BH-West - Altbau |
02.00.44
Triage Liegende
A: 13,31 m²
U: 14,82 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.33
Pat.-Bad
A: 3,96 m²
U: 8,00 m

BH-West - Altbau |
02.00.31
Bad
A: 4,12 m²
U: 8,15 m

BH-West - Altbau |
02.00.06
Personal
A: 21,37 m²
U: 20,61 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.06a
Teeküche
A: 4,61 m²
U: 11,80 m

BH-West - Altbau |
02.00.05
Ärzte 6 AP (Neurologie)
A: 20,90 m²
U: 23,01 m

BH-West - Altbau |
02.00.37
WC
A: 3,87 m²
U: 7,88 m

BH-West - Altbau |
02.00.38
Pers.-WC
A: 3,87 m²
U: 7,88 m

BH-West - Altbau |
02.00.39
Bad
A: 4,43 m²
U: 9,92 m

BH-West - 1.BA |
02.00.58
Elt.
A: 2,68 m²
U: 6,56 m

BH-West - 3.BA Umbau |
02.00.34a
Pers.-WC
A: 4,11 m²
U: 8,82 m
LRH: 2,50m

BH-West - Altbau |
02.00.32
Arb. unrein
A: 8,65 m²
U: 14,32 m

Laubengang

BH-West - Altbau |
02.00.13
2 Betten
A: 24,36 m²
U: 20,64 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.11
2 Betten
A: 24,21 m²
U: 20,60 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.10
2 Betten
A: 24,21 m²
U: 20,60 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.09
2 Betten
A: 24,25 m²
U: 20,61 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.02
Isolierzimmer
A: 21,51 m²
U: 19,61 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.01
Isolierzimmer
A: 21,51 m²
U: 19,61 m
LRH: 2,96m

BH-West - 3.BA Umbau |
02.00.03
2 Betten
A: 24,69 m²
U: 20,87 m
LRH: 2,96m

BH-West - 3.BA Umbau |
02.00.04
Überwachung
A: 24,69 m²
U: 20,87 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.41
Bad
A: 4,37 m²
U: 9,48 m

BH-West - Altbau |
02.00.30
Bad
A: 4,12 m²
U: 8,15 m

BH-West - Altbau |
02.00.12
2 Betten
A: 24,21 m²
U: 20,60 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.36
Pumi
A: 1,88 m²
U: 5,75 m
LRH: 2,965m

U3 Triage

BH-West - 3.BA |
02.00.102
C2-Eingriff Asept.
A: 20,33 m²
U: 18,34 m
LRH: 2,79m

C2 C3

Nutzungseinheit ANutzungseinheit BNutzungseinheit B

BH-West - Altbau |
02.00.42
Belegungsmanagement
A: 18,73 m²
U: 20,61 m
LRH: 2,96m

BH-West - Altbau |
02.00.56
Treppenhaus
A: 23,80 m²
U: 20,65 m

Ei
ng
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g 

ZN
A

BH-West - 3.BA |
02.00.121
Erschliessungszone
A: 31,22 m²
U: 34,92 m
LRH: 2,35m

BH-West - 3.BA |
02.00.123
Erschliessungszone
A: 65,70 m²
U: 54,34 m
LRH: 2,35m

BH-West - Altbau |
02.00.53
Lager 1
A: 14,73 m²
U: 15,49 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.52
Ärtze Chir. 3AP
A: 13,66 m²
U: 14,99 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.51
Unters. 3
A: 15,30 m²
U: 15,76 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.50
Unters. 4
A: 15,28 m²
U: 15,75 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.49
Triage liegend
A: 16,53 m²
U: 16,44 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.48
Lager
A: 6,93 m²
U: 11,76 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.54
Treppenhaus
A: 15,49 m²
U: 15,79 m

BH-West - 3.BA |
02.00.104
Logistikfläche
A: 24,54 m²
U: 23,85 m
LRH: 2,35m

BH-West - 3.BA |
02.00.108
SV
A: 0,89 m²
U: 4,60 m

BH-West - Altbau |
02.00.76
Flur
A: 27,49 m²
U: 25,51 m
LRH: 2,48m

BH-West - Altbau |
02.00.46
Lager Apotheke rein
A: 15,45 m²
U: 15,77 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.47
Leitstelle/Ersteinschätzg.
A: 32,08 m²
U: 27,29 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.43
Entsorgung
A: 7,04 m²
U: 10,70 m
LRH: 2,65m

BH-West - Altbau |
02.00.45
Stationsküche
A: 8,00 m²
U: 12,27 m
LRH: 2,65m
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BH-West - 3.BA |
02.00.100
C1-Eingriff Sept.
A: 20,68 m²
U: 18,47 m
LRH: 2,79m

C1

BH-West - 3.BA |
02.00.106
RLT
A: 11,40 m²
U: 13,56 m

BH-West - 3.BA |
02.00.107
AV
A: 0,88 m²
U: 4,56 m

BH-West - 3.BA |
02.00.116
Triage-EKG-Blutentn.
A: 18,76 m²
U: 21,41 m
LRH: 2,50m

Herzanfall

mit Monitoring

BH-West - 3.BA |
02.00.111
C4-Untersuchung HNO
A: 19,05 m²
U: 18,73 m
LRH: 2,89m

BH-West - 3.BA |
02.00.113
Schockraum 1
A: 35,01 m²
U: 24,90 m
LRH: 2,79m

BH-West - 3.BA |
02.00.101
Lager
A: 3,68 m²
U: 7,68 m
LRH: 2,35m

Triage 
GehF

BH-West - 3.BA Umbau |
02.00.34b
Pers.-WC
A: 4,09 m²
U: 8,54 m
LRH: 2,50m

BH-West - 3.BA Umbau |
02.00.08
Ärzte 3AP
A: 18,01 m²
U: 24,61 m
LRH: 2,50m

BH-West - 3.BA |
02.00.109
Arb.-rein / Lager
A: 20,33 m²
U: 19,13 m
LRH: 2,89m

BH-West - 3.BA |
02.00.122
Erschliessungszone
A: 57,97 m²
U: 45,83 m
LRH: 2,35m

Leitstelle KV-Praxis
Röntgen
Gehfähige

CT

Nutzungseinheit A

BH-West - 3.BA |
02.00.124
Pers.-WC
A: 2,31 m²
U: 6,19 m

BH-West - 3.BA |
02.00.125
Arb.-unrein
A: 3,67 m²
U: 7,66 m

BH-West - 3.BA |
02.00.117
Warten
A: 49,12 m²
U: 39,63 m
LRH: 2,50m

BH-West - 3.BA |
02.00.119
Leitstelle
A: 13,79 m²
U: 15,15 m
LRH: 2,50m

BH-West - 3.BA |
02.00.120
Warten ZNA
A: 16,08 m²
U: 17,12 m
LRH: 2,89m

Gehfähige/Liegende
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BH-West - Altbau |
02.00.59.b
Erschliessungszone
A: 71,03 m²
U: 71,50 m
LRH: 2,48m

Stb.-Stütze 30x55
Pos.S006

Stb.-Stütze 35x70
Pos.S001

Stb.-Stütze 35x70
Pos.wie S001

Stb.-Stütze 35x70
Pos.S003

Stb.-Stütze 35x70
Pos.wie S003

Stb.-Stütze 35x70
Pos.S002

00.45.02
T30/RS

00.48.02
T30/RS
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75
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03,0

0
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BH-West - 3.BA |
03.00.100
Verbindungsgang CT
A: 33,63 m²
U: 32,14 m
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Trägerbohlenwand rückverankert
Träger: HEB300 L.=9,0m / a=2,00m

Ausf.: Nadelholz d=10cm
Anker: L.= 10,0m, e=2,0m

51,455 5,475

Abbruch für Durchgang;

nach Fertigstellung 3.BA

Leitstelle KV-Praxis
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16 Warteplätze

29 Warteplätze

30
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BH-West - 3.BA |
02.00.90c
Pat.-WC
A: 2,49 m²
U: 6,57 m
LRH: 2,50m

BH-West - 3.BA |
02.00.90d
Pat.-WC Beh.
A: 4,06 m²
U: 7,81 m
LRH: 2,50m
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15
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7
15
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Versorgung

(ggf. Nutzung 
als zus. Lager)
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und Lager:
Alle Schränke 
mit Dichtlippe 

Optionale Nutzung 
als Unters.-Raum

Ausstattung mit 
Gyn.-Stuhl 

Ausstattung mit 
HNO-Stuhl 

53
1,

45

3.BA - Vorabmaßnahme |
03.00.200
A: 40,74 m²
U: 34,99 m

Abbruch für Durchgang;
Wiederherstellung des 
Raumes nach Fertig-
stellung 3.BA

Temporärer Verbindungsgang, der vor Abbruch hergestellt werden muss
und nach Fertigstellung der Baumaßnahme wieder zurückgebaut wird!

Eingang Röntgen
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Flur
A: 14,37 m²
U: 15,98 m
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BH-West - 3.BA |
02.00.119a
Anmeldung ZNA
A: 12,41 m²
U: 15,69 m
LRH: 2,50m
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1,325 2,28
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76 während der Baumaßnahme
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MW-Wand d=20cm, tragend MW-Wand d=20cm, tragend

Eingriffsraum Sept. Eingriffsraum Asept. Schockraum 1

BRH 64 BRH 64 BRH 64 BRH 0 BRH 64 BRH 64 BRH 64 BRH 64 BRH 64 BRH 64

BRH 0

EQ
EQ

30 5,32 24 16 25

MW U-Schale 20x77
Pos.M005(neu)

2,89m

2,50m

BH-West - 3.BA |
02.00.130
Flur
A: 17,65 m²
U: 19,59 m
LRH: 2,48m
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Interims-ZNA |
39
Warten
A: 21,03 m²
U: 17,77 m

Interims-ZNA |
03.00.40
KV-Praxis Warten
A: 16,12 m²
U: 15,97 m
LRH: 2,50m

CT

24 2,55 24 5,278 245

Pos.7: horizontale Ytong U-Schale L/B/H=
3800/240/249mm, bewehrt ausbetoniert
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Pos.2: 
Stahlstütze 

-2,38

2,05  (Fensteröffnung herstellen)
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Aussteifende Wand in Querrichtung während Bauzeit

Aussteifende Wand in Querrichtung während Bauzeit

Pos.8: vertikale Ytong U-Schale L/B/H=
2900/240/249mm, bewehrt ausbetoniert

Pos.8: vertikale Ytong U-Schale L/B/H=
2900/240/249mm, bewehrt ausbetoniert
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Rollo, wandhängend Verdunkelung Verdunkelung Verdunkelung

Verdunkelung Verdunkelung

Nische Med-Gas-KK
40x40cm
Hm=1,625m
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temporäre Abfangung
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Abbruch für Durchgang;

nach Fertigstellung 3.BA

Backoffice KV-Praxis

PB, LDB min. 1,25 / Abdeckung klappbar /
Türverriegelung mit Signallampe

Röntgen-Aktiv, Automatik
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UKUZ
UKRD
BRH
LRH
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FB(S)
DD(L)
WD(L)
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MLFD
MWPL
MRD
DS +2.65              

DECKEN
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- S
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GGF
GG
SM
SB
WPG
WPZ
WWP
WPL

WANDOBERFLÄCHEN

ANFORDERUNGEN
- L
- S
- D
- AL
- AS
- R9

FUSSBODENBELÄGE

TÜRSTEMPEL:

RAUMSTEMPEL:

TÜREN + FENSTER + VERGLASUNG

BÖDEN, WÄNDE, DECKENALLGEMEIN

STAHLBETON

MAUERWERK; KSL

SCHACHTABSCHLUSS ERST
NACH INSTALLATION HERSTELLEN 

LEICHTWÄNDE GK-METALLSTÄNDER

WANDKONSTRUKTION

LEICHTMAUERWERK, z.B. PORENBETON

RAUMBLATT NAME

BETRIEBSTECHNISCHE ANLAGEN UND MEDIZINTECHNIK SIND ZU BEACHTEN !

WANDVERSTÄRKUNG, HOLZBOHLE od. BLECH
z.B.: L=48cm, H=+1.00m Achse ü. OKFF, 

24cm von Bezugspunkt

HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF = OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

UNTERKANTEN ALLER INSTALLATIONEN EINSCHLIESSLICH ISOLIERUNGEN UND TRÄGERPROFILE
 MIND. 15 cm ÜBER UNTERKANTE DECKE = LRH

JEDE ÄNDERUNG DER PLANUNG IST VOR DER AUSFÜHRUNG VOM PLANVERFASSER  ZU GENEHMIGEN !

ANGABEN DES STATIKERS, DER FACHINGENIEURE BZW. DER AUSFÜHRENDEN FIRMEN FÜR

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !

01.01

TÜRNUMMER

BRANDSCHUTZ

FENSTERSTEMPEL: 01

BRH 1,50

1
Beschreibung

Datum

A110 ANSICHTSNAME

PLANNAME

Fläche

BAUTEIL
GESCHOSS

LFD. NUMMER

LFD. NUMMER

BRÜSTUNGSHÖHE

24
+1.00

48

INDEX-ÄNDERUNG

KAUTSCHUK
KUNSTSTOFF
POLYVENYL
LINOLEUM
STEINZEUG
BETONWERKSTEIN
NATURSTEIN
ZEMENTANSTRICH
TEPPICHBODEN
ANSTRICH

K
KST
PV
LIN
STZ
BWST
NST
ZM
TB
A

LEITFÄHIG
SÄUREFEST
DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIG
ABLEITFÄHIG
ANTISTATISCH
GLEITSICHERHEIT (z.B. R9)

SPACHTELUNG/ANSTRICH
GLASGITTERGEWEBE FEIN
GLASGITTERGEWEBE GROB
SICHTMAUERWERK
SICHTBETON
WANDPUTZ GIPS
WANDPUTZ ZEMENT
WANDWISCHPUTZ
WANDPLATTEN KERAMIK

ANSTRICH
SÄUREFEST
DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIG

GIPSKARTON
LANGFELDPLATTE METALL
MINERALWOLLE-PLATTEN
KASSETTENDECKE METALL
DECKENSCHÜRZE (z.B. +2.65)

ANFORDERUNGEN
- F90
- F30
- D

FEUERBESTÄNDIG
FEUERHEMMEND
DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIG

|<  
NA
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ESG
VSG
A
TS
GV

EINBAUSEITE VERRIEGELLUNG
NOTAUSGANG
GLASBAUSTEIN
EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS
VERBUNDSICHERHEITSGLAS
AUTOMATIK
TÜRSCHLIESSER
GEGENSEITIGE VERRIEGELUNG

EQ EQ MASS IST ZU MITTELN

02.00.01
Raumbezeichnung
10,00m²
14,00mUmfang

Fußboden
Deckenaufbau

Detailnummer
Plannummer

1
A 101

F90-LEICHTWÄNDE GK-METALLSTÄNDER

ANGABEN ZU POSITIONEN BEZIEHEN SICH AUF ANGABEN DES  STATIKERS:
ES GELTEN DIE ANGABEN DES STATIKERS !

z.B.   Pos. 10
POSITIONSHINWEISE

Maße bezogen auf OKFF EG = 0,00

OBERKANTE
OBERKANTE FERTIG-FUSSBODEN
OBERKANTE ROH-FUSSBODEN
OBERKANTE TERRAIN
UNTERKANTE
UNTERKANTE UNTERZUG
UNTERKANTE ROHDECKE
BRÜSTUNGSHÖHE ü. OKFF
LICHTE RAUMHÖHE

DEHNFUGE
FUSSBODENDURCHBRUCH LxB (SANITÄR)
DECKENDURCHBRUCH LxB (LÜFTUNG)
WANDDURCHBRUCH BxH (LÜFTUNG)
WANDSCHLITZ (BxT)
INSTALLATIONSSCHACHT
KERNBOHRUNG, DURCHMESSER IN MM
REVISIONSÖFFNUNG
ANKERSCHIENEN AN UKRD
WANDNISCHE ( BxHxT)
ECKSCHUTZSCHIENEN-TYP
RASTERANFANG ( DECKEN UND WANDPL.)
FLÄCHENTASTER
DOPPELBODEN

F30-FEUERHEMMEND

LRH= 2,50m
Typ Bodenaufbau

Typ Deckenaufbau

lichte Raumhöhe

ANFORDERUNGEN
- G90
- RS
- RD
- T30
- T90

GLAS FEUERHEMMEND
RAUCHSCHUTZ
RAUCHDICHT (ALT)
FEUERHEMMEND
FEUERBESTÄNDIG

Wanddurchbruch eckig (grün) Bemaßung: Abstand, Breite/Höhe  - Beschriftung: Höhenlage UK (Bezug OKFF) / Wand-/Bodentyp / Feuerwiderstandsklasse / Gewerk
Wanddurchbruch rund (blau) Bemaßung: Abstand zur Achse - Beschriftung: Höhenlage Achse (Bezug OKFF) / Wand-/Bodentyp / Feuerwiderstandsklasse / Gewerk

Innenputz                     15mm
Stb.-Wand 250mm

A 001 Aussenwand WDVS 14cm:                           teilw. GG, EG bis 5.OG

WDVS    150mm
Kleber
Dämmplatte 140 mm (WLG 032)
bewehrter Unterputz
Oberputz        10mm       
Anstrich

M. 1:10

15 25 14 1
15 40

415mm
AussenInnen

Innenputz                     15mm
Stb.-Wand 300mm

A 002 Aussenwand im Sockelbereich:   teilw. GG

Perimeterdämmung    140mm
Kleber
Dämmplatte 140 mm (WLG 032)

M. 1:10

15 30 14 1

15 44 1

Noppenfolie         10mm

AussenInnen 465mm
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Erdgeschoss

02.01.2023

HH

Reorganisation Pflege und Interdisziplinäre ZNA

5 Ausführung

Grundriss - Phase 3 -  Ausführung Hauptbaumaßnahme
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384e 5 G 502.3

khb@reichardtpartner.de

EG

KH Buchholz und Winsen gGmbH
Steinbecker Str. 44
21244 Buchholz
T: 04181 13-0
F: 04181 13-1055
info@krankenhaus-buchholz.de

Index Datum Änderung Bearb.
10 01.03.2024 PÄ 05: EG-Umplanung zus. Räume im Bestand, Umplanung Anmeldung ZNA HH
11 14.03.2024 PÄ 05: Entfall Isolierzimmer, Kaffeenische HH
12 02.04.2024 PÄ 05: aktueller Stand HH

13 19.07.2024 Anpassungen im Bereich-Achse N': Bestandswand bleibt, Versetzen neues
Mauerwerk, Verkleinerung Fensteröffnung

HH
14 24.09.2024 Anpassungen Trockenbau: Türgrößen Bettenzimmer, Wandtypen HH

Nord

Erdgeschoss

Legende Wandnummern Trockenbau

Nr. Wandtyp BS-Klasse
101 GK 10,0, F90, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKF EI90
102 GK 10,0, F90, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKF EI90
103 GK 10,0, F0, R'w 52, zweiseitig 2x12,5mm GKB
104 GK 10,0, F0, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKB
105 GK 10,0, F0, R'w 47, je einseitig 2x12,5mm ZGB / GKB
106 GK 10,0, F0, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm ZGB
106.1 GK 10,0, F0, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKB i
107 GK 10,0, F0, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKB
108 GK 10,0, F0, R'w 0, je einseitig 2x12,5mm GKBi / ZGB
108.1 GK 10,0, F0, R'w 0, je einseitig 2x12,5mm GKB i / GKB
151 GK 15,0, F90, R'w 52, zweiseitig 2x12,5mm GKF EI90
152 GK 15,0, F90, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKF+1,5 PB EI90
153 GK 15,0, F90, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKF EI90
154 GK 15,0, F90, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKF EI90
154-S GK 15,0, F90, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKF Schott EI90
155 GK 15,0, F30, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKB EI90
156 GK 15,0, F30, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKB EI90
157 GK 15,0, F0, R'w 52, zweiseitig 2x12,5mm GKB
158 GK 15,0, F0, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKB+1,5 PB
159 GK 15,0, F0, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKB
160 GK 15,0, F0, R'w 47, je einiseitig 2x12,5mm GKI / GKB
161 GK 15,0, F0, R'w 47, je einiseitig 2x12,5mm ZGB / GKB
162 GK 15,0, F0, R'w 42, zweiseitig 2x12,5mm GKB
163 GK 15,0, F0, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm ZGB
163.2 GK 15,0, F0, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKB i
164 GK 15,0, F0, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKB
165 GK 15,0, F0, R'w 0, je einiseitig 2x12,5mm ZGB / GKB
166 GK 15,0, F0, R'w 0, je einiseitig 2x12,5mm GKI / GKB
201 GK 20,0, F0, R'w 52, zweiseitig 2x12,5mm GKB
202 GK 20,0, F0, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKB+1,5 PB
203 GK 20,0, F0, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKB
204 GK 20,0, F0, R'w 47, zweiseitig 2x12,5mm GKB i
207 GK 22.5, F0, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKB i
401 GK 40,0, F0, R'w 0, zweiseitig 2x12,5mm GKB i
501 GK Trockenputz 2x12,5mm GKB
600 GK Vorw. 5,0
601 GK Vorw. 7,5
601.w GK Vorw. 7,5 direkt an Wand
602 GK Vorw. 7,5 Feuchtraum - GKB i
603 GK Vorw. 7,5 Nassraum ZBP
603.1 GK Vorw. 7,5 Nassraum ZBP - Installationswand
604 GK Vorw. 10,0
605 GK Vorw. 10,0 Feuchtraum GKB i
606 GK Vorw. 15
607 GK Vorw. 15 Nassraum ZGB
608 GK Vorw. 15 Feuchtraum GKB i
609 GK Vorw. 20
A005 Holzständerwand 14+8, Putz 1,0, OSB, GKF EI90
A006 Holzständerwand 14+8, Putz 1,0, OSB BEIDSEITIG, DS+GK innen EI90
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