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Mineralfaserddmmung WLS 032 zw. 100 mm
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Tréagerrost CD 60 f. untergehangene Decke
Dampfbremsbahn
Holzfaser-Zement-Akustikdecke
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2mm Kautschuk-Bodenbelag R9
0-5mm  Ausgleichspachtelung
35mm  GuRasphalt
Beton-Bodenplatte (Bestand)
M 1:50
5mm bitum. Bahnendeckung (Bestand)
50mm  HWL-Platte (Bestand)
350 mm  geneigte Betonfertigteildecke (Bestand)
Luftraum
100 mm  Mineralfaserddmmung WLS 032 zw. 100 mm
Weitspanntrager T 100x40x1
27mm  Tragerrost CD 60 f. untergehangene Decke bestehender Heizstrang,
Dampfbremsbahn Isolierung erneuern
35mm Holzfaser-Zement-Akustikdecke
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. flachiger Abbruch FB-Aufbau Bestand:
120 mm WDVS-Dammsystem EPS WLS 032 ca. 20 mm Terrazzo-Decklage (verdlt, kontaminiert)
240 mm  Ziegelmauerwerk (Bestand) e ca. 20 mm Zementestrich
20mm  Innenputz (Bestand) ®© '
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2mm Kautschuk-Bodenbelag R9
0-5mm  Ausgleichspachtelung
35mm  GuRasphalt
Beton-Bodenplatte (Bestand)
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5mm bitum. Bahnendeckung (Bestand)
50mm  HWL-Platte (Bestand)
350mm  geneigte Betonfertigteildecke (Bestand)
Luftraum
100mm  Mineralfaserddmmung WLS 032 zw. 100 mm
Weitspanntrager T 100x40x1
27mm  Trégerrost CD 60 f. untergehangene Decke bestehender Heizstrang,

Dampfbremsbahn
35mm Holzfaser-Zement-Akustikdecke

Isolierung erneuern
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flachiger Abbruch FB-Aufbau Bestand:
ca. 20 mm Terrazzo-Decklage (verdlt, kontaminiert)
ca. 30 mm Zementestrich
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Hohlraum-Uberwachung

Revi-Klappe 100x100

Abschottung E-Verteilung F30 Revi-Tur 100x100, F30

WS-Decke F30 v. oben

Hohlraum-Uberwachung
(BMA)

I
Revi-Klappe 100x100
F30

Bahnenbelag
bestehender Estrich

bestehende Betonbodenplatte
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Legende

| Bestand
7////% neu / geplant

Legende zum Brandschutz (, SachsBO, DIN 4102)

Anforderungen zum Schallschutz

Anforderungen an Bauteile:

Bauteil mit Brandschutzanforderung

FH feuerhemmend (F 30)

HFH hochfeuerhemmend (F 60)

FB feuerbestandig (F 90)

A nichtbrennbare Baustoffe

B1 schwerentflammbare Baustoffe
B2 normalentflammbare Baustoffe
M Feuerwiderstand unter zusatzl.

mechan. Beanspruchung

Anforderungen an Tiiren

d Tir dichtschlieRend

ds Tir dicht- und selbstschlieRend

rs Tir rauchdicht und
selbstschlieRend

th Tir feuerhemmend, dicht und
selbstschlieBend (T30-D)

fh-rs Tir feuerhemmend, rauchdicht

und selbstschlieBend (T30 rs)

Flucht- und Rettungswege

—=——  Rettungs-/Fluchtweg fiir Personen
|:| notwendiger Flur / Treppenraum

Angaben zum Objekt

. Gebaudeklasse 3
. Sonderbau § 2 Abs. (4) Nr. 12
SéchsBO

47 dB R erfw’ (Anforderungswert in dB)

e OKF +- 0.00 = 117.63 m . NHN

Index | Anderung

Datum Gez.

Zeichnungscode

Landeshauptstadt Dresden

Dresden. Amt fur Schulen

PF 120020

01001 Dresden

Tel. 488 92 01, Fax 488 92 03
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Projekt .- .
! 1405 - BSZ fiir Elektrotechnik
Strehlener Platz 2, 01219 Dresden
Haus D- Laborhalle
Standortverwalter

Amt fur Schulen

Planungsphase

5 -Ausfuhrungsplanung

Architekten

Tel.:
Fax:
E-Mail:

Datum ‘ Unterschrift

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner Fachplaner

Fachplaner Fachplaner

Darstellung

DWG- Dateiname

Mechatronik-Fachkabinett 2 Malstab

Werkhalle D10
Schnitte

DIN A1
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1:50 25.10.2024
Gez. Projekt-Nr.
SL 70.400.003.700.023
Bl.- GroRe BI.-Nr.

5 SO1




