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Bahnenbelag

A: 11.91 m²
Ausstattung 2
006

U: 13.81 m

Bahnenbelag

A: 29.98 m²
Ausstattung 1
010

U: 25.06 m

Bahnenbelag

A: 186.62 m²
Mechatroniklabor 2
009

U: 67.44 m
Bahnenbelag

A: 11.89 m²
Vorbereitung
008

U: 13.80 m

Zementestrich + Anstrich

A: 35.31 m²
Flur 1
005

U: 34.33 m
Zementestrich + Anstrich

A: 36.75 m²
Flur 2
011

U: 35.51 m

Trennwand FH / 47 dB

Trennwand FH

3.763.753.743.743.773.743.743.78

Bodenkanal 100x200mm (HxB)
für Anbindung Tafel

Medienübergabe-
schaltschrank
Schaltung von:
Druckluft,
Elektroversorgung
der
Schülertische

Wandkanal 100x100mm (HxB) für
Anbindung Tafel

Medienübergabe-
schaltschrank
Schaltung von:
Druckluft,
Elektroversorgung
der Schülertische

8 x Schülertisch
Ausstattung je Tisch:
4x Steckdose 230V/16A
4x Steckdose 230V/16A n.ü. Not-Aus
1x Steckdose-CEE 400V16A
5x Sicherh.-buchse
2x RJ45
1x GS-Generator
1x Raum Not-Aus
1xDruckluft

Lehrertisch / Ausstattung:
6x Steckdose 230V/16A
1x Raum Not-Aus
2x RJ45
1xDruckluft
zusätzlich Zuleitung von der Tafel:
2x HDMI
1x RJ45

Interaktive Tafel ist über einen Wand- und
Bodenkanal mit dem Lehrertisch zu
verbinden;

1 x interaktive Tafel min. 86"
Ausstattung:
2x Steckdose 230V/16A
2x HDMI
2x RJ45

Versorgung der Lehrertische über E-Kanal
unter dem Tisch;
Halterung zur Kabelführung;
Monitorhalterung;
Rückwand;
Staurraum;

Bodenkanal f.
Leerrohr 100x100

Bodenkanal 200x100

RR 100

RR 100RR 100

3.39 35 825 1.76 825 35 3.38
2.135

125
251.01631.0125125

1.011.01

2.405 885 25

0.00
2.135

T002

1.760 2.135
d

T001

0.885 2.135

Datenschrank
22 HE
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35

max. HK Tiefe beachten
= 150 mm !

Handlauf Treppe

Verlegung/Instandsetzung
RR prüfen (Wasserschaden
im KG)

Größe HK prüfen, ggf HK in
Achse 8-9 vergrößern

Lehrertisch / Ausstattung:
6x Steckdose 230V/16A
1x Raum Not-Aus
2x RJ45
1xDruckluft
zusätzlich Zuleitung von der Tafel:
2x HDMI
1x RJ45

8 x Schülertisch
Ausstattung je Tisch:
4x Steckdose 230V/16A
4x Steckdose 230V/16A n.ü. Not-Aus
1x Steckdose-CEE 400V16A
5x Sicherh.-buchse
2x RJ45
1x GS-Generator
1x Raum Not-Aus
1xDruckluft

15
17

Kondensatabläufe aus
Nebenraum rückbauen

Klappe F30 in
Unterdecke

Klappe F30 in
Unterdecke

Bauwasseranschluss

F01

3.400 x 3.575

F02

3.360 x 3.575

F03

3.360 x 3.575

F04

3.390 x 3.575

F05

3.360 x 3.575

F06

3.360 x 3.575

F07

3.370 x 0.850 F08

2.750 x 3.210

RÄUME - FLÄCHENARTEN

Nummer Name

Allgemein Flächenart nach DIN 277 Fläche

NF5 Bildung Unterricht
und Kultur

VF9
Verkehrserschließung
und -sicherung005

006

008

009

010

011

Flur 1

Ausstattung 2

Vorbereitung

Mechatroniklabor 2

Ausstattung 1

Flur 2

35.31 m²

11.91 m²

11.89 m²

186.62 m²

29.98 m²

36.75 m²

312.46 m²

Legende zum Brandschutz (, SächsBO, DIN 4102)
Anforderungen an Bauteile:

Bauteil mit Brandschutzanforderung
FH feuerhemmend (F 30)
HFH hochfeuerhemmend (F 60)
FB feuerbeständig (F 90)
A nichtbrennbare Baustoffe
B1 schwerentflammbare Baustoffe
B2 normalentflammbare Baustoffe
M Feuerwiderstand unter zusätzl.

mechan. Beanspruchung

Anforderungen an Türen

d Tür dichtschließend
ds Tür dicht- und selbstschließend
rs Tür rauchdicht und

selbstschließend
fh Tür feuerhemmend, dicht und

selbstschließend (T30-D)
fh-rs Tür feuerhemmend, rauchdicht

und selbstschließend (T30 rs)

Flucht- und Rettungswege

Rettungs-/Fluchtweg für Personen
notwendiger Flur / Treppenraum

Angaben zum Objekt

· Gebäudeklasse 3
· Sonderbau § 2 Abs. (4) Nr. 12

SächsBO

Anforderungen zum Schallschutz

47 dB R erfw` (Anforderungswert in dB)

Legende

Bestand

neu / geplant

Abbruch

C

A

B

1 2 9876543

Bahnenbelag

A: 11.91 m²
Ausstattung 2
006

U: 13.81 m

Bahnenbelag

A: 29.98 m²
Ausstattung 2
010

U: 25.06 m

Bahnenbelag

A: 186.62 m²
Mechatroniklabor 2
009

U: 67.44 mBahnenbelag

A: 11.89 m²
Vorbereitung
008

U: 13.80 m

Zementestrich + Anstrich

A: 35.31 m²
Flur 1
005

U: 34.33 m
Zementestrich + Anstrich

A: 36.75 m²
Flur 2
011

U: 35.51 m

Kranbahnträger IPE 270

Kranbahnträger IPE 270

Akustikdecke Fugenraster
1.20 x 0.60 m

Trennwand FH / 47 dB Trennwand FH / 47 dB

3.39 35 825 1.76 825 35 3.38
2.135

3.40 35 3.40 35 3.40 35 3.39

3.78 3.74 3.74 3.77 3.74 3.74 3.75 3.76
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Glasbausteine abbrechen
Klappe F30 in
Unterdecke
3.00 m ü FFB

Klappe F30 in
Unterdecke
3.00 m ü FFB

GK-Decke glatt

GK-Decke glatt

Stahlträger
Unterdecke / Medien
IPE 220
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Standortverwalter

Datum Unterschrift

DWG- Dateiname

Architekten

Darstellung

Maßstab Datum

Gez. Projekt-Nr.

Index Änderung Datum Gez.

Projekt

Planungsphase

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Höhenbezug

Zeichnungscode

Fachplaner Fachplaner Fachplaner Fachplaner

Bl.- Größe Bl.-Nr.

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Schulen

Tel. 488 92 01,  Fax 488 92 03
PF 120020       01001 Dresden

Übersichtsplan

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

1405 - BSZ für Elektrotechnik

Strehlener Platz 2, 01219 Dresden

Haus D- Laborhalle

Amt für Schulen

70.400.003.700.023

OKF +- 0.00 = 117.63 m ü. NHN

5 -Ausführungsplanung

Mechatronik-Fachkabinett 2

Werkhalle D10

Grundriss

1:50
25.10.2024

SL

DIN A1 5_GO1

V O R A B Z U G

STAND 03.12.24

Grundriss M 1:50 / Schnittebene 1.50 m ü FFB

Deckenuntersicht M 1:50 / Schnittebene + 4.85 / 4.00 m ü FFB
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