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Detail 4666
Deckenergänzung F90  / tragfähig 
> nach Abbruch Aufzugsschacht

 Deckenersatz (De ü.E02)
 für Bestandsdecke
 Deckenergänzung F90  / 
 tragfähig 

55 6.2 888

1

 1  
 Unterstützung der Querstege der Installationsplatte durch
 MW-Wand d 11,5 cm, z.B. KS-12-1,4-LM 21 o.glw.;
 Fugen nach oben mit Quellmörtel formschlüssig schließen

2b
2a

2c

 2a  
 Sturz: Stahlträger 
 HEA 160, S355
 Promat-ummantelt, 
 Korrosionsschutz

 2b  
 Sturz: Stahlträger 
 HEA 120, S355
 Promat-ummantelt, 
 Korrosionsschutz

2c  
 Stahltäger, 
 Promat-umkleidet
 queren bestehende 
 Querwand

2b)A

 2b)A  
 zusätzlicher 2. Stahlträger 
 HEA 120, S355
 Promat-ummantelt, 
 Korrosionsschutz

3
 3 
 Auflager für Stb-Fertigteilsturz 
 MW 24 cm

4

 4 
 Decke ü. E02: Deckenersatz 
 im Zuge Rückbau KSüd, 
 Sägeschnitt Installationsfeld + 
 Stahlbetondeckenersatz

5

5   
 Abstützen gekappter Riegel KSüd:
 Klebeverankerung 2x M12 + Stahlplatte 100x100x10,
 Riegelfuge formschlüssig schließen 

6.1
 6.1 
 Deckenergänzung F90  
 > nach Abbruch Aufzugsschacht 

6.2
 6.2  _ nur E03
 Deckenergänzung F90  
 mit Ergänzung/Einbindung Attika 
 > nach Abbruch Aufzugsschacht 

7
 7  
 Schutz von TGA-Leitungen
 MW-Wand d 11,5 cm
 z.B. KS-12-1,4-LM 21 o.glw.;
 Fugen nach oben mit Quell-
 mörtel formschlüssig schließen 

8
 8  
 WDVS, Mineralfaser
 d>= 5cm, geputzt

9

7)A
 7)A  statt (7)
 wie 7, aber auch Stoßfugen 
 vermörtelt, 4-seitige Halterung
 (MW-Verzahnung durch 
 angedübelte Ankerschienen)

 9  
 Außenwand als Isopaneel-Fassade, 
 Brandschutz, d 100 mm

10
 10
 Querstege der Installationsplatte De ü E03 
 mit Einklebebewehrung in Attika eingebunden 

11
 11  
 als Bauwerksabschluss MW-Wand d 17,5 cm,
 Fugen nach oben mit Quellmörtel formschlüssig schließen 

12
 12
 absturzsichernde Attika:
 MW 17,5 mit eingeklebten Bewehrungsstäben;
 Bestandsdach anarbeiten

13
 13
 MW 17,5, SFK>=4, RDK 2.0 
 mit 4-seitiger Halterung (angedübelte 
 Ankerschienen)

14
 14
 Stahlträger HEA 180,
 befestigt in Querstege der 
 Installationsplatten als 
 Wandhalterung

15
 15  
 als Bauwerksabschluss MW-Wand d 17,5 cm, 
 SFK>=12, RDK 1.4, KM12 mit 4-seitiger Halterung 
 (angedübelkte Ankerschienen)

16
 16  statt (7)
 Schutz von TGA-Leitungen
 als MW-Wand d 15 cm, 
 SFK>=12, RDK 2.0 mit 4-seitiger Halterung 
 (angedübelkte Ankerschienen)
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8912-E03-308
12.E03.T2.2
IT-Raum [zuvor Lager
Entbindung
3.32 m²
8.03 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-S1
13.E03.S1
Schacht
Technik
0.47 m²
2.73 m
li. RH 0.00 m

8913-E03-T4
13.E03.T4
Technik
Technik
3.35 m²
7.52 m
li. RH 3.18 m

8913-E03-336
13.E03.V-TH3.1
Putzmittel für E04

10.61 m²
14.13 m
li. RH 2.60 m

8913-E03-T6
13.E03.T3.1
SV
Technik
2.77 m²
6.68 m
li. RH 3.18 m

8913-E03-T5
13.E03.T2.1
AV
Technik
4.06 m²
8.10 m
li. RH 3.18 m

8912-E03-304
12.E03.V-TH2.1.1
ZBV

11.25 m²
14.19 m
li. RH 2.60 m

8912-E03-TRH12
12.E03.TRH12
Treppenhaus 12
35.73 m²
31.90 m
li. RH 2.60 m

8913-E03-A2
13.E03.A2
Aufzug
--
4.86 m²
9.00 m
li. RH 2.20 m

8913-E03-S10
13.E03.S10
Schacht E01-E06
Technik
0.90 m²
4.54 m

8913-E03-S5
13.E03.S5
Schacht
Technik
1.27 m²
5.56 m

8913-E03-S14
13.E03.S2.2
Schacht E03-E06
Technik
0.76 m²
3.74 m
li. RH 0.00 m

8913-E03-S13
13.E03.S2.1
Schacht E03-E06
Technik
0.76 m²
3.74 m
li. RH 0.00 m

8913-E03-T3
13.E03.T3
SV
Technik
3.89 m²
7.89 m
li. RH 3.18 m

8913-E03-T2
13.E03.T2
AV
Technik
12.46 m²
16.59 m
li. RH 3.18 m

8913-E03-T1
13.E03.T1
EDV
Technik
9.41 m²
12.40 m
li. RH 3.18 m

8912-E03-A1
12.E03.A1
Aufzug
--
4.86 m²
9.00 m
li. RH 2.20 m

8912-E03-S6
12.E03.S6
Schacht
Technik
2.16 m²
9.49 m
li. RH 0.00 m

8912-E03-S13
12.E03.S13
Schacht E03-E06
Technik
0.76 m²
3.74 m
li. RH 0.00 m

8912-E03-S12
12.E03.S12
Schacht E03-E06
Technik
0.76 m²
3.74 m
li. RH 0.00 m

8912-E03-S11
12.E03.S11
Schacht E03-E06
Technik
3.26 m²
7.68 m
li. RH 0.00 m

8912-E03-S3
12.E03.S3
Schacht
Technik
0.86 m²
3.88 m
li. RH 0.00 m

8912-E03-S2
12.E03.S2
Schacht
Technik
0.86 m²
3.88 m
li. RH 0.00 m

8912-E03-T6
12.E03.T3.1
SV
Technik
0.64 m²
4.15 m
li. RH 3.18 m

8912-E03-T5
12.E03.T4.1
AV
Technik
0.64 m²
4.15 m
li. RH 3.18 m

8912-E03-T3
12.E03.T4
AV
Technik
12.46 m²
16.59 m
li. RH 3.18 m

8912-E03-T1
12.E03.T1
EDV
Technik
9.41 m²
12.40 m
li. RH 3.18 m
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8912-E03-345
1.10.39
Entsorg./Putz OP
Entbindung
9.69 m²
12.83 m
li. RH 2.50 m

8912-E03-313
1.10.30
Entsorg.
Entbindung
10.33 m²
13.47 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-314
1.10.31
Versorg.
Entbindung
11.70 m²
14.07 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-315
1.10.29
Lager- / Geräte
Entbindung
13.97 m²
15.43 m
li. RH 2.30 m

4

13

2

WA
****

8913-E03-S12
13.E03.S2
Schacht E03-E06
Technik
3.26 m²
7.68 m
li. RH 0.00 m

8912-E03-S10
12.E03.S10
Schacht E03-E06
Technik
6.06 m²
11.61 m
li. RH 0.00 m

8913-E03-S11
13.E03.S11
Schacht E03-E06
Technik
6.06 m²
11.61 m
li. RH 0.00 m

8912-E03-S5
12.E03.S5
Schacht
Technik
1.16 m²
5.17 m

8912-E03-S4
12.E03.S4
Schacht
Technik
1.81 m²
9.55 m

8912-E03-T4
12.E03.T3
SV
Technik
3.89 m²
7.89 m
li. RH 3.18 m

8913-E03-S4
13.E03.S4
Schacht
Technik
2.16 m²
9.49 m
li. RH 0.00 m

8913-E03-S6
13.E03.S6
Schacht
Technik
1.81 m²
9.55 m

8912-E03-344
1.10.23
Kindererstversorgung
Entbindung
19.78 m²
19.11 m
li. RH 2.50 m

8912-E03-T2
12.E03.T2
IT-Raum
Technik
2.30 m²
6.28 m
li. RH 3.18 m

4

13

2

WA
****

8913-E03-S2
13.E03.S1.1
Schacht
Technik
0.47 m²
2.73 m
li. RH 0.00 m

8913-E03-S2.1
13.E03.S2.1
Schacht Quench E01-E
Technik
0.64 m²
3.26 m
li. RH 0.00 m

8912-E03-318
1.10.53
Putzraum
Entbindung
5.83 m²
9.68 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-316
1.10.35
WC Pers
Entbindung
2.00 m²
5.75 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-317
1.10.36
WC Pers
Entbindung
2.00 m²
5.75 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-TRH13
13.E03.TRH13
Treppenhaus 13
37.91 m²
32.98 m
li. RH 2.60 m

8912-E03-FL4
12.E03.FL4
Flur

17.39 m²
19.29 m
li. RH 2.35 m

8912-E03-312
1.10.24
Tokolyseraum
Entbindung
23.25 m²
22.26 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-311a
1.10.24.1
Naßzelle
Entbindung
5.23 m²
9.52 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-311
1.10.07
Überwachung
Entbindung
23.60 m²
24.05 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-310
1.10.06
Nachsorgeraum
Entbindung
24.83 m²
23.26 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-309
1.10.11
Entbindung
Entbindung
31.25 m²
24.34 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-307b
1.10.15
Dusche / WC
Entbindung
5.66 m²
9.89 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-307a
1.10.12
Gebärwanne
Entbindung
11.34 m²
13.66 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-307
1.10.10
Entbindung
Entbindung
33.05 m²
24.53 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-306
1.10.09
Entbindung
Entbindung
33.15 m²
23.95 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-305b
1.10.14
Dusche / WC
Entbindung
5.70 m²
9.89 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-305a
1.10.13
Gebärwanne
Entbindung
11.34 m²
13.66 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-305
1.10.08
Entbindung
Entbindung
34.31 m²
24.39 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-TRH2
12.E03.TRH2
Treppenhauserw. 2

5.15 m²
9.46 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-303
1.02.02.07
WC Pat
Entbindung Amb.
1.73 m²
5.29 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-302
2.04.01.08
WC Pat
Entbindung Amb.
1.74 m²
5.34 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-301
1.10.35.1
WC Pers
Entbindung
6.52 m²
10.94 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-339
1.10.42
Warten Pat. Ambulanz
Entbindung Amb.
29.79 m²
28.99 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-338
1.10.02
Patienten / Angehöri
Entbindung
14.74 m²
15.64 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-337
1.10.47
Nachbesprechung
Entbindung Amb.
8.99 m²
12.03 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-303
1.02.02.18
Prästationäre Konsul
DOUW
11.13 m²
13.38 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-302
1.02.02.17
Prästationäre Konsul
DOUW
13.40 m²
14.94 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-338
1.02.02.45
WC Pat
DOUW
1.74 m²
5.34 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-337
1.02.02.06
WC Pat
DOUW
1.73 m²
5.29 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-TRH3
13.E03.TRH3
Treppenhauserw. 3

5.22 m²
9.52 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-335
2.04.01.03
5 Platz Dialyse
Dialyse
43.53 m²
26.94 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-334
2.04.01.16
DR Arzt
Dialyse
13.10 m²
16.14 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-333
2.04.01.15
DR Oberarzt
Dialyse
9.93 m²
13.42 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-332
2.04.01.17
DR PKL
Dialyse
13.16 m²
16.29 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-331b
2.04.01.06
1 Bett Iso Dialyse
Dialyse
14.30 m²
15.60 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-331a
2.04.01.05
1 Bett Iso Dialyse
Dialyse
15.33 m²
16.10 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-330
2.04.01.07
Peritonealdialyserau
Dialyse
25.58 m²
22.06 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-331
2.04.01.05.1
Vorraum Iso Dialyse
Dialyse
18.89 m²
20.10 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-329
2.04.01.02
4 Platz Dialyse
Dialyse
43.26 m²
27.55 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-328
2.04.01.04
5 Platz Dialyse
Dialyse
42.91 m²
26.58 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-325
2.04.01.12
Lager- / Geräte
Dialyse
14.09 m²
15.23 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-326
2.04.01.13.1.3
MIT [zuvor ZBV]
Technik
11.05 m²
13.77 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-327
2.04.01.20
Entsorg.
Dialyse
10.40 m²
13.47 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-324
2.04.01.23
WC Pers
Dialyse
1.98 m²
5.73 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-323
2.04.01.22
WC Pers
Dialyse
1.98 m²
5.73 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-322
2.04.01.26
Putzraum
Dialyse
5.95 m²
9.79 m
li. RH 2.30 m8913-E03-321

1.02.02.08
WC Beh
DOUW
5.44 m²
9.34 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-319
1.02.02.43
WC Pers
DOUW
1.95 m²
5.68 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-320
1.02.02.44
WC Pers
DOUW
1.95 m²
5.68 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-318
2.04.01.13.1
Lager- / Geräte
Dialyse
10.84 m²
13.59 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-317
2.04.01.13
Lager- / Geräte
Dialyse
13.87 m²
15.07 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-FL4
13.E03.FL4
Flur

95.35 m²
84.45 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-FL6
12.E03.FL6
Aufzugsvorraum

23.66 m²
19.66 m
li. RH 2.50 m

8912-E03-323
1.02.02.35
DR Arzt
DOUW
21.36 m²
19.95 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-316
1.02.02.36
DR Arzt
DOUW
21.36 m²
19.94 m
li. RH 2.50 m

8912-E03-324
1.02.02.33
DR Oberarzt
DOUW
11.07 m²
14.18 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-315
1.02.02.37
Deskshare DR Arzt
DOUW
33.16 m²
23.95 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-325
1.10.52
Bedside-Teach./Multi
Entbindung
17.36 m²
16.72 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-322
1.10.29.2
Lager- / Geräte
Entbindung
11.70 m²
14.07 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-321
1.10.29.1
Lager- / Geräte
Entbindung
11.70 m²
14.07 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-320
1.10.17
Dokument. Hebamme
Entbindung
9.91 m²
14.56 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-347
2.04.01.13.1.1
Konzentratlager
Dialyse
13.93 m²
15.20 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-346
2.04.01.19
Versorg.
Dialyse
9.40 m²
12.35 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-FL5
13.E03.FL5
Flur

53.83 m²
49.66 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-348
2.04.01.14
Aufbereit. Dialysege
Dialyse
15.59 m²
16.24 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-349
2.04.01.10
U+B / Eingriffsraum
Dialyse
22.29 m²
18.98 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-350
2.04.01.01
Überwachung / Stützp
Dialyse
19.50 m²
18.27 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-351
2.04.01.11
AR unrein
Dialyse
7.29 m²
11.71 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-352
2.04.01.21
Aufenthalt Pers
Dialyse
13.14 m²
15.34 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-353
2.04.01.18
Stationsküche
Dialyse
13.49 m²
17.93 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-354
2.04.01.09
WC Pat
Dialyse
4.95 m²
8.90 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-FL6
13.E03.FL6
Flur

33.96 m²
36.08 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-339
1.02.02.09
U+B
DOUW
15.06 m²
16.11 m
li. RH 2.40 m8913-E03-306

1.02.02.01
Leitstelle
DOUW
11.82 m²
14.87 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-FL1
13.E03.FL1
Flur

72.54 m²
65.23 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-306a
1.02.02.02
Stützpunkt, AR rein
DOUW
9.31 m²
13.55 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-305
1.02.02.13
U+B
DOUW
18.59 m²
17.48 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-304
1.02.02.10
U+B
DOUW
14.85 m²
15.72 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-336
1.10.45
U+B
Entbindung Amb.
14.82 m²
15.71 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-335
1.10.44
U+B
Entbindung Amb.
18.61 m²
17.49 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-340
1.02.02.15
Gipsraum
DOUW
15.08 m²
15.85 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-341
1.02.02.40
Lager
DOUW
7.40 m²
11.35 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-FL2
13.E03.FL2
Flur

19.70 m²
21.22 m
li. RH 2.30 m8913-E03-307

1.02.02.11
U+B
DOUW
15.20 m²
15.89 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-308
1.02.02.12
U+B
DOUW
15.15 m²
15.87 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-342
1.02.02.41
Sterilgutentsorgung
DOUW
8.64 m²
12.95 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-309
1.02.02.14
U+B
DOUW
14.77 m²
15.72 m
li. RH 2.50 m

8913-E03-310
1.02.02.21
DR Abteilungsleit.
DOUW
15.56 m²
15.92 m
li. RH 2.60 m

8913-E03-311
1.02.02.24
Sekretariat
DOUW
10.15 m²
13.52 m
li. RH 2.60 m

8913-E03-312
1.02.02.26
DR PKL
DOUW
10.15 m²
13.52 m
li. RH 2.60 m

8913-E03-313
1.02.02.34
DR Oberarzt
DOUW
10.15 m²
13.52 m
li. RH 2.60 m

8913-E03-314
1.02.02.32
DR Oberarzt
DOUW
10.15 m²
13.52 m
li. RH 2.60 m

8913-E03-FL3
13.E03.FL3
Flur

33.88 m²
33.03 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-319
1.10.03
WC Pat
Entbindung
2.04 m²
5.80 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-349
1.10.04
U+B
Entbindung
14.00 m²
15.10 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-326
1.10.51
Desk-Share
Entbindung
14.21 m²
15.32 m
li. RH 2.60 m

8912-E03-327
1.10.27
Bereitschaft OA
Entbindung
9.83 m²
14.72 m
li. RH 2.60 m

8912-E03-327a
1.10.27.1
Naßzelle Bereitschaf
Entbindung
4.84 m²
9.22 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-328
1.10.26
Bereitschaft OA
Entbindung
9.83 m²
14.72 m
li. RH 2.60 m

8912-E03-329
1.10.25
DR Arzt
Entbindung
9.63 m²
13.52 m
li. RH 2.60 m

8912-E03-330
1.10.34
Aufenthalt Pers
Entbindung
13.94 m²
16.02 m
li. RH 2.50 m

8912-E03-331
1.10.49
DR leit. OA
Entbindung Amb.
9.10 m²
13.47 m
li. RH 2.60 m

8912-E03-332
1.10.50
Sekretariat
Entbindung Amb.
12.68 m²
14.64 m
li. RH 2.60 m

8912-E03-333
1.10.48
DR Klinikleitung
Entbindung Amb.
20.96 m²
18.31 m
li. RH 2.60 m

8912-E03-334a
1.10.41
AR rein
Entbindung Amb.
10.22 m²
13.55 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-334
1.10.40
Stützpunkt Ambulanz
Entbindung Amb.
10.97 m²
14.03 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-FL1
12.E03.FL1
Flur

72.54 m²
65.23 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-340
1.10.19
Lager- / Geräte OP
Entbindung
4.76 m²
9.80 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-340a
1.10.28
Lager- / Geräte
Entbindung
10.78 m²
13.22 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-FL8
12.E03.FL8
Flur

21.18 m²
22.45 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-343a
1.10.18
Kaiserschnitt Entb.
Entbindung
31.15 m²
22.72 m
li. RH 2.70 m

8912-E03-341a
1.10.20
Waschraum OP
Entbindung
5.01 m²
10.75 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-341
1.10.22
Wasch./Umkl. OP
Entbindung
5.34 m²
9.26 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-FL2
12.E03.FL2
Flur

30.28 m²
30.04 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-342
1.10.21
Wasch./Umkl. OP
Entbindung
5.34 m²
9.26 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-343
1.10.37
Pat Schleuse
Entbindung
9.41 m²
13.73 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-346
1.10.16.1
Leitstelle
Entbindung
20.13 m²
20.14 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-352
1.10.16
Leitstelle
Entbindung
10.86 m²
15.02 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-353
1.10.01
Warten Pat
Entbindung
3.54 m²
8.57 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-FL3
12.E03.FL3
Flur

21.77 m²
22.95 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-348
1.10.33
AR unrein
Entbindung
10.46 m²
14.16 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-347
1.10.32
AR rein
Entbindung
12.47 m²
15.24 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-351
1.10.05
U+B
Entbindung
18.06 m²
18.47 m
li. RH 2.40 m

8912-E03-350
1.10.03.1
WC Pat
Entbindung
3.75 m²
11.01 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-FL7
12.E03.FL7
Flur

65.85 m²
62.96 m
li. RH 2.30 m

8912-E03-FL5
12.E03.FL5
Flur

86.03 m²
76.67 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-343
1.02.02.16
Eingriffsraum
DOUW
21.33 m²
18.47 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-344
1.02.02.42
Aufenthalt Pers
DOUW
14.18 m²
15.23 m
li. RH 2.40 m

8913-E03-345
2.04.01.13.1.2.
Kühllager
DOUW
9.85 m²
12.72 m
li. RH 2.40 m

2024-10-14_heb 
Änderungen li. RH in nahezu allen Räumen

8912-E03-310a
1.10.06.1
NZ
Entbindung
2.04 m²
5.80 m
li. RH 2.30 m

8913-E03-301
1.02.02.04
Warten Pat.
DOUW
34.24 m²
28.24 m
li. RH 2.40 m
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2024-01-26_Bitte an mtp:
Schränke an Stützpunkt Anpassen2024-05-31_wtr:

Anpassung Größe Vorsatzschale 
und daraus folgend Verschiebung 
Ausstattung gem. Angaben TGA
UKH KG611_Anpassen der Ausstattung

2024-06-17_zwp prüft
Position Nische BKE

2024-07-16_Anpassung
GK Koffer gem Angaben zwp
UKH: bitte Ausstattung anpassen

2024-08-16_jk
Anpassung Revisonsöffnung
gem. Angaben zwp

2024-08-16_jk
Anpassung Revisonsöffnung
gem. Angaben zwp

2024-08-16_jk
Anpassung Revisonsöffnung
gem. Angaben zwp

2024-08-16_jk
Anpassung Revisonsöffnung
gem. Angaben zwp

2024-08-30_Vorwand Ergänzt
_wtr

2024-09-03_jk:
Änd. Treppenauge
2023-02-09_Änd. 
Treppenauge_wtr

2024-09-17_Brandverlauf Korrigieren
_wtr

2024-09-27_jk:
Anpassung Vorsatzschale
gem. Anforderungen TGA
und Brandschutz

2024-09-27_jk:
Anpassung Vorsatzschale
gem. Anforderungen TGA
und Brandschutz

2024-10-10_Anpassung Smartparts
nach Ausmauerung ergänzt_wtr

2024-10-10_Anpassung Smartparts
nach Ausmauerung ergänzt_wtr
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Anhängepunkt
für Grundriss
Schnittpunkt
Achse FA-F1

WD-E
60/30
OK= UKRD

WD-E
60/30
OK= UKRD WD-E

90/30
OK= UKRD

WD-E
60/30
OK= UKRD

KB-S
d=18
RA= 54.5 UKRD

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

KB-S
d=22

KB-S
d=18

KB-S
d=16

KB-S
d=15

KB-S
d=22

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KB-S
d=16

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=13

KB-S
d=13

KB-S
d=13

2xKB-S
d=22 KB-S

d=15

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=15 KB-S

d=15
KB-S
d=15

KB-S
d=22

KB-RP
d=20

KB-S
d=13

KB-S
d=15

KB-S
d=13

KB-S
d=18 KB-S

d=18
KB-S
d=15

KB-S
d=13

KB-S
d=15

KB-S
d=18

2xKB-S
d=18

KB-S
d=13

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=15KB-S

d=15

KB-S
d=13

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF WS-H

12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

KB-S
d=18

KB-S
d=13

KB-S
d=13

KB-S
d=13

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=22

KB-S
d=18
RA= 59,5 UKRD

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KB-S
d=13

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

KB-L
d=30
RA= 52,5 UKRD

2x KB-L
d=20
RA= 45 UKRD

KB-L
d=20
RA= 15 UKRD

KB-S
d=15

2x WD-L
40/35
OK= UKRD

KB-S
d=18

2x KB-S (Achse FB)
d=18
RA= 9 UKRD

KB-S
d=18

KB-RP
d=20

BD-E
1,20/25

BD-E
1,10/25

BD-E
1,20/25

BD-E
1,10/25

KB-RP
d=20

BD-E
40/20

KB-K
d=10
RA= 15 UKRD

BD-E
40/20

BD-K
15/28

BD-E
40/20

KB-K
d=10
RA= 15 UKRD

BD-K
15/28

BD-E
40/20

KB-S
d=18

KB-S
d=22

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=13

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=22

KB-S
d=13

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=16

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KB-S
d=16

KB-B
d=22
RA= 50 OKRF
WD-B
94/80
UK= 1,285 OKRF

2x WS-F
B/H/T 36/70/11
UK= 90 OKRF

2x KB-F
d=5
RA= 92,5 OKRF

WD-B
94/80
UK= 1,285 OKRF

KB-B
d=13
RA= 1,685 OKRF

KB-RP
d=20

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=15

KB-S
d=15

KB-S
d=15

KB-S
d=15

KB-S
d=15

2x KBZ-S (Achse FB)
50/20
OK= UKRD

4x KB-L (Achse FB)
d=20
OK= UKRD

2x KB-B (Achse FB)
d=10
RA= 10 UKRD

4x KB-L (Achse FB)
d=26
OK= UKRD 2x KBZ-S (Achse FB)

50/20
OK= UKRD

2x KBZ-S (Achse FB)
50/20
OK= UKRD

4x KB-L (Achse FB)
d=26
OK= UKRD

4x KB-L (Achse FB)
d=26
OK= UKRD

2x KB-B (Achse FB)
d=10
RA= 10 UKRD KB-S

d=22
RA= 16,5 UKRD

WD-E
1,20/30
OK= UKRD

WD-E
1,20/30
OK= UKRD

2x WD-E (Achse FB)
70/30
OK= UKRD

2x KB-S (Achse FB)
d=22
RA= 19 UKRD

WD-S
22/40
OK= UKRD

2x KB-F
d=5
RA= 92,5 OKRF

4x KB-L (Achse FB)
d=20
OK= UKRD

4x KB-H (Achse FB)
d=6
RA= 15 UKRD2x KBZ-S (Achse FB)

50/20
OK= UKRD

4x KB-L (Achse FB)
d=20
OK= UKRD

KB-S
d=13
RA= 22,5 UKRD
KB-S
d=13
RA= 22 UKRD

KB-S
d=18
RA= 32,5 UKRD

KB-S
d=18
RA= 50 UKRD

KB-S
d=18
RA= 29 UKRD

KB-S
d=20
RA= 29 UKRD

WD-S
45/25
OK= 20 UKRD

KB-S
d=18
RA= 29,5 UKRD

KB-S
d=18
RA= 21 UKRD

KB-S
d=13
RA= 12,5 UKRD

KB-B
d=10
RA= 10 UKRD

KB-B
d=10
RA= 10 UKRD

KBZ-M
60/15

KBZ-M
60/15

KB-S
d=18

KB-S
d=15

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

4x KB-H (Achse FB)
d=6
RA= 15 UKRD

KB-RP
d=18,5
RA= 45 UKRD

WD-E
50/20
OK= UKRD

WD-E
70/20
OK= UKRD

WD-GA
80/30
OK= UKRD

WD-E
50/20
OK= UKRD

WD-GA
1,00/20
OK= UKRD

WD-E
50/20
OK= UKRD

WD-GA
40/20
OK= 40 UKRD

WD-GA
30/20
OK= 40 UKRD

WD-E
50/30
OK= UKRD

WD-GA/E
1,00/25
OK= UKRD 2x KB-H

d=6
RA= 10 UKRD

2x KB-H
d=6
RA= 10 UKRD

WD-E
60/30
OK= UKRD

2x WD-E (Achse FB)
60/20
OK= UKRD

WD-E
60/30
OK= UKRD

WD-GA/E
1,00/25
OK= UKRD 2x KB-H

d=6
RA= 10 UKRD

WD-GA
20/20
OK= 40 UKRD

WD-GA
25/25
OK= 35 UKRD

WD-GA/E
1,00/25
OK= UKRD

2x KB-H
d=6
RA= 10 UKRD

WD-E
60/30
OK= UKRD

2x KB-L
d=30
RA= 45 UKRD

KB-L
d=20
RA= 15 UKRD

WD-GA
90/20
OK= UKRD

WD-E
80/20
OK= UKRD

WD-E
50/20
OK= UKRD

WD-E
50/20
OK= UKRD

KB-L
d=20
RA= 45 UKRD

WD-E
80/20
OK= 30 UKRD

WD-E
90/20
OK= UKRD

WD-GA
90/20
OK= 45 UKRD

KBZ-S
60/25
OK= UKRD

KBZ-S/K
1,05/25
OK= UKRD

KBZ-S
60/20
OK= UKRD

KBZ-S
60/20
OK= UKRD

KB-B
d=13
RA= 1,69 OKRF

KB-B
d=13
RA= 1,69 OKRF

KBZ-M
30/10
OK= UKRD

KBZ-M
30/10
OK= UKRD

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=22

KB-S
d=22KB-B

d=10
RA= 40 UKRD KB-B

d=10
RA= 40 UKRD

KBZ-S/E
20/52

KBZ-S/E
20/52

WD-E
20/20
OK= UKRD

WD-L
1,00/30
OK= 30 UKRD

WD-L
80/40
OK= 20 UKRD

WD-L
45/30
OK= 30 UKRD

2x KB-K
d=9
RA= 20 UKRD

2x KB-K
d=12
RA= 20 UKRD

KB-M
d=8
RA= 20 UKRD

KB-S
d=10
RA= 15 UKRD
KB-S
d=8
RA= 15 UKRD

KB-S
d=10
RA= 25 UKRD

4x KB-S
d=10
RA= 10 UKRD

2x KB-H
d=8
RA= 10 UKRD

KB-S
d=10
RA= 25 UKRD

2x KB-H
d=8
RA= 10 UKRD

2x KB-K
d=9
RA= 15 UKRD

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KBZ-S
50/30

KBZ-S
30/60

KB-S
d=18

KBZ-S
30/60
KBZ-S
30/60

KBZ-S
60/30

2x WD-L
60/35
OK= UKRD

2x WD-L
40/35
OK= UKRD

WD-L
1,40/50
OK= UKRD

2x WD-L (Achse FB)
40/30
OK= UKRD

4x KB-L (Achse FB)
d=26
OK= UKRD

2x WD-E (Achse FB)
30/30
OK= UKRD

2x WD-L (Achse FB)
40/30
OK= UKRD

KB-S
d=18

KB-E (Achse FB)
d=10
RA= 10 UKRD

4x KB-K (Achse FB)
d=8
RA= 13 UKRD

4x KB-K (Achse FB)
d=8
RA= 13 UKRD

4x KB-K (Achse FB)
d=8
RA= 13 UKRD

4x KB-L (Achse FB)
d=26
OK= UKRD

4x KB-K (Achse FB)
d=8
RA= 13 UKRD

4x KB-H (Achse FB)
d=6
RA= 15 UKRD

4x KB-H (Achse FB)
d=6
RA= 15 UKRD

2x WD-E (Achse FB)
80/30
OK= UKRD

KBZ-S
20/20

KB-S
d=18

WD-L
80/40
OK= 20 UKRD

2x KBZ-K (Achse FB)
30/20
OK= UKRD

KB-S
d=13

KB-L
d=20
RA= 17,5 UKRD

WD-L
52/26
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BRANDWAND
FEUERBESTÄNDIGE WAND

F30  / F30 FEUERHEMMENDE WAND
BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:  NEU  / BESTAND

RS  / RS RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
T30  / T30

T90  / T90

G30  / G30

G90  /G90 FEUERBESTÄNDIGE VERGLAS.
FEUERHEMMENDE VERGLAS.
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FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
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NENNMASZ HÖHE - 5CM = LH
NENNMASZ BREITE - 8CM = LD
NENNMASZE 

LICHTE RAUMHÖHE
BRH
LRH

UH  UMWEHRUNGSHÖHE

ABSTURZHÖHE 
(OK GELÄNDE-OKFFB)

AH

OKFFB
OKRFB

OBERKANTE FERTIGFUSZBODEN
OBERKANTE ROHFUSZBODEN

BRÜSTUNGSHÖHE 
(OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)

(OKFFB - OK UMWEHRUNG)

LD
LH LICHTE HÖHE TÜR

LICHTER DURCHGANG TÜR

ALLE ANGABEN VON BRÜSTUNGS- 
UMWEHRUNGS- / TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF 
OKFFB BIS OK ROHBAUHÖHE / UK STURZ ! DECKENSPRUNG

STAHLBETON

MAUERWERK

ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
GIPSKARTON (Rw,P=54 dB)

STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
ELEMENTIERTE TRENNWAND

WÄRMEDÄMMUNG
OP-TRENNWÄNDE

STAHLBETON F90 / BRANDWAND

MAUERWERK F90 / BRANDWAND

GIPSKARTON F90 / BRANDWAND

CONTAINER-/ MODULWAND

VERTIKALE FUGE MAUERWERK / GK

WÄNDE IM NEUBAU

SCHACHT NACH UNTEN / 
NACH OBEN

WÄNDE IM BESTAND

SCHLITZ-/ UND DRUCHBRUCHS-
ANGABEN TGA

NEUBAU
ABBRUCH
ERGÄNZUNG IN BESTANDSPLÄNEN
(durch GP ergänzte Angaben u.a. von Vemessern / UKH)
ZUKÜNFTIG ZU ERSTELLENENDE 
BAUTEILE (Ausführung in spätere Bauphase)

ROHBAU SONSTIGES
GEBÄUDETRENNFUGE
VERSPRUNG ROHDECKE

DA DACHABLAUF

BA BODENABLAUF
OK BE BEZGL. OKFFBOK BA= -5

ESTRICHFUGE

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT VOR-
LIEGENDEN BESTANDSPLÄNEN

TABUZONE STATIK (KEINE DB mgl.)

1.0
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2.1
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LRH 2.70m

LRH 2.40m

Fuge MW/GK

EBENE E01

EBENE E02

TECHNIK / SCHACHT

SONSTIGES

ALLGEMEIN

EBENE E04, E05, E06

EBENE U01 EBENE 03
LEGENDE FUNKTIONSBEREICHE + FUNKTIONSSTELLENNR.

2.03
INTENSIVPFLEGE IMC

2.03
INTENSIVPFLEGE ITS

1.07
KLINIK FÜR RADIOLOGIE

1.02.02.04 AMBULANZ 
MITTELDEUTSCHES HERZZENTRUM

1.07.02
HERZKATHETER

1.04
ENDOSKOPIE / SONOGRAPHIE

1.03.01 KARDIOLOGISCHE UND
ANGIOLOGISCHE FUNKTIONS-
DIAGNOSTIK

1.02.02 DEPARTMENT FÜR 
ORTHOPÄDIE, UNFALL- UND 
WIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE
2.04.01
AKUTDIALYSE 18 PLÄTZE

1.10 
ENTBINDUNG
1.10
ENTBINDUNG AMBULANZ

2.01 PFLEGESTATION 
INTERDISZIPLINÄR - FG 12

2.01 PFLEGESTATION 
INTERDISZIPLINÄR - FG 13

5.08 
MED.-TECH. INSTANDHALTUNG

KG 472 + KG 611 AUSSTATTUNG 
PLANUNGSINHALT

KG 611 AUSSTATTUNG
KEIN PLANUNGSINHALT

ERLÄUTERUNG AUSSTATTUNG

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

16.06.2023
29.08.2023
30.11.2023
18.12.2023
12.01.2024
25.01.2024
29.01.2024
19.02.2024
27.03.2024
15.04.2024
24.04.2024
07.05.2024
24.05.2024
04.06.2024
08.07.2024
04.09.2024
15.10.2024

ahs
ahs
ahs
ahs
dh
ahs
ahs
ahs
ahs
qz
jk
jk
jk
jk
jk
jk
jk

Anpassung Vorwandstärken gem. Angaben TGA, Medizintechnik angepasst
Anpassung Vorwandstärken gem. TGA. offen: IT-Raum, NZ, HDWN-Absperrung
Anpassung Vorwandstärken gem. TGA
Integration Med.-Technikplanung, Änd. gem. Wolken
Aktueller Planstand
Integration geänderte S+DB-Planung TGA
Anpassungen gem. Angaben TGA [Dialyse]
Ergänzung Naßzelle Nachsorgeaum gem. ukh
Integration S+DB Stand 22.03.2024, Freigabe Erstellung Schalplan
Planunterlagen 1.NT HU-Bau
Integration geänderte S+DB Planung TGA
Integration geänderte S+DB Planung und Anpassung Vorsatzschalen
Integration geänderte S+DB Planung TGA
Integration geänderte S+DB Planung TGA vom 3.6.2024
Integration geänderte S+DB Planung TGA vom 2.7.2024
aktueller Planstand, Integration aktuelle Planung Medizintechnik
Integration geänderte S+DB Planung TGA vom 1.10.2024
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