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KB-S
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KB-S
d=18
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d=18
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WD-E
40/20
OK= UKRD WD-E

40/20
OK= UKRD

WD-E
40/20
OK= UKRD

KB-RP
d=20

BD-K
15/28

WD-RP
1,00/25
OK= 60 UKRD

genaue Höhenlage
noch in Klärung
(Bestandsanschluss)
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1,20/85
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d=8
RA= 15 UKRD
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d=13
RA= 30,5 UKRD
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d=6
RA= 30 UKRD
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34/34/4
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UK= 1,00 OKRF
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d=15KB_DD-S

d=15

KB_DD-S
d=15

KB_DD-S
d=15

KB_DD-S
d=15

2x KBZ_DD-S
20/60
Lage nach Vorgabe
Statik

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

Bodeneinlauf verschieben
wegen Installationsdichte U02
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Lage der einzelnen Durchbrüche
in der Kernbohrzone nach 
Entscheidung Brandschutzvariante
im Aufzugsvorraum.
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HDI-UnterfangungHändische Unterfangung
mit HDI-Unterfangung

Händische Unterfangung

HDI OK -10.19 (= UK Fundamentbalken) HDI OK -9.89 (= UK Sohle)HDI OK -10.19HDI OK -5.32

 HDI rückverankert aller 1.25 m 

HDI-UnterfangungHändische Unterfangung
mit HDI-Unterfangung

Händische Unterfangung

HDI OK -5.32HDI OK -5.98

 HDI, h 6.50m
 OK -4.875/ UK -11.345 

 HDI (3I.1.3), h 3.40m
 OK -7.945/ UK -11.345 

 HDI (3I.1.2), h 4.15m
 OK -7.945/ UK -12.095 

HDI OK -4.785 HDI OK -7.825

 HDI rückverankert aller 1,25m 
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KRANSTANDORT B

Schrammbord umlaufend 30 cm
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 1  L = 13.5 m; Neigung 45°

 2  L = 13.5 m; Neigung 45°

 3  L = 13.5 m; Neigung 45°

 4  L = 13.5 m; Neigung 45°

 5  L = 13.5 m; Neigung 45°

 12  L = 13.5 m; Neigung 45°

 17  L = 13.5 m; Neigung 45°

 18  L = 13.5 m; Neigung 45°

 19  L = 13.5 m; Neigung 45°

 20  L = 13.5 m; Neigung 45°

 21  L = 13.5 m; Neigung 45°

 22  L = 12 m; Neigung 25°

 6 u. 7  2 x L = 13.5 m; Neigung 45°

 8 u. 9  2 x L = 13.5 m; Neigung 45°

 10 u. 11  2 x L = 13.5 m; Neigung 45°

 13 u. 14  2 x L = 13.5 m; Neigung 45°

 15 u. 16  2 x L = 13.5 m; Neigung 45°

 31 u. 32  2 x L = 12 m; Neigung 30° / Neigung 25°

 29 u. 30  2 x L = 12 m; Neigung 30° / Neigung 25°

 27 u. 28  2 x L = 12 m; Neigung 30° / Neigung 25°

 26  L = 12 m; Neigung 25°

 25  L = 12 m; Neigung 25°

 24  L = 12 m; Neigung 25°

 23  L = 12 m; Neigung 25°

 33  L = 12 m; Neigung 25°
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Lager
Dezentrale Beta
16.50 m²
18.50 m
li. RH 2.70 m

Wäschelager
Dezentrale Beta
17.83 m²
17.62 m
li. RH 2.70 m

Lager Desinfektion/V
Dezentrale Beta
10.99 m²
14.06 m
li. RH 2.70 m

Aufbereitung Inkubat
Dezentrale Beta
27.13 m²
21.97 m
li. RH 2.70 m

Lager
Dezentrale Beta
16.50 m²
18.50 m
li. RH 2.70 m

Lager Desinfektion/V
Dezentrale Beta
11.13 m²
14.12 m
li. RH 2.70 m

Aufbereitung Inkubat
Dezentrale Beta
26.93 m²
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li. RH 2.70 m

Wäschelager
Dezentrale Beta
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17.82 m
li. RH 2.60 m
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Chemielager (Path.)
7.77 11.18

KN.U01.42.5

B: PV
2,675

D: M W: A2
/m² m /

Schnellschnittlabor (Pathologie)
42,37 37,50

KN.U01.42

B: PV
2,675

D: M W: A2
/m² m /

7.10 10.70

KN.U01.42.4

B: PV
2,675

D: M W: A2
/m² m /

Umkl.Du Per.H. (Pathologie)
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B: PR
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WC. Per.H. (Pathologie)
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AV Technik
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SV Technik
7.17 13,60
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Tür-006

38.18 26,16
B: PV
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D: M W: A2
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Bestand
LagerBestand
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Bestand
Entsorgung
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Pat. WC D.
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Dusche)

Bestand
Putzraum

TE.00.4
GHV BESTAND
47.14 30,05
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UK Sturz = +2.415

DETAIL
5-D-301

UK Sturz = +2.415

VK Unterzug !!
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Winkelstützwand temporär d=12cm
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Bodenablauf
Decke

: Spannbetonvollfertig
teil h = 25 cm

Winkelstützwand d=12cm

Absturzsicherung öffenbar h=90cm
-> in Bauphase H12_13 auszuführen!
Temporäres Baugeländer für 
Bauphase Brücke errichten!
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Winkelstützwand
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verschobene Wand E01

verschobene Wand E01

Decke über U01 als Schutzdach erhalten

Stahlstützen
20/30

Stahlstützen
20/30

Decke über U01 als Schutzdach erhalten

Decke/Gitterrost über U01 
DD mit Gitterrostabdeckung
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Deckenergänzung F90  / tragfähig 
> nach Abbruch Aufzugsschacht

KB Decke ü U01 =Einbringöffnungen
Beton für Wand U01, Abstand < 1m, 
Beton KSüd-seitig aus E01 einbringen
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3 KB Decke ü U01 =Einbringöffnungen
Beton für Wand U01, Abstand < 1m, 
Beton KSüd-seitig aus E01 einbringen

NOMAG-seitig
1  Bodenplatte herausschneiden für 

Arbeitsraum zur 4) Fundamentergänzung,
Arbeitsraum verfüllen + verdichten,
Wiederherstellen der Bodenplatte 
mit umseitiger Abdichtung

2  Fundament + Bodenplatte:
umlaufende Abdichtung 
der vertikalen Fugen mit
Verpressschlauch

KSüd:
3  Bodenplatte herausschneiden für 

Arbeitsraum zur 4) Fundamentergänzung,
kein Wiederherstellen, nur Verfüllen +
Verdichten des Arbeitsraumes
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 > Umverlegen Handfeuerlöscher
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kein Wiederherstellen, nur Verfüllen +
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Kombi-Entnahmeschrank
H= 700mm
B= 600mm
T= 180mm
Installationshöhe Armatur
1200 (+110/-250)mm üOKFF
Anschluss seitlich DN50
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- Wanddurchbrüche aus Neubau Haus 12_13
- Deckendurchbrüche aus Ebene E01 Haus 12_13
- neue Leitungsführung TGA
("doppelte" DDB notwendig:
1. in Bestandsdecke über OP-Flur (Bohrung nur von unten 
im OP-Flur möglich
2. in Leichtbetondecke Haus 12_13 über OP-Flur)
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Podest ergänzen: Winkelstützen, 
Aufffüllung, Belag im Gefälle inkl.
Anpassungen

Winkelstützen anpassen 
für Treppe mit Geländer
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eingestellter Tunnel Bauart Brandwand , gem. DT 0477 

in Flur eingestellter Tunnel Bauart Brandwand , gem. DT 0478 
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Einhausung Druckschleifen aus Ebene U02

bauzeitliche Öffnung
für Kran, 5 x 5 m
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Aeff = 1,50 m²
bei ca. 25.300 m³/h
v ca. 4,7 m/s

Aeff = 1,80 m²
bei ca. 31.300 m³/h
v ca. 4,8 m/s
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Einbringöffnung 2.90 x 4.60 m, 
Abdeckung aus
Stahlträgern HEA 220 +
Gitterrosten 12x 100 x165 mm 
revisionierbar
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Deckenkopplung lösen
Stützenkopplung lösen Stützenkopplung lösen Stützenkopplung lösen

Abhangdeckenbereiche im OP-Flur öffen für
- Wanddurchbrüche aus Neubau Haus 12_13
- Deckendurchbrüche aus Ebene E01 Haus 12_13
- neue Leitungsführung TGA
("doppelte" DDB notwendig:
1. in Bestandsdecke über OP-Flur (Bohrung nur von unten 
im OP-Flur möglich
2. in Leichtbetondecke Haus 12_13 über OP-Flur)
konkrete Angaben von TGA notwendig!Abhangdeckenbereiche im OP-Flur öffen für

- Wanddurchbrüche aus Neubau Haus 12_13
- Deckendurchbrüche aus Ebene E01 Haus 12_13
- neue Leitungsführung TGA
("doppelte" DDB notwendig:
1. in Bestandsdecke über OP-Flur (Bohrung nur von unten 
im OP-Flur möglich
2. in Leichtbetondecke Haus 12_13 über OP-Flur)
konkrete Angaben von TGA notwendig!

Bauart BrandwandBauart Brandwand

Bauart BW
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Podest ergänzen: Winkelstützen, 
Aufffüllung, Belag im Gefälle inkl.
Anpassungen

Winkelstützen anpassen 
für Treppe mit Geländer

6 Stg. 18/28

eingestellter Tunnel Bauart Brandwand , gem. DT 0477 

in Flur eingestellter Tunnel Bauart Brandwand , gem. DT 0478 

UK Rohdecke Bestand -0.94
lichter Deckenzwischenraum 0.95
Abhangdeckenhöhe 2.50 ü.FFB

UK Rohdecke Bestand -0.94
lichter Deckenzwischenraum 0.95
Abhangdeckenhöhe 2.50 ü.FFB

8912-U01-FL5
12.U01.FL5
Aufzugsvorraum

23.66 m²
19.66 m
li. RH 2.60 m

8912-U01--116
2.03.01.39
Bettenaufbereitung
IMC
17.61 m²
16.87 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--137
2.03.02.33
AR unrein
IMC
9.80 m²
14.17 m
li. RH 2.70 m

8913-U01-T1
13.U01.T1
IT-Raum
Technik
2.30 m²
6.17 m
li. RH 4.16 m

8912-U01-T4
12.U01.T4
IT-Raum
Technik
2.30 m²
6.17 m
li. RH 4.16 m

8912-U01--128
2.03.01.13
2 Bett ITS
ITS
33.04 m²
24.10 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--130
2.03.01.10
2 Bett ITS
ITS
33.17 m²
24.15 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--107
2.03.02.12
2 Bett ITS
ITS
33.10 m²
24.10 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--131
2.03.01.11
2 Bett ITS
ITS
34.21 m²
24.37 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--136
2.03.02.35
Lager- / Geräte
IMC
12.32 m²
15.14 m
li. RH 2.60 m

8912-U01--104
2.03.02.18
2 Bett IMC
IMC
29.03 m²
23.68 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--102
2.03.02.15
2 Bett IMC
IMC
28.04 m²
23.08 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--105
2.03.01.36.2
WC Pers
ITS
2.63 m²
6.49 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--103
2.03.02.14
2 Bett IMC
IMC
27.49 m²
22.93 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--105
2.03.01.21
2 Bett IMC
IMC
27.68 m²
24.00 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--107
2.03.01.19
2 Bett IMC
IMC
28.50 m²
22.93 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--106
2.03.01.20
2 Bett IMC
IMC
28.41 m²
22.88 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--109a
2.03.02.20.1
WC Patient
IMC
2.04 m²
6.13 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--110
2.03.02.19
2 Bett IMC
IMC
26.71 m²
23.08 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--110a
2.03.02.19.1
WC Patient
IMC
2.21 m²
6.00 m
li. RH 2.50 m

8913-U01-FL1
13.U01.FL1
Flur

58.13 m²
60.30 m
li. RH 2.60 m

8913-U01--104
2.03.01.04
Pers. Umkl. Schleuse
ITS
8.01 m²
11.64 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--106
2.03.01.03
Pers. Umkl. Schleuse
ITS
8.01 m²
11.64 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--104a
2.03.01.36.1
Dusche Pers
ITS
5.37 m²
12.85 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--101
2.03.02.31
Pat.Bad / WC
IMC
12.63 m²
14.62 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--121
2.03.02.02.1
Versorgung
IMC
17.47 m²
16.86 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--128a
2.03.02.08
Schleuse
ITS
5.43 m²
10.20 m
li. RH 2.50 m

8913-U01--127a
2.03.02.07
Schleuse
ITS
5.30 m²
9.73 m
li. RH 2.50 m

8913-U01--124a
2.03.01.07
Schleuse
ITS
5.53 m²
10.06 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--125a
2.03.01.17
Schleuse
IMC
5.98 m²
10.27 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--124
2.03.01.14.1
Putzmittelraum
IMC
4.05 m²
8.09 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--123a
2.03.01.16
Schleuse
IMC
5.87 m²
11.07 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--127
2.03.02.13
2 Bett ITS
ITS
32.99 m²
24.27 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--123
2.03.01.14
1 Bett ITS
ITS
24.55 m²
20.19 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--108
2.03.02.11
2 Bett ITS
ITS
33.16 m²
24.47 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--129
2.03.01.09
2 Bett ITS
ITS
32.78 m²
24.21 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--128
2.03.02.06
1 Bett ITS
ITS
26.15 m²
20.84 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--124
2.03.01.05
1 Bett ITS
ITS
26.18 m²
20.85 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--123
2.03.01.40
Besucher
ITS
7.36 m²
11.38 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--129
2.03.02.37
WC Pers
IMC
2.64 m²
6.51 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--111a
2.03.02.38
WC Besucher
IMC
1.75 m²
5.54 m
li. RH 2.50 m

8913-U01--134
2.03.01.32
AR unrein
ITS
9.80 m²
14.17 m
li. RH 2.60 m

8913-U01-FL7
13.U01.FL7
Flur

29.88 m²
28.90 m
li. RH 2.40 m

8913-U01--126a
2.03.01.08
Schleuse
ITS
5.66 m²
10.19 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--113
2.03.02.38.1
WC Pers
IMC
1.80 m²
5.40 m
li. RH 2.50 m

8913-U01--121
2.03.01.37
WC Pers
ITS
1.80 m²
5.40 m
li. RH 2.50 m

8912-U01--130
2.03.02.37.1
WC Pers [neu]
IMC
2.64 m²
6.51 m
li. RH 2.50 m

8913-U01--133
2.03.01.30
PutzmittelraumIMC/IT
ITS
11.39 m²
15.14 m
li. RH 2.40 m

8913-U01--137
2.03.01.23
Labor
ITS
11.50 m²
15.75 m
li. RH 2.50 m

8913-U01--118
2.03.01.41
Osmose
ITS /IMC
16.26 m²
16.57 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--125
2.03.01.07.1
Putzmittelraum
ITS
3.57 m²
7.65 m
li. RH 2.50 m

8913-U01--110
2.03.02.09
2 Bett ITS
ITS
34.45 m²
24.45 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--125
2.03.01.15
1 Bett ITS
ITS
24.73 m²
20.23 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--111
2.03.02.40
Besucher
IMC
7.14 m²
10.75 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--112
2.03.02.29
Angeh. / Besprechung
IMC
13.90 m²
15.11 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--122
2.03.01.29
Angeh. / Besprechung
ITS
13.90 m²
15.11 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--119
2.03.02.39
Aufenthalt Pers
IMC
19.88 m²
19.28 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--117
2.03.02.02
Versorgung
IMC
9.66 m²
13.13 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--114
2.03.02.36
Stationsküche
IMC
16.14 m²
17.30 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--115
2.03.02.34
Lager- / Geräte
IMC
10.06 m²
12.84 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--134
2.03.02.25
DR Oberarzt
IMC
11.64 m²
14.85 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--133
2.03.02.26
DR Arzt
IMC
17.85 m²
17.25 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--132
2.03.02.35.1
Lager- / Geräte
IMC
9.97 m²
14.20 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--131
2.03.02.03
Geräteraum [neu]
IMC
13.19 m²
15.45 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--120
2.03.02.28
DR Pflegedienst
IMC
13.39 m²
15.63 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--132
2.03.01.34
Lager- / Geräte
ITS
17.32 m²
19.92 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--103
2.03.01.26
DR Arzt
ITS
17.11 m²
17.25 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--127
2.03.02.05
1 Bett ITS
ITS
26.20 m²
20.86 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--120
2.03.01.35
Stationsküche
ITS
16.26 m²
17.30 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--119
2.03.02.30
Pat. Besprechung
ITS
11.75 m²
14.09 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--126
2.03.02.21
2 Bett ITS
ITS
34.27 m²
24.37 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--123a
2.03.01.40.1
WC Besucher
ITS
1.72 m²
5.48 m
li. RH 2.50 m

8913-U01--117
2.03.01.01
Versorgung
ITS
9.66 m²
13.13 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--114
2.03.01.28
DR Pflegedienst
ITS
13.39 m²
15.63 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--102
2.03.01.25
DR Oberarzt
ITS
11.64 m²
14.85 m
li. RH 3.00 m

8912-U01-T3
12.U01.T3
M-IT-Netz
Med.-Tech. Instandha
7.80 m²
11.17 m
li. RH 4.16 m

8913-U01-T5
13.U01.T7.1
SV
Technik
4.83 m²
10.35 m
li. RH 4.16 m

8912-U01-T5
12.U01.T8.1
AV
Technik
5.09 m²
10.32 m
li. RH 4.16 m

8912-U01-T9
12.U01.T7
SV
Technik
3.89 m²
7.89 m
li. RH 4.16 m

8912-U01-T8
12.U01.T8
AV
Technik
12.46 m²
16.59 m
li. RH 4.16 m

8912-U01-T6
12.U01.T7.1
SV
Technik
4.51 m²
8.71 m
li. RH 4.16 m

8913-U01-T6
13.U01.T6.1
AV
Technik
4.51 m²
8.71 m
li. RH 4.16 m

8913-U01-T4
13.U01.T4
IT-Raum
Technik
3.94 m²
9.07 m
li. RH 4.16 m

8913-U01-T2
13.U01.T2
IT-Raum
Technik
3.92 m²
8.40 m
li. RH 4.16 m

8913-U01-S9
13.U01.S9
Schacht U02-E02
Technik
0.60 m²
3.20 m
li. RH 0.00 m

8913-U01-S8
13.U01.S2.1
Schacht U02-E02
Technik
0.60 m²
3.20 m
li. RH 0.00 m

8913-U01-S7
13.U01.S7
Schacht U02-E02
Technik
8.46 m²
13.23 m
li. RH 0.00 m

8913-U01-S6
13.U01.S6
Schacht
Technik
1.81 m²
9.55 m
li. RH 0.00 m

8913-U01-S5
13.U01.S5
Schacht
Technik
1.33 m²
5.62 m
li. RH 0.00 m

8913-U01-S4
13.U01.S4
Schacht
Technik
2.15 m²
9.49 m
li. RH 0.00 m

8913-U01-S3
13.U01.S3
Schacht U02-E02
Technik
7.73 m²
12.36 m
li. RH 0.00 m

8913-U01-S2
13.U01.S2
Schacht U02-E02
Technik
0.86 m²
3.88 m
li. RH 0.00 m

8913-U01-S1
13.U01.S1
Schacht U02-E02
Technik
0.86 m²
3.88 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-S9
12.U01.S9
Schacht U02-E02
Technik
0.60 m²
3.20 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-S8
12.U01.S8
Schacht U02-E02
Technik
0.60 m²
3.20 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-S7
12.U01.S7
Schacht U02-E02
Technik
8.46 m²
13.23 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-S5
12.U01.S5
Schacht
Technik
1.16 m²
5.17 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-S4
12.U01.S4
Schacht
Technik
1.81 m²
9.55 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-S3
12.U01.S3
Schacht U02-E02
Technik
0.86 m²
3.88 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-S2
12.U01.S2
Schacht U02-E02
Technik
0.86 m²
3.88 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-S1
12.U01.S1
Schacht U02-E02
Technik
7.73 m²
12.36 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-S6
12.U01.S6
Schacht
Technik
2.16 m²
9.49 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-T2
12.U01.T2
IT-Raum
Technik
3.92 m²
8.40 m
li. RH 4.16 m

8913-U01-FL3
13.U01.FL3
Flur

20.88 m²
21.70 m
li. RH 2.60 m

8912-U01-FL6
12.U01.FL6
Flur

23.81 m²
24.05 m
li. RH 2.60 m

8912-U01-FL4
12.U01.FL4
Flur

49.89 m²
46.38 m
li. RH 2.60 m

8913-U01--101
2.03.01.27
DR Doku
IMC/ ITS
14.63 m²
16.05 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--135
2.03.02.27
DR Belegungsmanag.
IMC/ ITS
14.57 m²
16.05 m
li. RH 3.00 m

8912-U01-FL8
12.U01.FL8
Flur

58.14 m²
60.30 m
li. RH 2.60 m

8913-U01-TRH13
13.U01.TRH13
Treppenhaus 13

23.88 m²
21.53 m
li. RH 0.00 m

8912-U01-TRH12
12.U01.TRH12
Treppenhaus 12

24.56 m²
21.85 m
li. RH 0.00 m

8913-U01--116
2.03.01.02
Entsorgung
IMC/ ITS
10.40 m²
13.47 m
li. RH 3.00 m

8913-U01-A2
13.U01.A2
Aufzug

4.86 m²
9.00 m
li. RH 2.60 m

8912-U01-A1
12.U01.A1
Aufzug

4.86 m²
9.00 m
li. RH 2.60 m

8912-U01--118
2.03.02.01
Entsorgung
IMC/ ITS
10.40 m²
13.47 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--108
2.03.01.18
2 Bett IMC
IMC
28.33 m²
22.93 m
li. RH 3.00 m

8912-U01--109
2.03.02.20
2 Bett IMC
IMC
25.36 m²
22.93 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--109
2.03.02.10
2 Bett ITS
ITS
34.50 m²
24.45 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--126
2.03.01.06
1 Bett ITS
ITS
24.95 m²
21.85 m
li. RH 3.00 m
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8913-U01--115
2.03.01.38
Aufenthalt Pers
ITS
20.14 m²
19.41 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--105.a
2.03.01.36
WC Pers
ITS
2.63 m²
6.49 m
li. RH 2.50 m

8913-U01-T7
13.U01.T6
AV
Technik
12.46 m²
16.59 m
li. RH 4.16 m

8913-U01-T8
13.U01.T7
SV
Technik
3.89 m²
7.89 m
li. RH 4.16 m

8912-U01-T7
12.U01.T2.1
IT-Raum
Technik
3.63 m²
7.78 m
li. RH 4.16 m

8913-U01-T3
13.U01.T3
M-IT-Netz
Med.-Tech. Instandha
7.80 m²
11.17 m
li. RH 4.16 m

8912-U01--141
2.03.02.32
AR unrein
IMC
9.82 m²
15.41 m
li. RH 2.40 m

8913-U01--138
2.03.01.31
AR unrein
ITS
9.82 m²
15.41 m
li. RH 2.40 m

8913-U01-FL5
13.U01.FL5
Flur

40.95 m²
38.15 m
li. RH 2.60 m

8912-U01-FL3
12.U01.FL3
Flur

40.98 m²
38.20 m
li. RH 2.60 m

8912-U01--140
2.03.02.23
Labor
IMC
11.57 m²
15.78 m
li. RH 2.50 m

8912-U01-FL1
12.U01.FL1
Flur

35.88 m²
33.70 m
li. RH 2.40 m

8912-U01--138
2.03.02.22.1
AR rein
IMC
21.61 m²
23.17 m
li. RH 2.60 m

8912-U01--139
2.03.02.22
Pflegestützpunkt
IMC
45.39 m²
32.28 m
li. RH 2.60 m

8912-U01-FL2
12.U01.FL2
Flur

29.69 m²
28.75 m
li. RH 2.60 m

8912-U01-FL7
12.U01.FL7
Flur

32.75 m²
31.20 m
li. RH 2.60 m

8913-U01--136
2.03.01.22
Pflegestützpunkt
ITS
45.88 m²
32.28 m
li. RH 2.60 m

8913-U01-FL2
13.U01.FL2
Flur

35.69 m²
33.55 m
li. RH 2.60 m

8913-U01-FL6
13.U01.FL6
Flur

35.69 m²
33.55 m
li. RH 2.60 m

8913-U01--135
2.03.01.22.1
AR rein
ITS
25.85 m²
22.91 m
li. RH 2.60 m

 GASE O2
 FB FLIESEN

125
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Patientenschränke 20 Stück

Patientenschränke 8 Stück

Spezialbettenlager

Raum Versorgung
vorher 11.88 m²
nunmehr 17.78 m²

Stellfläche Geräte

Personal, Besucher, 
Praktikanten, Handwerker Personal, Besucher, 

Praktikanten, Handwerker

T30-RS

1.4
3

12
5

32
12

5

8913-U01--111
2.03.01.12
2 Bett ITS
ITS
32.41 m²
23.67 m
li. RH 3.00 m

8913-U01--112
2.03.01.24
U+B / Eingriff
ITS
22.24 m²
18.90 m
li. RH 3.00 m

8913-U01-FL4
13.U01.FL4
Flur

49.89 m²
46.38 m
li. RH 2.60 m

8913-U01--113
2.03.01.33
Lager- / Geräte
ITS
10.75 m²
14.03 m
li. RH 3.00 m
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2023-01-26_Anapassungen
Bereich Südmagistrale - OP-Flur,
hier sind dringend Angaben und
Planung der TGA zu ergänzen!_wtr

2023-04-27_Integration Änderung
IMC gem. PÄA 050, um Anpassung
der Planung wird gebeten: mtp, zwp, lap_wtr

2023-04-27_Integration Änderung
IMC gem. PÄA 050, um Anpassung
der Planung wird gebeten: mtp, zwp, lap_wtr

2023-08-04_Konflikt 
Fluchtweg und 
Heizkörper_wtr

2023-08-04_Konflikt 
Fluchtweg und 
Heizkörper_wtr

2023-08-14_ZSV noch notwendig?
Wir bitten zwp und mtp um Klärung
der Raumnutzung_wtr

2023-04-27_Integration Änderung
IMC gem. PÄA 050, um Anpassung
der Planung wird gebeten: mtp, zwp, lap_wtr
2023-08-16_Anpassungen gem.
Anforderungen Statik + TGA_wtr

2024-06-18_Versetzung
Sanitärelemente 
um mit Fiesenspiegel
 anzupassen_wtr

2024-07-09_Änderung
Deckenversprung gem.
Anforderungen TGA

2024-07-09_Änderung
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Fortluft Haus 13

Fortluftkanal unterhalb Decke U02
(1.50 x 1.20 licht)
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Fortluftkanal unterhalb Decke U02
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Anhängepunkt
für Grundriss
Schnittpunkt
Achse FA-F1

BD-E
40/20

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

KB-B
d=22
RA= 20 UKRD
RA= 75 UKRD

KB-S
d=13

KB-S
d=13

KB-S
d=16

KB-S
d=18

KB-S
d=18

KB-S
d=22

KB-S
d=18

KB-S
d=15
RA= 7,5 UKRD

KB-S
d=18
RA= 9 UKRD

KB-S
d=15
RA= 7,5 UKRD

KB-S
d=13

KB-S
d=13

KB-S
d=15

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

KB-S
d=15

KB-S
d=15

BD-L
1,80/1,80

BD-L
1,80/1,80

BD-L
1,80/1,80

BD-L
1,80/1,80

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=15

KB-S
d=15
RA= 7,5 UKRD

KB-S
d=15

KB-S
d=29

KB-S
d=22

KB-S
d=15

KB-S
d=22

KB-S
d=22
RA= 80 UKRD

KB-L
d=20
RA= 60 UKRD

2x KB-H
d=6
RA= 65 UKRD

WD-E
40/20
OK= UKRD WD-E

40/20
OK= UKRD

WD-E
40/20
OK= UKRD

KB-RP
d=20

BD-K
15/28

WD-RP
1,00/25
OK= 60 UKRD

genaue Höhenlage
noch in Klärung
(Bestandsanschluss)

KBZ-S
1,60/40

KBZ (BD)-S
30/60

KB-S
d=22

KB-S
d=15

KBZ (BD)-S
30/60

WD-GA
30/15
OK= 95 UKRD

KB-S
d=13
RA= 65 UKRD

KB-S
d=18
RA= 9,5 UKRD

2x KB-H
d=8
RA= 20 UKRD

KB-S
d=13

WD-L
1,10/45
OK= 85 UKRD

WD-L
1,20/85
OK= 85 UKRD

KB-S
d=6
RA= 15 UKRD
KB-S
d=8
RA= 15 UKRD
KB-S
d=13
RA= 30,5 UKRD

2x KB-K
d=6
RA= 30 UKRD

BS-S
34/34/4
OK= OKRD
KB-S
d=16

BS-S
34/34/4
OK= OKRD
KB-S
d=16

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= 1,00 OKRF

KB_DD-S
d=15

KB_DD-S
d=18

KB_DD-S
d=18

KB_DD-S
d=18

KB_DD-S
d=15KB_DD-S

d=15

KB_DD-S
d=15

KB_DD-S
d=15

KB_DD-S
d=15

2x KBZ_DD-S
20/60
Lage nach Vorgabe
Statik

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

Bodeneinlauf verschieben
wegen Installationsdichte U02

40

1.80

10

5

10

2.
31

1.
00

40

5

10

5

25

40

175

2.
05

90
40

5

25

10

10

5
5

10

50 1.395 1.295

50 80 80 50

1.
00

2.
10

75
5

2.
40

50

3.00

15

15

20

75
2.

15

2.
70

50

3.60

3.
77

5

3.89

3.
77

5

3.89

1.
02

5

3.89

1.
02

5

3.89

1.80 1.10

40

40

10

40

19

2.
67

40

125

145

17
5

7

65

3.
56

7

65

705

15

69
5

2.
1011

2.625

2.
12

96 34

2.
52

5

3.
62

5

15

45

2.
90

5

12

1.
70

2.
38

3.
42

1.325

2.17 2.195

2.
02

5

1.15

3.81

1.10

4.40 1.22
2.12

3.
69

12
5

3.15

1.
70

1.
70

12
5

1.
97

5

36

3838

13

45

13

13

87
5

2.
12

10

50

145

2.
52

5

2.625

2.00

2.
10

2.
10

30
135

5

1.
95

1.
70

1.65

1.65

2.
83

5

3.60

2.
22

5

35
5

2.
22

5

2.65

2.
46

5

2.65

2.
40

2.
20

5

3535

1

3535

2.
87

55

2.
18

5

2.955

20

2.
67

15

79
5

155

1.
52

36

41 69

2.
10

59 50

7

7

94

33
5

2.
57

3.58

2.
45

2.
25

30

10

2.
10

60 43

425

1.
75

453545
185

175

56
5

20

125

25

45

395

61
75

96
5

30
70

30

1.
35

30
1.40

45 1.25

2020

15 15

225
225

35

1.
80

1.
70

80

72

1.30

10

965

70
70

1.
50

1.
45

5

80
1.

80

1.
09

5

15

15

1.125

1.
75

75 75

45
45

51
5

69
5

12 45

90

40

50
35

35

1.40

2.
67 2.

67
0

52

20

65

15

80

55

40

2.
35

68
5

35

99
5

55

4.00

20

185

92

825

3091525

25

35
20

1.
51

5

27
30

28
5

22
5

28
5

35
44

45

71
13

14

1.
09

5

185

1.82

1.82

1.
95

54

70
5

30

59

13
37

2.34

15

60

60

1.16
252420

13

25
50

36

665

20
20

1.715 40

75

13

5

13

13

1520

2.00 2.002.00 94

2.
29

94

55

3.
19

1.95

74

165
27

74

49

74

1.
21

5

2.675

1.20

89

1.
21

5

1.925

73
5

1.895

3.49

225

25

17

65

70

2.
20

4.
20

2

2

1.
20

1.00

125

1.
83

2.
14

85

76

1.01

35

76
1.26

125

14

1.
90

1.
80

15

2.
38

2.
38

15

125

1.08

92
5

25 2020

25

4.
25

4.20

2.
18

5

23
5

1.60

90

85

KB-S
d=13

KB-S
d=18

KB-S
d=18
RA= 59 UKRD

2x KB-H
d=6
RA= 25 UKRD

12
5

KB-B
d=15
RA= 1,30 OKRF

KBZ (BD)-S
50/25

1.30

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KB-S
d=6
RA= 35 UKRD

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

Hüllrohr-S
DN40
RA= 1,40 OKRF

40
2.

00

90

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

2.
75

65

76
1.26

KBZ (BD)-S
70/30
KB-S
d=15

KB-S
d=18

2.
51

5
1.

70

KB-S
d=22KBZ (BD)-S

70/30
KB-S
d=15

KB-S
d=18

15

1.
35 76

1.01

WD-E
40/20
OK= UKRD

KB-S
d=15

KBZ (BD)-S
70/20

KB-S
d=13

4.05

1.
20 1.
29

76
1.01

KB-L
d=30
RA= 60 UKRD

KBZ (BD)-S
70/30
2x KB-S
d=15

2.00

KBZ (BD)-S
70/30
2x KB-S
d=15

19

KB-S
d=15
85

KB-S
d=18

KB-S
d=16

WD-E
30/20
OK= UKRD

WD-E
40/20
OK= UKRD

KB-L
d=16
RA= 60 UKRD

WD-E/GA
30/30
OK= UKRDBD-E

1,10/25

KB-L
d=16
RA= 60 UKRD60

KB-S
d=28

KB-S
d=15

KB-S
d=13

KB-B
d=10
RA= 1,00 UKRD
KB-S
d=13
RA= 38 UKRD

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

KBZ-M
10/30
OK= 2,00 UKRD

KB-B
d=10
RA= 25 UKRD

2.625

KB-S
d=22

KB-S
d=15

KB-S
d=22

KB-S
d=18

KB-S
d=15

99
5

35
2.

12

WD-E
30/20
OK= UKRD

69

KB-S
d=22

KB-S
d=15

KB-S
d=18

3.
15

2.
55

WD-E
30/20
OK= UKRD

KB-S
d=22

KB-RP
d=18,5
RA= 35 UKRD

WD-E
30/20
OK= UKRD

2x KB-K
d=6
RA= 40 UKRD

WD-L
1,00/35
OK= 75 UKRD

KB-S
d=13

2x KB-H
d=6
RA= 40 UKRD

20 20 20 705115

815

3x KB-S
d=6
RA= 15 UKRD

KB-S
d=15
RA= 34,3 UKRD

KB-S
d=13

44

3.
15

WD-L
1,00/40
OK= 85 UKRD

WD-L
1,00/40
OK= 85 UKRD

WD-L
50/30
OK= 1,25 UKRD

WD-B
94/80
UK= 1,285 OKRFKB-S

d=22

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

18
50

KB_DD-S
d=18 KB_DD-S

d=15

KB-S
d=22
RA= 22,3 UKRD

KB-S
d=22
RA= 11 UKRD

2x KB-L
d=16
RA= 60 UKRD

BD-E
40/20

40

2x KB-L
d=20
RA= 60 UKRD

WD-E
30/20
OK= UKRD

KB-S
d=15

1.
60

35

1.54

BD-L
1,10/45

BD-L
90/45

1.055

KB-S
d=18

475

KB-S
d=18

2.85

2.
80

1.
25

KB-S
d=15

KB-S
d=15

KB-S
d=13

KB-S
d=22

KB-S
d=13

2.
181.

83

KB-S
d=15

3.58
1.50

KB-S
d=15
RA= 44 UKRD

10

KB-E
d= 2,5
RA= 1,40 OKRF

2x KB-F
d=5
RA= 92,5 OKRF

2x KB-K
d=13

WD-GA
10/10
OK= UKRD

KB-S
d=10
RA= 30 UKRD

2x KB-L
d=26
RA= 45 UKRD

KB-S
d=10
RA= 10 UKRD

KB-S
d=10
RA= 10 UKRD

KBZ-H/K
26,5/84

2x WS-F
B/H/T 36/70/11
UK= 90 OKRF

KB-S
d=10
RA= 30 UKRD

KB-S
d=22
RA= 19 UKRD

KB-S
d=10
RA= 10 UKRD

WD-S
50x15,5
OK= UKRD

KB-S
d=15
RA= 7,5 UKRD 27

30
1.

51
5

2x KB-H
d=8
RA= 52,5 UKRD

KB-S
d=22
RA= 32 UKRD

KB-S
d=18
RA= 56,5 UKRD

KB-S
d=15

KB-S
d=13KB-S

d=18

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

BS-S
34/34/4
OK= OKRD
KB-S
d=16

BS-S
34/34/4
OK= OKRD
KB-S
d=16

KB-S
d=22

KB-S
d=16

KB-S
d=18 2.595

2.
20 1.

82
5

1.
70 KBZ (BD)-S

30/60

KB-S
d=15

KB-S
d=13

KB-S
d=15

KBZ (BD)-S
30/60

KB-S
d=15

WD-E
40/20
OK= UKRD

70

2x KB-H
d=6
RA= 30 UKRD

KB-S
d=10
RA= 60 UKRD

KB-S
d=15

2x KB-H
d=6
RA= 40 UKRD

2x KB-K
d=6
RA= 40 UKRD

KB-S
d=13
RA= 19 UKRD

10

KBZ (BD)-S
30/60

KB-S
d=18

KB-S
d=15

KB-S
d=13
KBZ (BD)-S
30/60

WD-L
80/30
OK= 80 UKRD

1.
70

KB-S
d=13
RA= 30,5 UKRD

3x KB-S
d=6
RA= 15 UKRD

KB-S
d=18

BD-S
40/40

KBZ-BD-RP
25/1,00

1.87

WD-E
30/20
OK= 20 UKRD

1.175 1.80

1.
85

KB-S
d=15

3x KB-S
d=15
KB-L
d=16
RA= 60 UKRD

2.
70

WD-E
30/20
OK= 20 UKRD

KB-S
d=22

1.
45

1.
85

2.
30

BD-E
1,10/25

KB-L
d=16
RA= 60 UKRD
WD-E
40/20
OK= UKRD

BD-E
1,20/25

KB-RP
d=20

60

KB-B
d=10
RA= 40 UKRD

KB-L
d=20
RA= 60 UKRD

WD-GA
40/20
OK= 1,15 UKRD

55 40 66

KBZ-M
10/30
OK= 2,00 UKRD

KB-B
d=10
RA= 10 UKRD

KB-S
d=22
KB-S
d=22

KB-S
d=22

KB-S
d=15

Hüllrohr-S
DN40
RA= 1,35 OKRF2.65

1.65

2.
00

2.
00

1.
951.
70

KB-S
d=13

44

KB-S
d=22

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KBZ (BD)-S
65/30

WD-L
70/30
OK= 45 UKRD

WD-L
70/30
OK= 45 UKRD
WD-L
60/30
OK= 90 UKRD

KBZ (BD)-S
60/30

2x KB-K
d=8
RA= 15 UKRD

20202065 20 265

35
5

WD-L
1,10/85
OK= 45 UKRD

15
15

1.
30

BD-E
40/202x KB-L

d=20
RA= 60 UKRD

KB-E
d= 2,5
RA= 1,40 OKRF

BD-K
15/28

KB-M
d=6
RA= 60 UKRD

KB-S
d=13

KB_DD-S
d=15

KB-S
d=22
RA= 11 UKRD

KB-S
d=15
RA= 11 UKRD

KB-S
d=22
RA= 70 UKRD

KB-S
d=22
RA= 22 UKRD

KB-B
d=22
RA= 20 UKRD
KB-B
d=28
RA= 75 UKRD

KB-S
d=13

2x KB-B
d=22
RA= 15 UKRD

3x KB-S
d=6
RA= 30 UKRD

KB-B
d=28
RA= 54,5 UKRD
KB-B
d=22
RA= 18 UKRD

1.22

KB-B
d=22

KB-B
d=28

KB-S
d=13

KB-S
d=15

KB-S
d=6
RA= 45 UKRD

KB-S
d=10
RA= 45 UKRD

KB-S
d=15
RA= 29,5 UKRD

KB-S
d=15

KB-S
d=18

KBZ (BD)-S
70/30

65

KB-S
d=13

KB-S
d=15

KB-S
d=15

KB-S
d=10
RA= 60 UKRD

2x KB-H
d=6
RA= 30 UKRD

1.25

KB-E
d= 2,5
RA= 1,40 OKRF

BD-E
20/80

KB-RP
d=20

2070

53
75

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ
KBZ-S
1,00x20
OK= UKRD

30

WD-E
55/25
OK= UKRD KB-L

d=20
RA= 60 UKRD

WD-GA
40/20
OK= 1,15 UKRD
WD-E
30/20
OK= 25 UKRD

WD-L
2,47/85
OK= 50 UKRD

WD-GA
25/15
OK= 1,00 UKRD

KB-S
d=15
RA= 34,3 UKRD

3x KB-S
d=6
RA= 15 UKRD

24 25

2x KB-K
d=8
RA= 15 UKRD

KB-S
d=22

2.
55

55

13

KB-S
d=6
RA= 60 UKRD

BD-E
30/60

KB-S
d=22

KB-S
d=13

2x KB-F
d=5
RA= 2,00 OKRF
RA= -2,685 ABS

KBZ-HLS
2,45/1,00
OK= UKRD

35

WD-GA
40/20
OK= 1,15 UKRD
WD-E
30/20
OK= 15 UKRD
WD-E
30/20
OK= 15 UKRD

KB-S
d=22
RA= 22 UKRD

WD-L
1,20/85
OK= 85 UKRD

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

1.635

2.
12

KB-S
d=18

2.
12

5

KB-S
d=24

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

2x KB-K
d=10
RA= 10 UKRD

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

KBZ (BD)-S
30/60

KB-S
d=13

KB-S
d=13

KB-RP
d=18,5
RA= 1,00 UKRD

WD-L
70/30
OK= 45 UKRD

WD-GA
30/15
OK= 95 UKRD

KB-S
d=22

KBZ (BD)-S
30/60

Montageöffnung
OK= UKRD
UK= OK ÜZ

WD-B
94/80
UK= 1,285 OKRF

3.60

1.
95

2.
38

WD-E
30/20
OK= UKRD

WD-E
30/20
OK= UKRD

KB-S
d=15

KB-S
d=18

Mo
nta

ge
öff

nu
ng

OK
= U

KR
D

UK
= O

K Ü
Z

KB-S
d=22

KBZ (BD)-S
30/60

3.99

KB-E
d= 2,5
RA= 1,40 OKRF

2x KB-H
d=10
RA= 15 UKRD

Hüllrohr-S
DN40
RA= 1,40 OKRFWS-H

12/30/11
UK= OKRF

2.
10

5

2.
61

5

6.
28

1.15

1.20 39

KB-S
d=10
RA= 10 UKRD

WD-E
40/20
OK= UKRD

BD-E
1,20/25

KBZ-HLS
2,45/1,00
OK= UKRD

1.175

30

KB-K
d=10
RA= 85 UKRD

KB-K
d=10
RA= 65 UKRD

KB-S
d=18
RA= 19,5 UKRD

KB-S
d=10
RA= 35 UKRD

KB-S
d=28

80 20 20 65 165

KB-S
d=15
RA= 40 UKRD

Hüllrohr-S
DN40
RA= 1,40 OKRF

WS-H
12/30/11
UK= OKRF

3x KB-M
d=6
RA= 60 UKRD
RA= 78,5 UKRD
RA= 97 UKRD

WD-E
30/20
OK= UKRD

KB-RP
d=20

WD-L
30/50
OK= 85 UKRD

KB-S
d=8
RA= 15 UKRD

KB-S
d=22
RA= 37 UKRD

KB-L
d=22,5
RA= 60 UKRD

KB-S
d=22

2x KB-H
d=6
RA= 30 UKRD

5

125

5

5

5
16

5

BD-E
40/20

2x KB-L
d=16
RA= 60 UKRD

5

5

5
10

WD-L
52,5/22,5
OK= 48,75 UKRD

KB-S
d=18
RA= 50 UKRD

17
5

70

65

1.70

Lage der einzelnen Durchbrüche
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