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BAUVORHABEN:

Förderschule Radebeul
Dresdner Flur
Flurstück 732/15
Gemarkung Trachau (0623)

ABKÜRZUNGEN

BD Bodendurchbruch
BRH Brüstungshöhe
BS Brandschutz

DA Deckenaussparung
DD Deckendurchbruch

DL Durchgangslichte
E Elektro / Fernmeldetechnik

BW Brauchwasser

HT Haupttreppe
K Kühlung
L Lüf tung
NT Nebentreppe
OKFB Oberkante Fertigfußboden
OKRB Oberkante Rohfußboden

RW Regenwasserentwässerung
RDS Sprung Rohdecke

GL Grundleitung

S Sanitär

UEZ Überzug
UKFD Unterkante Fertigdecke
UKRD Unterkante Rohdecke
UZ Unterzug
VKRB Vorderkante Rohfußboden
VKRD Vorderkante Rohdecke
WA Wandaussparung

WD WanddurchbruchFB Fußboden

DE Deckenbekleidung

FE Fenster

T Tür

WB Wandbelag

LEGENDE
 Stahlbeton

 Putz / Gips

 Bauteile tragend

 Bauteile nichttragend

 OK Fertigbau

 UK Fertigbau

 OK Rohbau

 UK Rohbau

 Deckendurchbruch

 Bodenbdurchbruch

 Wanddurchbruch

OKRBR Oberkante Rohbrüstung

WS Wandschlitz
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LAGEPLAN 1:2000

 Bauteile feuerbeständig

 Bauteile hochfeuerhemmend

 Betonsichtig

 Erhöhter Schallschutz

 Bauteile f euerhemmend

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gült igen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den
Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe
Tragwerksplaner auszuführen.  Der Ausführende ist verpf lichtet, den Auf traggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunter lagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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