
Legende

  Grundstücksgrenze

  Höhenangaben OKFF

  Höhenangaben OKRF  

  Achsen

  Stahlbeton

  Mauerwerk (tragend)

  Mauerwerk (nicht tragend)

  Trockenbau

  Dämmung

  Brandschutz

LRH  Lichte Raumhöhe von OKFF bis UK UHD

Legende Decken- und Dachbekleidungen

UD2a | Akustiklochdecke mit Dämmauflage | Abhanghöhe 250 mm

UD2b | Akustiklochdecke ohne Dämmauflage | Abhanghöhe 250 mm

UD3 | Rasterdecke Akustik | Abhanghöhe 250 / 750 / 900 mm

UD4 | Gipsfaserplatten Außen | 15 mm Schattenfuge an StB-Stützen

Anstrich

Legende Bodenbeläge EG

B1 | Epoxidharz | 250 mm

B2a | Fliesen R9 | 250 mm

B2b | Fliesen R10 | 250 mm

B3a | Linoleum 3kN | 250 mm

B3b | Linoleum 5 kN | 250 mm | Aula

Legende Bodenbeläge OG

B4 | Epoxidharz | 150 mm

B5a | Fliesen R9 | 150 mm | Treppenhaus

B5b | Fliesen R9 | 110 mm | Treppenhaus - Zwischenpodeste

B5c | Fliesen R10 | 150 mm

B6 | Linoleum 5 kN | 150 mm

B7 | Linoleum 3 kN | 150 mm

Legende Abkürzungen

OK  Oberkante

UK  Unterkante

FF  Fertigfußboden

RB  Rohboden (Bodenplatte . KG 322)

RD  Rohdecke (Deckenkonstruktion . KG 351)

UD  Unterhangdecke

UZ  Unterzug

LRH  lichte Raumhöhe

BRH  Brüstungshöhe

  (Rohbaubrüstung; gemessen ab OKFF)

BB  Bodenbelag / Deckenbelag

DB  Deckenbekleidung / Dachbekleidung

Legende Durchbrüche

  WD - Wanddurchbruch

  KBZ - Kernbohrzone (Wand)

  KBZ - Kernbohrzone (Decke)

  DD - Deckendurchbruch

  BD - Bodendurchbruch

  DS - Deckenschlitz

  WS - Wandschlitz

  KB - Kernbohrung (Wand)

  KB - Kernbohrung (Decke)

H  Heizung

L  Lüftung

K  Kälte

S  Sanitär

E  Elektro

Legende Estrichfugen

 Bewegungsfugen mit Dämmstreifen

 Scheinfugen mit Reaktionsharz verschlossen

 Randfugen (Bewegungsfugen) siehe Detail!

Index Datum Art der Änderung Gez.
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Bauvorhaben

AM 19-245 SKD
Ersatzneubau der Schule für Körperbehinderte „Schule An der Muldaue“
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Status BAUFREI

Bauteilaufbauten siehe Blatt A-05-00

F-1.020-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,50
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB

F-1-001-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,70
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB
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Schulranzenregal

Schulranzenregal

1.001
AUR 4b
A: 77,69 m2

U: 35,69 m
LRH: 3,00 m
BB:
DB:

1.107
Flur 6
A: 34,17 m2

U: 37,455 m
LRH: 3,00 m
BB: B6
DB: UD2b

1.105
Flur 5
A: 34,17 m2

U: 37,455 m
LRH: 3,00 m
BB: B6
DB: UD2b

1.010
WC VR H
A: 4,05 m2

U: 8,14 m
LRH: 2,50 m
BB: B5c
DB: UD3

1.010a
WC H
A: 6,74 m2

U: 10,29 m
LRH: 2,50 m
BB: B5c
DB: UD3
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T-1.010a-1
- - -

T-1.010-1
D

T-1.001-1
fh+D+S; VG fh
erf. Rw ≥32dB

T-1.020-1
fh+D+S; VG fh
erf. Rw ≥32dB
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KBZ / S - (S33 (SW))

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / S - (S01 (RW))

KBZ / S - (S38 (SW))

DD / L - (L09)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / H - 220/130 mm
UK = +6,90 (H06)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / H - 410/160 mm
UK = +6,89 (H08)

KBZ / H - (H01)

KBZ / H - (H01)

KBZ / H - (H01)
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F-1.019-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,50
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB

F-1.002-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,70
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB
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F-1.003a-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,70
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB

F-1.004a-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,70
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB

F-1.003-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,70
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB

F-1.004-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,70
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB

F-1.018a-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,50
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB

F-1.017a
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,50
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB

F-1.018-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,50
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB

F-1.017-1
U-Wert 1,30
g-Wert 0,40
Fc [außen] 0,50
Fc [innen] -
erf. Rw ≥32dB
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AUR 4b
77,69 m2

35,69 m
3,00 m

B7
UD2a

1.019
AUR6a
A: 77,70 m2

U: 35,80 m
LRH: 3,00 m
BB: B7
DB: UD2a

1.018
AUR 5
A: 77,69 m2

U: 35,69 m
LRH: 3,00 m
BB: B7
DB: UD2a

1.002
FUR Hauswirt.
A: 76,50 m2

U: 35,40 m
LRH: 3,00 m
BB: B5c
DB: UD2a

1.003
AUR 3
A: 77,70 m2

U: 35,80 m
LRH: 3,00 m
BB: B7
DB: UD2a

1.017
FUR Physik
A: 78,05 m2

U: 37,40 m
LRH: 3,00 m
BB: B7
DB: UD2a

1.102
TRH 2
A: 24,91 m2

U: 20,60 m
LRH: 3,00 m
BB: B5a / B5b
DB: UD2b

1.005
Garderobe
A: 31,79 m2

U: 22,98 m
LRH: 3,00 m
BB: B6
DB: UD2b

1.004
FUR Chemie
A: 78,57 m2

U: 36,69 m
LRH: 3,00 m
BB: B7
DB: UD2a

1.106
Flur 7
A: 172,26 m2

U: 138,805 m
LRH: 3,00 m
BB: B6
DB: UD2b

1.003a
Förderraum 3
A: 19,25 m2

U: 18,00 m
LRH: 3,00 m
BB: B7
DB: UD2a

1.004a
Vorbereitung
A: 18,56 m2

U: 18,00 m
LRH: 3,00 m
BB: B7
DB: UD2a

1.017a
Vorbereitung
A: 18,56 m2

U: 18,00 m
LRH: 3,00 m
BB: B7
DB: UD2a

1.018a
Förderraum 5
A: 19,25 m2

U: 18,00 m
LRH: 3,00 m
BB: B7
DB: UD2a

1.009
WC VR D
A: 4,10 m2

U: 8,30 m
LRH: 2,50 m
BB: B5c
DB: UD3

1.009a
WC D
A: 7,63 m2

U: 11,05 m
LRH: 2,50 m
BB: B5c
DB: UD3

1.014
WC VR Mä
A: 7,20 m2

U: 10,75 m
LRH: 2,50 m
BB: B5c
DB: UD3

1.014a
WC Mä
A: 5,13 m2

U: 9,30 m
LRH: 2,50 m
BB: B5c
DB: UD3

1.015a
WC Ju
A: 6,05 m2

U: 10,32 m
LRH: 2,50 m
BB: B5c
DB: UD3

1.015
WC VR Ju
A: 8,74 m2

U: 11,97 m
LRH: 2,50 m
BB: B5c
DB: UD3

1.006
Lager
A: 9,15 m2

U: 12,805 m
LRH: 2,50 m
BB: B6
DB: UD3

1.104
Aufzug
A: 4,61 m2

U: 8,82 m
LRH: 2,95 m
BB: ---
DB: ---

1.007
Pumi
A: 8,29 m2

U: 12,61 m
LRH: 2,50 m
BB: B5c
DB: UD3

1.008
ELT UV
A: 2,79 m2

U: 8,52 m
LRH: 3,25 m
BB: B4
DB: Anstrich
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KBZ / S - 110/110 mm
UK = +6,94 (S10 (TW))

KBZ / H - 220/130 mm
UK = +6,90 (H06)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / H - 410/160 mm
UK = +6,89 (H08)

KBZ / S - (S33 (SW))

KBZ / H - 230/140 mm
UK = +6,90 (H09)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / H - 410/160 mm
UK = +6,89 (H08)

KBZ / E - 100/100 mm
UK = +6,95 (E100)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / H - 160/100 mm
UK = +6,92 (H04)

KBZ / H - 230/140 mm
UK = +6,90 (H09)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / H - 380/160 mm
UK = +6,89 (H07)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / H - 370/160 mm
UK = +6,89 (H05)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / H - 380/160 mm
UK = +6,89 (H07)
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UK = +6,86 (L05)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)
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UK = +6,86 (L05)
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UK = +6,95 (L06)
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UK = +6,95 (L06)
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KBZ / S - (S01 (RW))

KBZ / S - (S38 (SW))

DD / L - (L09)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / L - 190/190 mm
UK = +6,86 (L05)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)
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KBZ / H - 160/100 mm
UK = +6,92 (H04)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / L - 190/190 mm
UK = +6,86 (L05)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / E - 60/100 mm
UK = +6,95 (E060)
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(H
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)

DD / L - (L09)

KBZ / S - (S03 (TW))

DD / L - (L09)

KBZ / S - (S30 (SW))
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KBZ / S - (S01 (RW))
KBZ / S - (S34 (SW))

KBZ / E - 300/100 mm
UK = +6,95 (E300)

KBZ / E - 100/100 mm
UK = +6,95 (E100)

KBZ / E - 60/100 mm
UK = +6,95 (E060)

KBZ / E - 60/100 mm
UK = +6,95 (E060)

KBZ / H - 230/140 mm
UK = +6,90 (H09)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / H - 160/100 mm
UK = +6,92 (H04)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / E - 100/100 mm
UK = +6,95 (E100)

KBZ / H - 230/140 mm
UK = +6,90 (H09)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / L - 160/160 mm
UK = +6,95 (L06)

KBZ / H - 530/160 mm
UK = +6,89 (H12)
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UK = +6,89 (H05)
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KBZ / H - 160/100 mm
UK = +6,92 (H04)

KBZ / H - 160/100 mm
UK = +6,92 (H04)

KBZ / H - 230/140 mm
UK = +6,90 (H09)

KBZ / E - 300/100 mm
UK = +6,95 (E300)

KBZ / H - 220/130 mm
UK = +6,90 (H06)

KBZ / H - 380/160 mm
UK = +6,89 (H07)

KBZ / H - 380/160 mm
UK = +6,89 (H07)

KBZ / H - 230/140 mm
UK = +6,90 (H09)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / E - 300/100 mm
UK = +6,95 (E300)

KBZ / H - 410/160 mm
UK = +6,89 (H08)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / H - 230/140 mm
UK = +6,90 (H09)

KBZ / H - 220/130 mm
UK = +6,90 (H06)

KBZ / E - 200/100 mm
UK = +6,95 (E200)

KBZ / H - 410/160 mm
UK = +6,89 (H08)

KBZ / H - (H01)
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UK = +6,551 (L02)
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UK = +6,551 (L02)
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b 10.10.2022 Anpassung WDVS-Stärke im 1. und 2. Obergeschoss einschl. Verschiebung Sonnenschutz MM

c 18.11.2022 Anpassung Möblierung FUR Chemie und Physik gem. Vorgaben Fachplanung MM

d 18.04.2024 Entfall Lüftungsgeräte, Ergänzung Maßketten AK

e 16.07.2024 Vorsatzschale ergänzt AK

f 28.08.2024 Ergänzung Bodentanks, Unterverteiler TB
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