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Kabeltrasse 600mm Stark-/ Schwachstrom
mit Trennsteg
h1=-0,11m UK RD / 3,02m OK FFB
h2=-0,21m UK RD / 2,92m OK FFB

1,
53

5

Kabelrinnenpaket Siehe Detail D
h1=-0,52m UK RD / 2,61m OK FFB
h2=-0,62m UK RD / 2,51m OK FFB

Verbindung zwischen Paket D,
Paket F, F mit entsprechenden
Höhensprüngen anschliessen
(ansteigend)

Kabeltrasse 600mm Starkstrom
h1=-0,52m UK RD / 2,61m OK FFB
h2=-0,62m UK RD / 2,51m OK FFB

Kabeltrasse 600mm Schwachstrom
h1=-0,36m UK RD / 2,76m OK FFB
h2=-0,46m UK RD / 2,66m OK FFB

Verbindung zwischen Paket A,
Paket K und Trasse, K und Trasse mit
entsprechenden Höhensprüngen
anschliessen (ansteigend)

Kabelrinnenpaket Siehe Detail A
h1=-0,79m UK RD / 2,34m OK FFB
h2=-0,89m UK RD / 2,24m OK FFB

Kabelrinnenpaket Siehe Detail K
h1=-0,47m UK RD / 2,66m OK FFB
h2=-0,57m UK RD / 2,56m OK FFB

Kabelrinne 300mm
h1=-0,31m UK RD / 2,82m OK FFB
h2=-0,39m UK RD / 2,74m OK FFB

Kabelrinnenpaket Siehe Detail K
h1=-0,47m UK RD / 2,66m OK FFB
h2=-0,57m UK RD / 2,56m OK FFB

Kabelrinne 300mm
h1=-0,21m UK RD / 2,82m OK FFB
h2=-0,29m UK RD / 2,74m OK FFB

Kabelrinne300mm
h1=-0,31m UK RD / 2,82m OK FFB
h2=-0,39m UK RD / 2,74m OK FFB

Kabelrinnenpaket Siehe Detail F
h1=-0,35m UK RD / 2,07m OK FFB
h2=-0,43m UK RD / 1,99m OK FFB

Kabelrinnenpaket Siehe Detail F
h1=-0,35m UK RD / 2,78m OK FFB
h2=-0,43m UK RD / 2,70m OK FFB

Kabelrinnenpaket Siehe Detail F
h1=-0,35m UK RD / 2,78m OK FFB
h2=-0,43m UK RD / 2,70m OK FFB

3x Futterrohr
Ø innen 150mm

WDB 375x240mm
UK=2,765m OK FFB W.U1.07
bzw. 2,055m OK FFB W.U1.06
für 2x Brandschutzbox

WDB 300x210mm
UK=2,78m OK FFB

WDB 375x240mm
UK=2,765m OK FFB,
bzw. 2,055m OK FFB
für 2x Brandschutzbox

WDB 300x210mm
UK=2,78m OK FFB

WDB 300x100mm
UK=2,72m OK FFB

WDB 375x130mm
UK=2,985m OK FFB
für 1x Brandschutzbox

WDB 680x290mm
UK=2,625m OK FFB
für 2x Brandschutzbox

WDB 600x220mm
UK=2,66m OK FFB

WDB 300x60mm
UK=2,74m OK FFB

WDB 600x220mm
UK=2,66m OK FFB

WDB 300x60mm
UK=2,74m OK FFB

WDB 600x220mm
UK=2,66m OK FFB

WDB 600x220mm
UK=2,77m OK FFB

WDB 300x60mm
UK=2,74m OK FFB

WDB 680x290mm
UK=2,025m OK FFB
für 2x Brandschutzbox

WDB 375x130mm
UK=2,385m OK FFB
für 1x Brandschutzbox

OKF -2,98
OKR -3,69

OKF -3,69
OKR -3,81

OKF -3,69
OKR -3,81

WDB unter UHD + in StB-UZ,
falls möglich, UK=2,92m OKFFB besser

OKF -2,80
OKR -2,82

OKF -3,69
OKR -3,81

WDB unter UHD, 
besser UK= 2,89m OK FFB

WDB 680x390mm
UK=2,34m OK FFB
für 3x Brandschutzbox

WDB 600x100mm
UK=2,59m OK FFB

WDB 680x130mm
UK=2,725m OK FFB
für 3x Brandschutzbox
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Verlauf ungünstig,
alternative möglich?

WD unter UHD,
OK =-13 uUKRD 
besser

Medienverlauf sichtbar in TH,
gäbe es ein alternativen 
Verlauf?

Medienverlauf sichtbar in TH,
Abstimmung alt. Position

Falls möglich 
OK zu UKRD 
reduzieren

525

Ø 12
BD-S

20/30
DD-S

Kabelrinne zu niedrig/ unter UHD,
Höhe prüfen
freier Installationsraum in Decke 23cm 

U
RHF
RHR 3,31 m

W.U1.24

Flur
A 105,95 m²

93,888

2,50 m

Kabelrinne zu niedrig,
Abhanghöhe prüfen
h2 = min. 2,50 OK FFB

kein Wand/UZ, Terrasse läuft durch,
-> WDB kann entfallen

Kabelrinne zu niedrig,
Abhanghöhe prüfen,
h2= min. 2,55m OK FFB

UK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKF

UK UZ=2,83 ü OKF UK UZ=2,83 ü OKF UK UZ=2,83 ü OKF UK UZ=2,83 ü OKF UK UZ=2,83 ü OKF

UK UZ=2,12 ü OKF

UK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKF

UK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKFUK UZ=2,83 ü OKF

UK UZ=2,83 ü OKF

Kabelrinne zu niedrig,
Abhanghöhe prüfen, 
h2= UK min 2,55 OKFFB

Kabelrinnenpaket Siehe Detail A
h1=-0,79m UK RD / 2,34m OK FFB
h2=-0,89m UK RD / 2,24m OK FFB

S+D Position angepasst, 
Aufgrund der neuen 
Mauerwerkswand + Abdichtung

WD Verlauf od. Geometrie 
anpassen, 
Aufgrund der neuen 
Mauerwerkswand + Abdichtung 
Kollision

WD Position 
anpassen, 
(neuen 
Mauerwerkswand + 
Abdichtung)

20/30
DD-S

Kabelrinne zu niedrig,
Abhanghöhe prüfen, 
h2= UK min 2,57 OKFFB

Verlauf ungünstig,
Verschiebung in die Ecke 
möglich?

BEMERKUNGEN: Alle  Maße  sind Vorort vom  Auftragnehmer (Ausführende  Firma) eigenverantwortlich zu prüfen!

A'

6' 6 7 7'

A

B

C

D

E

F

G
H

I

J

K

A'

A

B

C

D

E

F
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 86' 6 7 7'

DF DF

FS

GS

LS8S 9S 10S 11S12S 13S 14S

N

Projektnummer Ph. Gebäude-
teil

Planaus-
schnitt StatusErsteller PlannummerPlanart Verortung Index

Projekt

Bauherr

Architektur

Freianlagen

Planinhalt

Phase

Unterschrift Bauherr

Fachbereich

Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter

Datum

Maßstab

Blattformat

Datei

Projektleiter

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. 
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

0,841 x 1,189

Planfreigabe

Projektsteuerer

BrandschutzBauphysik

Heizung, Lüftung, Sanitär Elektrotechnik

Tragwerksplanung

Bestätigung der Fachplaner:
Mit der Einreichung dieses Planes zur Planprüfung bestätigt der AN (Fachplaner), dass der Planinhalt seines Gewerkes sowohl den Anforderungen der Baugenehmigung, inkl. aller Ergänzungs-
und Änderungsbescheinigungen, als auch den anerkannten Regeln der Technik und Anforderungen aus den jeweiligen Mietverträgen einschließlich ggf. abweichender Nachtragsvereinbarungen 
entspricht und eine Gewerke übergreifende Koordination mit weiteren Fachplanungen umgesetzt wurde.
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Platz des Volkes 1

Kommunal- und Kulturzentrum Bischofswerda

Schlitz- und Durchbruchplanung
Grundriss U1 - Westflügel

Ausführungsplanung LP5 E. Ringel

E. Ringel / I. Günther

A.Schreiber

E. Ringel

24.09.2024
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Architektur

Stadtverwaltung Bischofswerda
Altmarkt 1
01877    Bischofswerda

Fon: +49 3594 786-0

_2

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

IPB Consult GmbH
Königstraße 2
01097    Dresden
Fon:  +49 351 81032156
Fax:  +49 351 81032159

KPI Planungsgesellschaft mbH
Niederlassung Zittau
Komturstraße 10
02763    Zittau
Fon:  +49 358 38638282

Büro: Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70
01069    Dresden
Fon:  +49 351 4651162
Fax:  +49 351 4651628

Schmidt & Laabs
Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Friedrich-Wolf-Straße 15
07545    Gera
Fon:  +49 365 8244515

Akustik Bureau Dresden
Ingenieurgesellschaft mbH
Julius-Otto-Straße 13
01219    Dresden
Fon: +49 351 4711568

Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH
Zittauer Straße 12
02681    Wilthen
Fon:  +49 359 2515930

Bauplanconcept Ingenieure GmbH
Alte Straße 29a
01904    Neukirch / Lausitz

Fon:  +49 359 513820
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01 14.11.24 Kollisionsprüfung I. Günther E. Ringel
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