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Leipziger Stadtwerke
Erschließung Campus Regenwasser/Beleuchtung Mitte

Fernwärmeversorgung (Netz Leipzig GmbH)

ÜM/VM/EM/AM

Lage ungenauL.u.

sonstige Versorgungsträger

VTA

VTA

Elt

Elt

Elt

Elt

HLK

LVB

Tcom

Pcom

VF-KD

Elt

Gasversorgung (Netz Leipzig GmbH)
i.B. a.B.

Eltversorgung (Netz Leipzig GmbH)

außer Betrieb

Lichtsignalanlagen (LSA/VTA)

Telekom
Vodafon/KDG

PrimaComGas Leitung ND, <50mbar

Schutzrohr

Gas Leitung MD, 100mbar .. 1bar
Gas Leitung HD4, 4bar

Gas Ltg. erh. ND, 50mbar .. <100mbar

Gas Leitung HD25, 25bar

VL - Vorlauf Fernwärme
Systemachse
RL - Rücklauf Fernwärme

Mischwasserleitung (KWL GmbH)
Trinkwasserleitung (KWL GmBH)
Grundstücksgrenzen (Netz Leipzig GmbH)
Straßenführung (Netz Leipzig GmbH)

FM/Tel. Kabel
GS Kabel
HLkomm

Schutzrohr
HA-Kasten
Übergangs-, Verbindungs-,
End-, Abzweig- Muffe
a.B.

Stadtbeleuchtung (SBA/VTA)

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB)

VTA

VTA

Elt

Elt

HLK

LVB

VF-KD

a.B. - FM/Tel. Kabel/MS KabelElt

Leipziger Verkehrsbetriebe tot (LVB )LVB

LVB Schutzrohr

Tcom

LVB

sonst. Leitung
BeleuchtungBel

Netz Leipzig GmbH (G,FW,Elt) digital vom  17.03.2020

PrimaCom vom 31.03.2020 - keine Ltg.
Telekom vom  19.03.2020 (schematisch, auszugsweise)
VTA Leipzig (Sbl, LSA) digital vom 06.04.2020
LVB Leipzig (Kabel u. Gleise) vom 17.03.2020-keine Ltg.

KWL GmbH (VW, AW, SW) digital vom  17.03.2020

KDG/Vodafone vom 17.03.2020-keine Ltg.

Netz Leipzig (KSE) digital  am  17.03.2020
Netz Leipzig GmbH (HLkomm) digital vom  17.03.2020

Versatel Ost GmbH vom  17.03.2020 - keine Ltg.
Mitnetz Gas vom 21.04.2020 - keine Ltg.
Mitnetz Strom vom 18.03.2020 - keine Ltg.
GDMcom - Ontras vom 17.03.2020-keine Ltg.
PLEdoc GmbH vom 17.03.2020-keine Ltg.

Netz Leipzig (Beleuchtung) digital  am  28.04.2020

Koordinierungsbedarf Dritter

NS - Kabel/Freileitung
MS - Kabel/FreileitungElt

Elt

sonst. Leitung (Netz Leipzig GmbH)
Abwasserleitung
Trink- und Brauchwasser

Legende Bestand: Planungsgrundlage Bestand:

RL       Heizung Rücklauf
KWV   Kaltwasser Vorlauf
KWR   Kaltwasser Rücklauf

VL       Heizung Vorlauf

KÜR    Kühlwasser Rücklauf
KÜV    Kühlwasser Vorlauf

Leerrohr
Schmutzwasser

Planungsgrundlage Dritter:

Rohrgraben

Schmutzwasserleitung
Rohrgraben
Baugrube

Haus 200
Legende Planung Heizung Kälte
HAUPT Ingenieurgesellschaft:

Legende Planung Schmutzwasser
Gruner GmbH (Stand 07.2024):

27.01.2025

Schmutzwasser fetthaltig
Fettabscheider

Grundleitung Schmutzwasser

Haus 218
Legende Planung
TZP Leipzig mbH (Stand 07 / 2024) :

Regenwasserleitung

Rohrgraben
Baugrube

Legende Planung Regenwasser Mitte
Gruner GmbH:

Elt Bel neu

Legende Elt-Planung Mitte
Gruner GmbH:

Anbindung Straßenablauf

Neuverlegung Beleuchtungskabel

Legende Planung Freiflächen
Cora Blau (Stand: 03.01.2025):

E+
S

Fallrohre Überdachungen

Kastenrinnen/ Fassadenrinnen
Sauberlaufroste

Straßen- bzw. Hofeinläufe
Kastenrinnen/ Fassadenrinnen
Sauberlaufroste

Straßen- bzw. Hofeinläufe

Fallrohre Überdachungen
Sickerpackung

Lichtstele A, Stella, mit WLAN-Komponenten

Masten mit Aufsatzleuchten (ein- bzw. zweiseitig)
Pollerleuchte A, H. 1m (Linse 058)
Pollerleuchte B, H. 1.3m (Linse 088)

Lichtstele B, Stella, wie A mit zusätzl. Elektroeinheiten (Steckdose)
Leuchtmast mit Scheinwerfern
Bodeneinbauleuchte

Haupt Ingenieurgesellschaft für techn. Gebäudeausrüstung Haus 200 vom 26.02.2024

TZP Leipzig mbH, Haus 218 vom 16.07.2024

Corablau Landschaftsarchitektur, Außenanlagen vom 03.01.2025, Entwässerung und
Leuchtenstandorte vom 03.01.2025

Schmutzwasserleitung
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