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Grundriss 1.Obergeschoss

Lagebezug:     GK 42/83     Höhenbezug:   DHHN2016
Lagestatus:      LS150         Höhenstatus:   170

OK FFB ±0.00 ≙  69.60m ü. NHN (Höhenbezug: DHHN2016)
OK Gelände -0.60 ≙  69.00m ü. NHN (Höhenbezug: DHHN2016)

841/1300 (H/B)

1:50

23.08.2024

Alle Maßangaben sind vor Ort zu prüfen!
Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Bauleitung zu informieren!

im Lichten - lichte Höhe
Bodeneinlauf
Geländeoberkante
Fallleitung
feuerhemmend
Notausgang
Notausstieg
Rauchschutztür
Feststellanlage

i.L.
BE
GOK
FL
fh
NA
NAS
RS
FSA

Ringbalken
Überzug
Unterzug
Bodendurchbruch
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Trägerdurchbruch
Wandschlitz

Aussenkante
Vorderkante
Oberkante         
Unterkante
Oberkante Fertigfussboden
Oberkante Rohfussboden
Stahlbeton
Rohdecke
Unterhangdecke

RB
ÜZ
UZ
BD
DD
WD
TD
WS

AK
VK
OK 
UK
OK FFB 
OK RFB
STB
RD
UHD

OK FFB OG1= +3.95, Öffnungs- und Brüstungshöhen ab OK FFB

A-OG1-01d
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Index Änderung

a Krüger06.09.24

NameDatum

Änderung Fensternummerierung, Ergänzung Öffnungshöhen, Anpassung Treppenläufe

b Krüger23.09.24Anpassung TRH lt. Schalplan

LEGENDE

Mauerwerk F90

Stahlbeton: C 35/45 - Decken, Stützen

Stahlbeton: C 30/37 Q - Fundamente, Bodenplatte

Stahlbeton: C 25/30 - Aussenwände

Mauerwerk, tr.: Kalksandstein

Mauerwerk, n.tr.: Kalksandstein

Trockenbau 

Hinweis: Angaben der Statik beachten.

Krügerc Änderung Wand Aufzug (Achse A) 06.11.24

Krüger24.01.25Änderung Innentür T32; Änderung Wände Aufzug; Ergänzung Maße TB-Wand Raum B 102; Ergänzung Heizkörperd


