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MW10.4
D=333,12
S=330,15
T=2,97m

MW10.3
D=333,72
S=330,23
T=3,49m

MW10.2
D=333,54
S=330,34
T=3,20m

MW10.1
D=333,34
S=330,46
T=2,88m

MW40.04
D=333,31
S=331,06
T=2,25m

MW40.03
D=333,29
S=331,04
T=2,25m

MW40.02
D=333,17
S=330,89
T=2,28m

DN 315 PP

0.3% 50.00 m

MW40.01
D=333,51
S=330,75
T=2,76mDN 315 PP

0.3% 50.00 m

DN
 3

15
PP

0.
3%

40
.0

0 
m

MW40.05
D=333,30
S=331,13
T=2,17m

PEHD  00/200

B  700/1050
35.38 m 1.43 ‰

B  700/1050

18.55 m 1.71 ‰

B  700/1050

41.23 m 5.22 ‰

B  700/1050
61.84 m 1.19 ‰

STZ  00/300
32.12 m

STZ  00/300

58.47 m

PEHD  00/200

59.01 m

SB  700/1050

26.95 m

SB 700/105022.36 m SB  700/1050

17.86 m

B  700/1050
34.76 m 2.67 ‰ B  800/1200

35.38 m -26.40 ‰

ANB103 Plauen,
Milmesdüker

B  01/800/1200

B 800/120036.19 m 2.59 ‰
STZ  00/40030.82 m 0.65 ‰

RUA118
Regenüberlauf - Plauen, Fabrikstraße

B  800/1200
32.98 m -3.53 ‰

M00148
D=332.621
S=330.051
T=2.570 m

M00585
D=333.12
S=330.15

T=2.970 m

M00105
D=333.15
S=330.67
T=2.480 m

M00106
D=333.31
S=330.16
T=3.15 m

M00111
D=333.19
S=330.72
T=2.47 m

M00109
D=333.183
S=331,013
T=2.170 m

M00112
D=333.60
S=330.49
T=3.11 m

M00113
D=333.34
S=330.46
T=2,88 m

M00114
D=333.40
S=330.55
T=2.85 m

M00108
D=333.34
S=330.66
T=2.68 m

M00104
D=333.13
S=330.58
T=2.55 m

M00103
D=332.84
S=330.47
T=2.37 m

Hinweis zum Leitungsbestand:
Straßenbeleuchtung, PYR und Vodafone fehlen

Mischwasserkanal:
Vermessung Stadt und ZWAV-Bestandsplan passen nicht
zusammen. Es wurden die aufgemessenen Schachthöhen
der Stadtvermessung Plauen verwendet.

d355x32,2 PE R
C

eingezogen in St 400

DN 400 St (1934)
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Berstlining in St 250d180x16,4 PE RC
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D

DN 250 GG (1936)
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DN 250 GG (1934)

DN 125 GG (1908)

D
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N

 150 G
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DN 200 GGG (2005)

DN 250 GGG (2005)

DN 250 GGG (2005)

DN 150 GG (1912)

DN 150 VW (1991)

DN 150 GG (1991)

DN 250 GG (1912)

DN 200 GGG (1997)

-1,20

-1,45

-1,20

-1,90

d50x4,6 PE HD

VGN 200 St (2005)

VGN 200 St (2005)

VGN 200 St (2
005)

VGN 200 St (2006)
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N

 300 St (1996)

VGN 300 St (2001)

VGN 300 St (2001)

VGN 200 St (1
991)

VGN 125 PE (2005)

E a.B.

E a.B.

E a.B.

E a.B.

E a.B.
E a.B.

E a.B.

E a.B.

E

E

M00102
D=333.72
S=330.48
T=3.24 m

M02824
D=334.643
S=330.357
T=4.286 m

D=333.40
S=331,27
T=2.13 m

Prüfung Funktion und tatsächliche Tiefenlage
Hausanschluss. Ggf. in Baumaßnahme
Turnstraße mit umbinden

Pegelstände Weiße Elster
(aus Gefahrenkarte 2005)
HQ20 = 331,99
HQ50 = 332,39
HQ100 = 332,93

Achtung: Falls komplette Erneuerung der
Mischwasserkanäle wäre dennoch nur negatives
Gefälle möglich!

Straßenentwässerung und

Hausanschlussleitungen

Hofer Straße

Steinzeugleitung DN 300 STZ - Zustand
Vermutlich schlecht -> Beginn Umverlegung
ab Schacht M00109

Achtung: MWK liegt recht tief und unterquert
Trinkwasser-Transportleitung. Mischwasserkanal
liegt mit negativen Gefälle!

großräumige Suchschachtung
zur Lagefeststellung
vorhandener Medien

Baumbestand wird im Zuge der
Erweiterung Stadtbad gefällt

Umverlegung sämtliche
Medien: ELT 1kV, ELT 10 kV,
Glasfaser auf ca. 100 m Länge

MW02.03
D=333,05
S=330,47
T=2,58m

MW20.02
D=332,84
S=330,47
T=2,37m

Funktion und Leitungsverläufe
auf Gelände Stadtbad unklar. Ggf
existiren Bestandsunterlagen?

DN 70
0/1

05
0B

-0.
2%

42
.00

 m

DN 700/1050B
-0.2% 55.00 m

DN 700/1050B
-0.2% 56.32 m

DN 700/1050
B

-0.0%
55.00 m

DN 800/1200
B
0.0%
52.86 m

DN 800/1200
B
0.0%
9.21 m

Umverlegung sämtliche
Medien: Telekom, ELT 1kV auf
ca. 80 m / 140 m Länge

Umverlegung Gas DN 200 bzw
DN 300 St auf ca. 140 m Länge

Umverlegung Trinkwasser im Baufeld
gem. gesonderter Planung ZWAV

Umverlegung Gas DN 300 St
auf ca. 110 m Länge
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Zeichenerklärung

Schächte:
D   = Deckelhöhe
S    = Sohlhöhe
T    = Schachtiefe

Haltung jeweils mit Fließrichtungspfeil,
Haltungslänge, Haltungsgefälle, Material
und Rohrleitungsdurchmesser

Baufeldfreimachung
Hauptkanal Stadt Plauen

Kanalnetzerneuerung
Hauptkanal (optional)
ZWAV

Hauptsammler

Nebenleitung

Baufeldfreimachung
Variante 3 Stadt Plauen

Grundplan erstellt durch: Stadtverwaltung Plauen
Fachgebiet Geoinformation und Vermessung Lagebezugssystem: ETRS89
Unterer Graben 1 Höhenbezugssystem: HN76
08523 Plauen Stand: Stand: August 2023
Tel.: 03741/291-0
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