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Detail Ausbau
IW-Anschlüsse BS, 
Schallschutz
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Brandschutz:
beidseitig 10mm Spalt in 
Beplankungsebene: 
mit 20mm Mineralwollestreifen 
hinterlegen
(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³) 

Raum 0.18Zentraler Bereich

F30

Verbindung siehe
Standsicherheitsnachweis

Trittschallentkoppl. durch schw. 
Estrich und Randdämmstreifen

OSB 15mm Ty
p 
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w
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B
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Anschluß Decke
Brandschutz:
Spalt 10mm mit 20mm 
Mineralwollestreifen 
hinterlegen
(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³) 

F30

OSB-Platte luftdicht abkleben

OSB-Platte luftdicht abkleben

F30

22

20

1010

Anschluß Dachdecke
Brandschutz
Spalt 10mm mit 20mm 
Mineralwollestreifen ausstopfen
(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³) 

Dachdecke F30, raumabschließend

Verbindung siehe
Standsicherheitsnachweis

OSB-Platte 
luftdicht abkleben

B
Typ 1

Ty
p 

1

0.23
Spielflur 2

Pumi 0.28 Schmutzwäsche 0.29

OSB 15mm

OSB 15mm

Typ 1
C

Schallschutz: 
Spalt 10mm mit 

Mineralwollestreifen

Typ 1b

Personal 0.30

Typ 3: Rw 60dB

OSB 15mm

Ty
p 

3b
: R

w
 6

0d
B

OSB 15mm

WC Personal 0.31

OSB 15mm

Spielflur 1

B

Ty
p 

1b

Personal 0.30

OSB 15mm

Typ 3b: Rw 60dB

OSB 15mm

Wäsche 0.32Ty
p 

3:
 R

w
 6

0d
B

OSB 15mm

Typ 1

OSB 15mm

Fuge zw. Beplankung minimal

Schallschutz: 
Spalt 10mm mit 

Mineralwollestreifen

Fuge zw. Beplankung
minimal

WC Personal 0.31

Brandschutz/Schallschutz:
Spalt 10mm mit 

Mineralwollestreifen
 (20mm) hinterlegen

(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³)

Vorraum 0.34

OSB 15mm

Wäsche 0.32
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w
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F30, Typ 3a: Rw 60dB
Typ 1

OSB 15mm
Spielflur 1
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F30, Typ 3a: Rw 60dB

O
SB
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Typ 3a: Rw 60dB

F30, Typ 3a durchziehen bis Stütze

F3
0,

 T
yp

 1
b

Eckausbildung
HEA 100,

4-seitig einfach beplankt 
mit GKF 12,5mm (F30)

Hohlraum mit Miwo 
ausstopfen

O
SB

 1
5m

m

OSB 15mm

Ausgabeküche 0.33

F3
0,
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w
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F30, Typ 3a durchziehen bis Stütze

F3
0,
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yp

 1
b

O
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T30-Tür an klassifizierte F30-
Brandschutzwand: 

bekleidete Holzstütze 
(mind. 80/80mm) von RFB zu RD,
Wand beidseitig doppelt beplankt, 

davon 1x GKF innen,
 40mm MiWo, 60dB
Anschluß uml. dicht 

(Spachtelmasse)
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Brandschutz:
Spalt 10mm mit 

Mineralwollestreifen
 (20mm) hinterlegen

(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³)
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BF30, Typ 1b: keine Schallschutzanf.

Lager
0.36Aufzug

Zentraler Bereich
0.02 Anschluß Stahlbeton 

Brandschutz:
Spalt 10mm mit 20mm 
Mineralwollestreifen hinterlegen
(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³) 

F3
0

OSB 15mm

F3
0,
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b:
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w
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Batterie
0.37

WC Gäste
0.38

F30

Brandschutz:
CW-Profile mit beidseitiger 

Beplankung GKF-Platten 
mind. 1x 12,5mm, 

Fugen vollst. verspachteln,
für BS keine Miwo erf. 
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w
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OSB 15mm 1025 35
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Windfang
0.01

Kita Leitung
0.39

F3
0,
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: R

w
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F3
0 Außen

für Wandanschluß 
ohne Versatz:

Installationsebene 
anpassen

Brandschutz/Schallschutz:
Spalt 10mm mit 

Mineralwollestreifen
 (20mm) hinterlegen

(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³)

F30, Typ 3: Rw 60dB B

Brandschutz:
Spalt 10mm mit 

Mineralwollestreifen
(20mm) hinterlegen

(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³)

luftdicht anschließen

OSB 15mm

OSB 15mm

Typ 1

OSB 15mm

OSB 15mm

20

8
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F30, Typ 1b

Technik Elt
0.08

Sanitär 
Vorschulgruppe

0.10

Brandschutz:
Spalt 10mm mit 

Mineralwollestreifen
(20mm) hinterlegen

(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³)

OSB 15mm

OSB 15mm

F3
0

Außen

20
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Anschluß Holzstütze 16/16cm
Schallschuz:
Fuge 10mm 
mit Mineralwollestreifen  hinterlegen
Brandschutz:
äußere Lagen, beidseitig durchlaufend
(Rohdichte je a. 680kg/m³)
innenlieg. Dämmung (80mm Miwo, 
dicht gestoßen, Rohdichte p≥ 30 kg/m³)

Vorschulgruppe 
0.11

F3
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Flur 0.06

D

T-Anschluß IW an AW
Schallschutz:
Installationsebene unterbrechen
Brandschutz:
Fuge (10mm) mit Mineralwollestreifen
(20mm) hinterlegen
(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³) 

Außenwand

Brandschutz/Schallschutz:
Fuge (10mm) mit Mineralwollestreifen
(20mm) hinterlegen
(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³) 

F30, Typ 3: Rw 60dB

Mehr-
zweckraum 

0.14

Typ 3: Rw 60dB

OSB 15mm

Zentraler Bereich

Sanitär 2
0.20

Ty
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OSB 15mm

Gruppenraum 1
0.18

F3
0,
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yp

 1
b

F30, Typ 3: Rw 60dB

OSB 15mm

Brandschutz/Schallschutz:
Fuge (10mm) mit Mineralwollestreifen
(20mm) hinterlegen
(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³) 

5

OSB 15mm

Typ 3a: Rw 60dB
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Schlafraum 1
0.22

Gruppenraum 2
0.21

Sanitär 2
0.20

Schallschutz:
Fuge (10mm) mit 
Mineralwollestreifen

OSB 15mm

OSB 15mm

OSB 15mm

Schallschutz:
Fuge (10mm) mit 
Mineralwollestreifen

aus
aus
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F30, Typ 3: Rw 60dB
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T30-Tür an klassifizierte F30-
Brandschutzwand: 

bekleidete Holzstütze 
(mind. 80/80mm) von RFB zu RD,
Wand beidseitig doppelt beplankt, 

davon 1x GKF innen,
 40mm MiWo, 60dB

F3
0,
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 3
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Rw
 6

0d
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F3
0,

 
Ty

p 
1b

OSB 15mm

OSB 15mm

Multiplex Birke 12mm 
auf Gipsfaserplatte

Brandschutz/Schallschutz:
Fuge (10mm) mit Mineralwollestreifen
(20mm) hinterlegen
(unkomprimiert: p≥ 30 kg/m³) 

Hort WC J
1.15
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Fuge dicht 
verspachteln

Anschluß uml. dicht 
(Spachtelmasse)

Multiplex Birke 12mm 
auf Gipsfaserplatte

Anschluß uml. dicht 
(Spachtelmasse)

Ecke in GKF-Ebene 
dicht verspachteln
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T30-Tür an klassifizierte F30-
Brandschutzwand: 

bekleidete Holzstütze 
(mind. 80/80mm) von RFB zu RD,
Wand beidseitig doppelt beplankt, 

davon 1x GKF innen,
 40mm MiWo, 60dB

Anschluß uml. dicht 
(Spachtelmasse)

F3
0,

 
Ty

p 
1b

OSB 15mm

Furnierplatte Birke 12mm 
auf Gipsfaserplatte

Hort WC J
1.15

F30, Typ 1
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Fuge dicht 
verspachteln

Ecke in GKF-Ebene 
dicht verspachteln
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Vertikalschnitt Innenwand an Decke
Schallschutz + Brandschutz

Vertikalschnitt Geschossdecke an AW
Schallschutz + Brandschutz

Vertikalschnitt Geschossdecke an Attika
Schallschutz + Brandschutz
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Brandschutzanforderung: F30

Anhang zum LV

keine Ausführungsunterla
ge
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