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RH: 2,50m
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RH: 2,50m
6.98 m²
10.62 m

Küche

WC-D / beh. WC
RH: 2,50m

6.07 m²
9.92 m

Veranstaltungsraum
RH: 2,50m
50.14 m²
29.34 m

Flur
RH: 2,50m

8.71 m²
16.00 m
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Stiefelwäsche
WC-H

RH: 2,50m
5.18 m²
9.62 m

F1

Raumcontainer
16.68 m²
17.45 m

Legende:

Abbruch tw. nur Brüstung

Mauerwerk - Bestand

Mauerwerk mit WDVS - Neu

Raumcontainer

Trockenbau raumhoch

Vorsatzschale h=1,40 m

Dachlinie Vordach

Stahlbetonstützen 24/ 24 cm, C 25/30
Pos. 15 und 16

1 - Stromanschlüsse, 2 x 16 A/ 1 x 32 A
     in verschließbaren Kasten
     + 4 Steckdosen Lichtstrom

2 - Außensteckdose, 
     sep. abschaltbar von innen

3 - Außensteckdose, 
     sep. abschaltbar von innen

4 - Außenzapfhahn TW, von innen abstellbar/ 3/4"

5 - Außenzapfhahn zur Betankung Löschfahrzeug/ 
       Querschnitt ist noch festzulegen

Außentüren h = 2,56 (2,135) mit Oberlicht h = 0,425 m

Hierzu gehört:      Statische Berechnung Nr. 006-St-24 v. 21.05.24,
                             sowie die Positionspläne und Stat. Ausführungs-
                             pläne

RH: ca. 4,50m
70.18 m²
34.30 m

Garage

T10

Stahlstützen HEA-140 mit 
Kopf und Fußplatte 140x180x15mm

S2  h= 4,20m
siehe Plan 06, 09
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Rohbau - Grundriss Erdgeschoss
siehe auch Pläne: P11 - Grundriss Dachverbandshölzer, P12 - Gebäudeschnitte, Details der jeweiligen Baubereiche / Bauteile
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Sturz: 3x HEA 120, 
l=3,30m

Öffnung vergrößern

Grundstücksgrenze

F1

T4

T5

T6 T6

T2

T7

T9T8T8

Werkstatt
RH: 2,85m

7.87 m²
11.52 m

Waschen
RH: 2,85m

8.09 m²
12.10 m

Flur
RH: 2,76m

5.25 m²
10.76 m

Versammlungsraum

47.29 m²
28.34 m

RH: 2,76m

Waschen
RH: 2,84m

5.49 m²
10.24 m

Umkleide Damen
RH: 2,63m

6.49 m²
10.50 m

Lager
RH: 2,85m

4.58 m²
8.66 m

Sturz: 2x HEA 120, 
l=1,40m

Umkleide Herren
RH: 2,85m
15.00 m²
16.00 m

Sturz: 3x HEA 120, 
l=1,40m

Sturz: 3x HEA 120, 
l=1,40m

Sturz: 3x HEA 120, 
l=1,40m

6.
14

38 3.53
15

1.32
15

1.84 39 3.86 39 8.79 38

38 6.99
27

4.10
27

8.79 38

38
51

1.
20

2.
56

1.
55

1.
26 55

BR
H 

2.
01

86
38

38 1.17 1.26
55

BRH 2.01

1.25 1.26
55

BRH 2.01

55 1.26
55

BRH 2.01

24
39 43 1.26

55
BRH 2.01

61 1.16
2.10 40 39 3.21 1.29

1.47
BRH 74

55 1.29
1.47

BRH 74

53 1.29
1.47

BRH 74

63 38

21.18

38
5.

38
3850

6.
14

2.065 1.135

2.135 1.55 3.00
2.135 1.04

64
5

1.
13

5

2.
13

5

16
5

1.
01

2.
13

5

10
5

38
2.

23
15

36
15

2.
49

38

23
1.

01
2.

13
5

4

90
3

1.
81

15
2.

49

2.
74

2.
23

15

3.
00

5.00
15

1.84

1.20
2.135

6

425 1.135

2.25 433.77 1.135

2.25

95

1.
10

5
88

5

2.
01

50

12
5

Rohbauplan - Grundriss Erdgeschoss

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2024

Planinhalt:

Leistungsumfang:

Datum:Auftragnehmer:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

www.schenkundtappe.com
info@schenkundtappe.com

Tel.0391 / 25 149 73

Gutenbergstraße 9
39106 Magdeburg

39291 Möckern
Am Markt 10

Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgebäudes

Stadt Möckern

Maßstab 1: Maßstab 2: Maßstab 3:bearbeitet: Plan-Nr.:bearbeitet:

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen!
Projekt-Nr.:

Objekt:

006-24

Dorfstraße 22a, 39291 Möckern/ OT Büden
Freiwillige Feuerwehr Büden

- -

Planungsbüro

GbR

Tragwerksplanung
Ind.-Nr.:

B. Eng. E. Gröbel

07.06.24

1:50 10


	Rohbauplan - Grundriss Erdgeschoss

