
unterhalb des Zwischenbodens
Potentialausgleichschiene VDE100

Elt.-Verteiler

(5-polig, 400V/32A, IP X7)
für Anschluß mobiles Notstromaggr.
DIN EN 60309, DIN VDE 0620 / 0623

CEE-Wandgerätestecker mit Deckel

Elt.-Vert.
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Steckdosen für die Technik-
schränke unter dem Doppelboden
an der Kabelrinne befestigt

USV

Kennzeichnung Installation
Steckdose einfach
3-polige CEE-Steckdose
5-polige CEE-Steckdose
Schalter
Anschlussdose

Kennzeichnung Beleuchtung
Anbauleuchte 34W IP40

USV

auf FFB
Leckagesensor

Rauchmelder
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