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T09 308 2.3.10 A001 Treppenhaus EG I 1 L 4,37 2,61 100 - MW/StB - 100 T30 RS 32 - - S III - RT Hz klar Hz klar SL - klar 73 VSG 1,34+1,83, VSG 34,5, ESG - 3 3 PZ D D - x Edelst. x x - B Ogs_EC - - - - - - - - - B AB x -
T10 308 2.2.20 A002 Mehrzweckraum EG I 1 L 0,89 2,13 - - MW 195 - - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - x -
T11 308 2.3.40 A001 Treppenhaus EG I 1 L 2,60 2,,61 100 - MW - 90 T30 RS - - - S III - RT Hz klar Hz klar SL - klar 73 VSG 1,40, VSG 1,02, ESG, Panel - 3 3 PZ D D - x Edelst. x x - B Ogs_EC - - - - - - - - - B - x -
T12 308 2.2.30 A006 Trockenraum EG I 1 L 0,89 2,13 - - MW 135 - - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B - x -
T13 308 2.2.10 A011 Kü. Umkleide EG I 1 R 1,01 2,13 80 - TB 125 80 - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B - - -

T14 308 2.1.120 A010 Ausg. Küche m. Lager EG I 1 L 1,01 2,13 90 - MW 205 90 - - - - - S III F UZ Est PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB - -
T15 308 2.2.20 A009 PuMi EG I 1 L 0,89 2,13 - - MW 135 - - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D K - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - - -
T16 308 2.1.110 A005 Flur 1 EG I 1 R 1,01 2,13 90 - MW 205 90 - - - - - S III F UZ Est PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W AB x -
T17 308 2.3.70 A012 Flur 2 EG I 1 L 1,33 3,22 90 - MW - 90 - - - - - S III - RT St PUL Hz klar SL - klar 73 VSG - 33 ESG, 58,5 Panel - 3 3 PZ D D - x Edelst. x x - B Ogs_EC RS - - - - - - - - W - x -

T18 308 2.1.180 A012 Flur 2 EG I 1 R 1,10 2,13 90 - MW 135 90 - - - - - S III F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 42 - - - - 4 5 F/B D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T19 308 2.2.10 A013 ELT EG I 1 R 1,01 2,13 90 - MW 135 90 - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D K - X Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B - - -
T20 308 2.1.170 A014 Wäsche 1 EG I 1 R 0,89 2,13 - - MW 135 - - - - - - S III F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D K - X Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - - -
T21 308 2.1.170 A015 Wäsche 2 EG I 1 R 0,89 2,13 - - MW 135 - - - - - - S III F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D K - X Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - - -
T22 308 2.1.80 A016 Hausmeister, Lager EG I 1 L 1,01 2,13 80 - MW 135 80 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D K - X Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -
T23 308 2.1.80 A017 Aufenthalt EG I 1 L 1,01 2,13 90 - MW 195 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T24 308 2.1.50 A018 Leitung EG I 1 L 1,01 2,13 80 - MW 195 80 - - 37 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 70 - - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T25 308 2.1.100 A019 WC P EG I 1 R 0,76 2,13 - - MW 145 - - - - - - S III N UZ Est PUL VK HPL S - klar 50 - - - - 4 5 F/B D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T26 308 2.3.30 A021 Flur 3 EG I 1 L 2,93 2,765 90 - MW - 90 T30 RS - - - S III - RT St PUL St PUL SL - klar 73 VSG 33+1,26, VSG 32, ESG - 3 3 PZ D D - x Edelst. x x - B Ogs_EC - - - - - - - - - B AB x -

T27 308 2.1.70 A022 Schlafen 1 EG I 1 R 1,01 2,13 90 - Holz 120 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x x

T28 308 2.1.70 A023 Krippe GR 1 EG I 1 R 1,01 2,13 90 - Holz 133 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T29 308 2.1.70 A023 Krippe GR 1 EG I 1 R 1,01 2,13 90 - Holz 120 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T30 308 2.1.60 A027 Sanitär EG I 1 R 1,01 2,13 90 - TB 250 90 - - 32 - - S III F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T31 308 2.1.60 A027 Sanitär EG I 1 L 1,01 2,13 90 - TB 250 90 - - 32 - - S III F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T32 308 2.1.70 A025 Krippe GR 2 EG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 120 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T33 308 2.1.70 A025 Krippe GR 2 EG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 133 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T34 308 2.1.70 A026 Schlafen 2 EG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 120 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x x

T44 308 2.3.20 A102 Flur OG I 1 L 3,28 2,75 100 - StB/Fenster - 100 T30 RS - - - S III - RT St PUL Hz klar SL - klar 73 VSG 1,82, VSG 40, ESG - 3 3 BZ D D - x Edelst. x x - B Ogs_EC Mech - - - - - - - - W - x -

T45 308 2.1.40 A103 KiGa Therapie OG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 283 90 - - 37 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 70 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T46 308 2.1.40 A104 KiGa Angebot 1/2 OG I 1 R 1,01 2,13 90 - Holz 283 90 - - 37 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 70 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W AB x -

T47 308 2.1.30 A104 KiGa Angebot 1/2 OG I 1 R 0,89 2,13 - - MW 195 - T30 - - - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ K D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - - - x -

T48 308 2.2.40 A105b PV-Speicher OG I 1 R 0,89 2,13 - - TB 125 - - - - - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D K - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - - -

T49 308 2.3.60 A101 Treppenhaus OG I 1 R 1,38 2,75 100 - MW - 100 T30 RS - - - S III - RT St PUL Hz klar SL - klar 73 VSG - 40, ESG - 3 3 PZ D D - x Edelst. x x - B Ogs_EC Mech - - - - - - - - B - x -

T50 308 2.1.70 A114 KiGa GR 3 OG I 1 R 1,01 2,13 90 - Holz 283 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T51 308 2.2.50 A108 WC P OG I 1 R 0,76 2,13 55 - TB 125 55 - - - - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 F/B D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W - x -

T52 308 2.2.50 A109 WC P OG I 1 L 0,76 2,13 55 - TB 125 55 - - - - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 F/B D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - x -

T53 308 2.2.40 A110 Lager OG I 1 R 0,89 2,13 - - TB 125 - - - - - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ D K - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B - x -

T54 308 2.1.130 A111 Sanitär OG I 1 R 1,01 2,13 90 - TB 125 90 - - - - - S II F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B - x -

T55 308 2.1.70 A113 KiGa GR 2 OG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 283 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T56 308 2.1.70 A112 KiGa GR 1 OG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 283 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T57 308 2.1.70 A113 KiGa GR 2 OG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 240 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W AB x -

T58 308 2.1.70 A113 KiGa GR 2 OG I 1 R 1,01 2,13 90 - Holz 260 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T60 308 2.1.10 A201 Treppenhaus DG I 1 R 1,15 2,13 - - Holz 145 - T30 RS - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 5 PZ K D - x Edelst. - - - - Ogs - - - - - - - - - Wb AB - -

T61 308 2.1.70 A113h Hochebene DG I 1 L 1,01 2,13 - - Holz 240 - - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 5 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -
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T78 308 2.3.50 B001 Foyer/Garderoben EG I 1 R 1,60 2,75 90 - Holz - 90 T30 RS - - - S III - RT Hz klar Hz klar SL - klar 73 VSG 31, VSG 28, ESG - 3 3 PZ D D - x Edelst. x x - B Ogs_EC - - - - - - - - - W AB x -
T79 308 2.1.40 B018 KiGa Therapie EG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 243 90 - - 37 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 70 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T80 308 2.1.70 B019 KiGa Angebot EG I 1 R 1,01 2,13 90 - Holz 283 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T81 308 2.1.70 B020 KiGa GR 1 EG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 313 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T82 308 2.1.70 B021 KiGa GR 2 EG I 1 R 1,01 2,13 - - Holz 240 - - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T83 308 2.1.70 B021 KiGa GR 2 EG I 1 R 1,01 2,13 90 - Holz 313 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T84 308 2.1.130 B022 Sanitär EG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 243 90 - - - - - S II F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B - x -

T85 308 2.1.140 B002 WC G EG I 1 R 0,76 2,13 - - Holz 133 - - - - - - S II F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W - x -

T86 308 2.1.130 B003 Sanitär EG I 1 R 1,01 2,13 90 - TB 280 90 - - - - - S II F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - x -

T87 308 2.1.70 B004 Krippe GR EG I 1 L 1,01 2,13 90 - TB 125 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W AB x -

T88 308 2.1.70 B005 Schlafen EG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 120 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W AB x x
T89 308 2.2.20 B006 PuMi EG I 1 L 0,89 2,13 - - Holz 120 - - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 PZ D K - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - x -
T90 308 2.2.30 B007 Trockenr. EG I 1 L 0,890 2,13 - - Holz 120 - - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W - x -
T91 308 2.1.50 B008 Leitung EG I 1 L 1,01 2,13 80 - Holz 230 80 - - 37 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 70 - - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B AB x -

T92 308 2.1.80 B011 Aufenthalt EG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 270 90 - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 PZ D K - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -

T93 308 2.2.10 B012 Lager EG I 1 L 1,01 2,13 - - Holz 120 - - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 PZ D K - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - - -

T94 308 2.2.10 B013 Kü. Lager EG I 1 R 1,01 2,13 - - Holz 120 - - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 PZ D K - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - - -

T95 308 2.2.10 B014 Kü. Umkleide EG I 1 L 1,01 2,13 80 - TB 125 80 - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb - - -
T96 308 2.1.160 B015 Wäsche 1/2 EG I 1 L 1,01 2,13 - - TB 125 - - - - - - S III F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 PZ D K - X Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W - - -
T97 308 2.2.50 B016 WC P EG I 1 R 0,76 2,13 - - Holz 120 55 - - - - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 F/B D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - W - x -

T98 308 2.3.80 B010 Flur EG I 1 R 1,30 2,63 90 - Holz - 90 - - - - - S III - RT St PUL Hz klar SL - klar 73 VSG - 23, ESG - 3 3 PZ D D - x Edelst. x x - B Ogs_EC RS - - - - - - - - W - x -
T99 308 2.1.150 B001 Foyer/Garderoben EG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 230 90 - - - - - S III F UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 F/B D D - x Edelst. - - - - Ogs_EC_BGS RS - - - - - - - - - x x -
T110 308 2.1.20 B101 Abstell OG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 120 90 T30 RS - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 PZ D K - x Edelst. - - - - Ogs - - - - - - - - - W AB - -
T111 308 2.2.10 B102 ELT OG I 1 L 1,01 2,13 90 - Holz 120 90 - - - - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - 4 6 PZ D K - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - B - - -
T112 308 2.1.70 B020h Hochebene OG I 1 R 1,01 2,13 - - Holz 240 - - - 32 - - S II - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 30x1,50, VSG - - - 4 6 PZ D D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - Wb AB x -
T113 308 2.1.90 B021h Hochebene OG I 1 R 1,01 2,01 - - TB 150 - - - 32 - - S III - UZ St PUL Rsp HPL S - klar 50 - - - - weiß weiß PZ K D - x Edelst. - - - - - - - - - - - - - - - AB - -
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