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Plangrundlage:
Bestandsplan vom 29.10.2024, Planungs-Gesellschaft Börde GmbH, Anderslebener Str. 42,  39387 Oschersleben (Bode)

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

LEGENDE: 

Bestand (allgemein)

Neubau (allgemein)

Neubau (Trockenbau)

Neubau (Mauerwerk)

Abbruch (allgemein)

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Planungsgesellschaft Börde und darf ohne Zustimmung weder kopiert,vervielfältigt,noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum PlannummerZeichner(in)Entwurfsersteller

Kellergeschoss Neubau - Schulgebäude

A-L5-1-GR-U1-100A. Schröder A. Assel1 : 5013.02.2025

H/B = 550 / 880 (0.48m²) Allplan 2023

1    Kombischotts in Deckenebene S30

2    Kombischotts in Deckenebene S90

3    Stahlträgerflansche bekleiden EI90

P-213-24

Salzlandkreis, FD Bauordnung und Hochbau
Ermslebener Straße 77
06449 Aschersleben

Förderschule "J. H. Pestalozzi"
Tischlerstraße 11
39218 Schönebeck (Elbe)


	A-L5-1-GR-U1-100_Vorabzug_5100

